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PRESCRIPTIONS ELECTRIQUES

Le matériel préconisé doit étre installé selon les prescriptions du fabricant.
Les contacts sont représentés respectivement sans tension, froid, sec et a pression nulle.

La section des conducteurs basse tension est a dimensionner selon les prescriptions
locales du fournisseur d'énergie.

Un interrupteur de sécurité est a prévoir sur tous les ventilateurs et les pompes.
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Longueur de la ligne < a 50m 50-100m 100-200m
Interrupteurs de commande, fins de course (DDC) 0.8mm?2 1mm? 1mm?2
Thermostats, hygrostats, pressostats 0.8mm? 1mm? 1mm?
Sondes, transmetteurs (température, humidité, pression) 0.8mm?2 Imm? 1.5mm?
Interrupteurs de commande, fins de course 0.8mm?2 1.5mm? 1.5mm?
Positionneurs (clapets, vannes, etc.) 0.8mm?2 1.5mm?2 1.5mm?2
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La dimension de l'alimentation 24VAC
doit étre définie en fonction du nombre
Q de clapets coupe-feu raccordés.
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Signalisation
Alimentation 24VAC 10 _ 9 ® clapet ouvert
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