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 Ventilation
Kontakt "11 - 13"

offen wenn:
ohne Speisespannung 24V

oder 
geschlossen wenn:
Funktion = i.O. ( )Anlage Ein
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ca. 2 sec.

3 - 40 sec.
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6 (S1-S6)2

-Antrieb 24 V

BF24-T-ST(18 Nm)
BFN24-T-ST(9 Nm)
BLF24-T-ST(6 Nm)
BFL24-T-ST(4 Nm)

Not Aus

M1 2 4 5

Rauchmelder

ORS 142 K

AC 24 V
0,5 A

evt l. externe 
Rauchmeldezentrale

Ohne Verbindung 
3 zu 5 bleibt die 
Klappe in der 
Sicherheits-
stellung !
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BC24 G2

2 x 1.5 mm 2-Drahtleitung
max. 300m Vertauschbar
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