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BKS24-1 mit BKN230-24-C
Steuerung und Ueberwachung
von motorisierten Brandschutzklappen
Potentialfreie Kontake: AUF - ZU - STOERUNG

BKS24-1 mit BKN230-24-C
Commande et surveillance
des clapets coupe-feu motorisés
Contacts libre - potentiel: OUVERT - FERMÉ - ALARME

8048 Zürich
Tel.: 043'336'30'60

1762 Givisiez
Tél.: 026'460'88'00
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Steckdose

BKN230-24-C
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Bei MP-Bus Betrieb sind
die BKS-Klemmen 6 / 7
unwirksam !
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Détecteur de fumée
max. 1 pce par
BKN230-24-C

possible

Opt. Rauchmelder
max. 1 Stk. pro
BKN230-24-C

möglich

ORS 142 K

BKN230-24-C
Brücke 1 / 2
entfernen

MP

Gnd En cas de raccordement sur
MP-BUS, les bornes 6/7
sont inopérantes


