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GENERALITES EASYBUS

RESPECTER

- La longueur total du bus est de 1000M

- Le nombre maximum de participants est de 128

- La topologie est indifférente

— Ce schéma reste la propriété intellectuelle
de SCHAKO

— Aucune modification ou adaptation n'est
autorisée sans notre accord préalable.

- Le matériel préconisé doit étre installé
selon les prescriptions du fabricant.

- Si plusieurs Master, les cannaux doivent étre - Les contacts sont représentés respectivement
différents pour chaque réseau EasyBus sans tension, froid, sec et a pression nulle.
- Le filtre est a placer a une distance de > 50 cm - La section des conducteurs basse tension est
de tout variateur de fréquence a dimensionner selon les prescriptions locales du
fournisseur d'énergie.
- Raccordez le céble du Bus directement sur le - Le dimensionnement des lignes électrique est
filtre sans passer par des bornes 1'affaire du concepteur respectivement
minimum 3x2.5mm2 de l'installateur électricien. Section
minimum du céble 3x2.5mm2
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