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Montageanweisung
Audix®



AUDIX®-Montageanweisung

Beschreibung
Bei der Montage von den Schalldämmkästen Typ AUDIX®... ist
darauf zuachten, dass von der Wand-Metallständerkonstruk-
tion, der Wandbeplankung oder vom Luftleitungsanschluß keine
Körperschallübertragung erfolgt.

Montagebeispiele
AUDIX®-R mit DSC...

AUDIX®-ÜSG...

- Für die Befestigung an den Wand-C-Profilen sind bauseitige
Montagewinkel und Schrauben zu verwenden (Befestigungs-
laschen und Befestigungswinkel auf Anfrage).

- Die Wandbeplankung darf nicht am AUDIX®... befestigt wer-
den.

- Der Kastenhals darf nach der Montage nicht aus der
Beplankung herausragen. Um Schallnebenwege zu ver-
hindern, muss der Spalt zwischen Kastenhals und
Beplankung mit geeignetem dauerelastischem Material
geschlossen werden.

- Größere Hohlräume zwischen dem AUDIX®...und den Wand-
C-Profilen mit Wanddämmaterial verfüllen.

- Eine Öffungsabdeckung (ÖA) verhindert während des
Innenausbaus die Verschmutzung des AUDIX®...

- Vor dem Einbau des Luftdurchlasses ist der AUDIX... zu
reinigen

- Die Montage der Luftdurchlasses z.B. DSC... erfolgt abschie-
ßend.

Flexibler Luftleitungsanschluß
event. zusätzliche Dämmstreifen bauseits
C-Wandprofil
Spalt zwischen Kastenhals und Wandbeplankung mit dauere-
lastischem Materialien verschließen

X

Zusätzliche Dämmstreifen bauseits
C-Wandprofil
Spalt zwischen Kastenhals und Wandbeplankung mit dauere-
lastischem Materialien verschließen
Z04/15 - 2

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Rücknahme nicht möglich!
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AUDIX®-Montageanweisung

Kastenhalsverlängerung
AUDIX®-ÜSG-LG-KHV                      AUDIX®-ÜSG-LV-KHV

AUDIX®-AW-R

AUDIX®-AW-DSX-XXL-W-PB

Befestigungswinkel und Befestigungslasche auf 
Anfrage
Befestigungswinklel

Befestigungslaschen (-BL)

Hohlräume mit Wanddämmaterialien verfüllen

Zusätzliche Dämmstreifen bauseits
Spalt zwischen Kastenhals und 
Wandbeplankung mit dauerelastischem 
Materialien verschließen
Z04/15 - 3

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Rücknahme nicht möglich!
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