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PREUVES DE CONFORMITÉ 

• Déclaration des performances  
DoP-BKA-EN-2021-06-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSIFICATION ET NORMES 

• Classification  
Selon la norme EN 13501-3 et en fonction de 
la situation de montage de EI 30 (ve, i↔o) S à 
EI 90 (ve, ho i↔o) S 

• Norme produit 
EN 15650 

• Norme d'essai 
EN 1366-2 

 

 
CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 

• Pour la fermeture automatique des comparti-
ments de feu 

• Pour l'utilisation ou le raccordement d'un dis-
positif de déclenchement en cas de détection 
de fumée avec abZ (agrément technique géné-
ral) (par ex. système de détection de fumée 
RMS de SCHAKO) en combinaison avec des dis-
positifs de déclenchement appropriés (par ex. 
servomoteur à ressort de rappel) 

 
 
 
PARTICULARITÉS 

• Variante ATEX possible (moyennant supplément) 
• De nombreuses utilisations et applications 
• Grandes sections libres 
• Pour l'intégration optimale aux systèmes de contrôle 

de bâtiments au moyen du système de bus de commu-
nication et de commande EasyBus de SCHAKO ou au 
moyen de la commande compacte BKSYS pour clapets 
coupe-feu SCHAKO 

 
  

BKA-EN 
Clapet coupe-feu 

Documentation technique  
Instructions d'installation, de montage et de service 
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DESCRIPTION 

Les clapets coupe-feu montés dans des conduits d'aération 
(installations de ventilation et de climatisation) sont desti-
nés à fermer automatiquement les compartiments de feu. 
Le BKA-EN correspond à EN 15650, EN 13501-3 et EN 1366-2. 
Le BKA-EN a été testé selon la norme EN 1366-2 pour sa  
conformité avec la déclaration de performance nº DoP-BKA-
EN-2021-06-01. La classification selon EN 13501-3 est de EI 30  
(ve, i↔o) S à EI 90 (ve, ho i↔o) S. 
Selon la directive 2014/34/UE, numéro du certificat de con-
formité CE EPS 09 ATEX 2 153 X, l'utilisation dans les zones 
présentant un risque d'explosion est permise avec un servo-
moteur à ressort de rappel ExMax-5.10-BF (X14/X15) et un li-
miteur de température de sécurité (ExPro-TT) ou avec un dis-
positif de déclenchement mécanique du fusible thermique 
(actionnement manuel avec ou sans interrupteur de fin de 
course ATEX ES-Ex). Le clapet coupe-feu a la désignation  
suivante selon ATEX : 

 
Les normes et directives nationales doivent être considérées 
en rapport avec cette documentation technique comprenant 
les instructions d'installation, de montage et d'utilisation. 
Vous trouverez d'autres indications concernant ATEX dans les 
instructions de service supplémentaires du clapet coupe-feu 
BKA-EN selon ATEX 2014/34/UE. 
Pour la vérification du bon fonctionnement, les travaux de ré-
paration, de rééquipement ou autres, le client doit éventuel-
lement prévoir des ouvertures de révision dans les plafonds 
suspendus, les cloisons pour gaines techniques et les conduits 
d'aération montés en aval etc. Il est nécessaire d'en prévoir 
en nombre et taille suffisants, tout en veillant à ce que le fonc-
tionnement des clapets coupe-feu ne soit pas entravé. 
L'un ou les deux côtés des clapets coupe-feu doivent être rac-
cordés aux conduits d'aération du système de ventilation. Si 
un seul côté est raccordé, l'autre extrémité doit être dotée 
d'une grille d'obturation protectrice en matériau non inflam-
mable (EN 13501-1). 
Les clapets coupe-feu doivent être raccordés à des conduits 
d'aération inflammables et non inflammables et à des man-
chons flexibles. 
 

 Boîtier en tôle d'acier galvanisée (standard) 
en option (moyennant supplément): 

 Boîtier en acier inoxydable, matériau n° 1.4301 ou 1.4571 (les 
pièces remplaçables et non laquées sont fabriquées en acier 
inoxydable matériau n° 1.4301) 

 Boîtier avec couche de vernis DD (laque de finition à deux 
composants à base de polyuréthane) à l'intérieur ou à l'inté-
rieur et à l'extérieur (les pièces remplaçables et non laquées 
et le profilé U du volet sont fabriqués en acier inoxydable ma-
tériau n° 1.4301) 

 Brides de raccordement formées avec perçage central, cor-
nière d'angle avec trous oblongs pour un montage aisé et une 
stabilité accrue. 

 Séparation thermique en plaques de silicate 
– Volet en béton léger résistant à l'abrasion, armé en fibre de 
verre 

 En option (moyennant supplément de prix) : revêtement du 
volet avec une tôle d'acier (galvanisée) / vernis DD (RAL 7035 
/ gris lumière) 

 
 

 Les exigences concernant les fuites à froid et à chaud  
selon DIN EN 1366-2 sont remplies par l'utilisation de 
joints pour tuyaux et de garnitures d'étanchéité à caout-
chouc intumescentes sur tout le pourtour. 

 Position horizontale ou verticale de l'axe du volet  
(en fonction de la situation de montage) 

 La position de montage est indépendante du flux d'air 
 Déclenchement thermique par fusible thermique 72°C ou 98°C 
 En option (moyennant supplément) avec des dispositifs de 

déclenchement électriques, magnétiques ou pneumatiques 
 Avec deux ouvertures d'inspection opposées 
 Utilisation : Pression de fonctionnement max. 1000 Pa 

pour vstirn ≤ 10 m/s 
 Taux de fuite du boîtier classe B selon EN 1751 
 L'utilisation ou le raccordement d'un dispositif de déclen-

chement en cas de détection de fumée avec agrément 
technique général (par ex. système de détection de fumée 
SCHAKO RMS, voir la documentation technique du sys-
tème de détection de fumée RMS) en liaison avec des dis-
positifs de déclenchement électriques, magnétiques (ai-
mant magnétique), ou pneumatiques appropriés est pos-
sible ; seuls des dispositifs de déclenchement fonction-
nant selon le principe « sans courant fermé / sans pres-
sion fermé » doivent être raccordés au système RMS ; la 
propagation du feu ou de la fumée est ainsi évitée effica-
cement. Intégration optimale dans le système de gestion 
technique de bâtiments par le système de bus de commu-
nication et de commande EasyBus de SCHAKO (voir docu-
mentation technique EasyBus) ou par la commande com-
pacte BKSYS pour clapets coupe-feu de SCHAKO (voir do-
cumentation technique BKSYS). 

 
Attention 

Les bâtiments doivent être placés, construits et entretenus de 
sorte à prévenir la formation d'un incendie et la propagation 
de feu et de fumée et à permettre le sauvetage de personnes 
et d'animaux et la réalisation des travaux d'extinction.  
Une propagation de fumée par des dispositifs d'aération et de 
climatisation peut être évitée, par ex. avec des clapets coupe-
feu munis de servomoteurs à ressort de rappel en combinai-
son avec des dispositifs de déclenchement en cas de feu 
agréés (par ex. le système de détection de fumée RMS de 
SCHAKO). 
 

I I  2 G Ex h I IC T6 Gb
II 2 D Ex h I IIC T80°C Db

EPS 09 ATEX 2 153 X
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VERSIONS ET DIMENSIONS 
 
Dimensions 

 
Figure 1 : Dimensions BKA-EN 
 
  1 Clapet coupe-feu BKA-EN 
  2 Volet 
  3 Levier manuel 
  4 Dispositif de verrouillage 
  5 Dispositif de déclenchement 
  6 Fusible thermique 
  7 Ouverture de révision sur le côté opposé 

B < 800  x = B/2 
B ≥ 800  x ~ 260mm 
y ~ 100mm de la bride de raccordement 

  8 Unité d'entraînement 

 
 
 
 

Tableau 1: Tailles disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Longueur du boîtier L=375 ou 500 mm (standard) 
- Toutes les largeurs et hauteurs peuvent être combinées. 
- Dispositif de déclenchement toujours sur le côté H 
  - Ouvertures de révision toujours positionnées sur le côté B. 
- Dimensions en largeur/hauteur en étapes de 10 mm sur demande. 

 
  

B H 
200 200 
225 225 
250 250 
275 275 
300 300 
325 325 
350 350 
375 375 
400 400 
450 450 
500 500 
550 550 
600 600 
650 650 
700 700 
750 750 
800 800 
900  

1000  
1100  
1200  
1300  
1400  
1500  

OU

FER
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Perçage du cadre 

 
 

Détail Z 

 
 
 
 
Figure 2 : Perçage du cadre 

 
Portes-à-faux des volets 

 
 

 
Figure 3 : Porte-à-faux des volets 

"a" = 50 mm : Distance minimale entre le bord avant du volet 
ouvert et la grille d'obturation protectrice (ASG), le manchon 
de raccordement flexible (FS) ou le manchon de raccorde-
ment de tube (RS). 
 
SCHAKO ASG/VT/FS/RS : Perçages de la bride adaptés au cla-
pet BKA-EN 
 

 Côté  
commande Côté opposé (NBS) 

H (BS) L = 375 L = 500 
200 154  

x 

21 * y 146  

y 

225 142  9 * 134  
250 129  4 * 

y1 

121  
275 117  17 * 109  
300 104  29 * 96  
325 92  42 * 84  
350 79  54 * 71  
375 67  67 * 59  
400 54  79 * 46 * 
450 29 * 104 * 21 * 
500 4 * 129 * 4 * 

y1

550 21 * 

x1

154 * 29 * 
600 46 * 179 * 54 * 
650 71 * 204 * 79 * 
700 96 * 229 * 104 * 
750 121 * 254 * 129 * 
800 146 * 279 * 154 * 

*Pièce de rallonge (VT) nécessaire 

Tableau 2 : Extrémités en saillie des volets 

Bride de raccordement avec des trous  
oblongs additionnels 9,5 x 16 mm. 

Cornière d'angle avec trou oblong 
pour des vis par ex. M8 avec rondelles 
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Utilisation   

Le clapet coupe-feu type BKA-EN peut être monté selon le tableau suivant. 

Utilisation Montage Matériau/version 
Épaisseur 
minimale 

[mm] 

Distance minimale 
[mm] 

Classe de résistance 
au feu 

Re-
marques 

Page 

MUR 

massif ; 
masse volu-
mique appa-
rente ≥ 450 

kg/m³ 

dans 

Montage scellé dans, par ex. béton ; maçonnerie selon EN 
1996 ou DIN 1053 ; carreaux de plâtre massif selon EN 12859 100 

l'un à côté de l'autre: 
70 1) 

EI 90 (ve, i↔o) S 8 Mur: 40 
Plafond: 40 

Montage scellé avec un kit de montage supplémentaire type 
GDA 3) dans par ex. béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou DIN 
1053 ; carreaux de plâtre massif selon EN 12859, au niveau 
des raccords coulissants au plafonds 6) 

100 

l'un à côté de l'autre: 
200 

EI 90 (ve, i↔o) S 12 Mur: 75 

Plafond: 90 

Montage à sec moyennant des systèmes de calfeutrement 
coupe-feu Hilti, dans par ex. béton, maçonnerie selon EN 
1996 ou DIN 1053 ; carreaux de plâtre massifs selon EN 12859 
6) 

100 

l'un à côté de l'autre: 
200 

EI 90 (ve, i↔o) S 14 Mur: 75 

Plafond: 75 

marche 
Montage à sec avec kit de montage en saillie supplémentaire 
type AS-E1 3) sur par ex. béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou 
DIN 1053 ; carreaux de plâtre massif selon EN 12859 6) 

100 

280 resp. 360 4) 

EI 90 (ve, i↔o) S 16 Mur: 220 2) 

Plafond: 140 2) 

loin de 8) 
Montage à sec avec cadre de montage supplémentaire type 
ERA2 loin de par ex. béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou DIN 
1053 ; carreaux de plâtre massif selon EN 12859 6) 

100 

320 2) 

EI 90 (ve, i↔o) S 18 Mur: 160 2) 

Plafond: 160 2) 

cloison lé-
gère ; 

 
classification 

selon la norme 
EN 13501-2 ou 
les normes na-
tionales com-

parables 
(montage 

scellé) 

dans 

Montage scellé ou à sec dans des cloisons légères à ossature 
métallique et avec parement des deux côtés 6) 100 

l'un à côté de l'autre: 
200 

EI 90 (ve, i↔o) S 23 Mur: 90 2) 
Plafond: 80 2) 

Montage à sec avec un cadre de montage supplémentaire 
type ER-A1 dans des cloisons légères à ossature métallique et 
parement sur les deux côtés 6) 

100 

l'un à côté de l'autre: 
200 

EI 90 (ve, i↔o) S 28 Mur: 110 2) 
Plafond: 110 2) 

Montage à sec avec un cadre de montage supplémentaire 
type GDL 7) dans des cloisons légères à ossature métallique et 
parement des deux côtés dans la zone des raccords coulis-
sants au plafond 3) 6) 

100 

l'un à côté de l'autre: 
280 2) 

EI 90 (ve, i↔o) S 31 Mur: 190 2) 
Plafond: 40 

Montage à sec avec un système de calfeutrement coupe-feu 
Hilti dans des cloisons légères à ossature métallique et avec 
parement des deux côtés 6) 

100 

l'un à côté de l'autre: 
200 

EI 90 (ve, i↔o) S 34 Mur: 113/125 2) 
Plafond: 103/115 2) 

Montage à sec dans des cloisons légères à ossature métal-
lique et avec parement des deux côtés 6) 75 

l'un à côté de l'autre: 
200 EI 30 (ve, i↔o) S 

EI 60 (ve, i↔o) S 37 Mur: 90 2) 
Plafond: 80 2) 

Montage scellé dans des cloisons légères avec ossatures mé-
talliques et parement d'un côté 6) 125 

l'un à côté de l'autre: 
200 

EI 90 (ve, i↔o) S 38 Mur: 90 2) 
Plafond: 90 2) 

PLAFOND 

massif ; 
masse volu-
mique appa-
rente ≥ 500 

kg/m³ 

dans 

Montage scellé dans par ex. béton, béton cellulaire 125 
l'un par rapport à 

l'autre: 70 EI 90 (ho, i↔o) S 20 
Mur: 40 

Montage scellé avec socle en béton 5) dans par ex. béton ; bé-
ton cellulaire 125 

l'un par rapport à 
l'autre: 70 EI 90 (ho, i↔o) S 21 

Mur: 100 2) 

Tableau 3 : Utilisation  

Remarques complémentaires : 
Le montage peut également être effectué dans ou sur des murs ou dans des plafonds avec une classe de résistance au feu plus faible ce qui a pour effet que la classe de résistance de fe
du clapet coupe-feu diminue en conséquence. Les conditions indiquées ci-dessus doivent être prises en compte. 

 1) Lors de l'utilisation de laine minérale entre les clapets coupe-feu, une distance de 80 mm entre les clapets coupe-feu doit être respectée. 
 2) En raison du montage et de la construction (à adapter aux conditions locales). 
 3) Le cadre additionnel (kit de montage/de montage en saillie) ne peut être utilisé que pour le BKA-EN L=375. 
 4) De par le montage en fonction de la position de montage (cf. Détails d'installation). 
 5) Montage uniquement en combinaison avec un socle en béton à fournir par le client. 
 6) Il faut prévoir une ouverture de montage séparée pour chaque clapet coupe-feu. 
 7) La version du kit de montage type GDL dépend de la hauteur d'âme des profilés métalliques choisis (CW/UW ; cloisons à ossature simple) pour la cloison et          
    doit être prise en compte et indiquée lors de la commande et de la sélection du kit de montage type GDL. 
 8) Installation uniquement en combinaison avec un conduit d'aération droit avec quatre parois sans ouverture résistant auf feu homologué (L90), composé d'un    
    conduit d'aération en tôle d'acier galvanisée avec un revêtement en plaques en silicate de calcium et avec cadre de montage ERA2. 

 



                                                                                                    Clapet coupe-feu BKA-EN 
 Documentation technique 
                                                                                                    Versions et dimensions 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2021-06-01 | Page 7 

Informations générales 

 Lors du montage et de l'installation, il y a risque de bles-
sure. Afin d'éviter des blessures, porter un équipement de 
protection individuel (EPI). 

 Les clapets coupe-feu doivent être montés de sorte que 
des forces extérieures n'influencent pas le fonctionne-
ment durable. 

 Les conduits d'aération ne doivent pas exercer de fortes 
contraintes sur les murs, supports, plafonds ou clapets 
coupe-feu résultant d'une dilatation thermique (incendie).  
Si nécessaire, il faut prévoir des mesures de compensa-
tions comme par ex. l'utilisation de manchons flexibles 
(type SCHAKO FR) ou la pose des conduits appropriée 
(angles et tracé des conduits). Les prescriptions nationales 
doivent être observées. 

 Avant le montage, contrôler les possibilités de raccorde-
ment des conduits d'aération au clapet coupe-feu. Des 
pièces de rallonge (à fournir par le client ou disponible 
dans la gamme d'accessoires, SCHAKO type VT) pour-
raient être nécessaires, par ex. pour des épaisseurs de 
mur ou de plafond élevées). Lors du raccordement des 
composants de conduit, le type de fixation doit être sélec-
tionné de sorte que le clapet coupe-feu et les accessoires 
ne soient pas endommagés. 

 Lors du montage, il peut être nécessaire de prévoir un ren-
forcement du boîtier.  

 Vérifier également si des linteaux porteurs statiques sont 
requis. 

 Si pas tous les quatre côtés du clapet coupe-feu sont rem-
plis avec du mortier, les aides au montage et à l'installa-
tion fournis sur site doivent être enlevés. 

 Un transport ou une manipulation non conformes peu-
vent produire des dommages ou avoir des conséquences 
graves sur le fonctionnement. En outre, il est nécessaire 
d'enlever la pellicule plastifiée de l'emballage de trans-
port et de contrôler si la livraison est complète. 

 Lors du stockage, les clapets coupe-feu doivent être pro-
tégés contre la poussière, la salissure, l'humidité et les in-
fluences thermiques (par ex. lumière directe du soleil, 
source de lumière dégageant de la chaleur etc.). Ils ne doi-
vent pas être exposés aux influences atmosphériques et 
ne doivent pas être stocké à des températures inférieures 
à -20°C et supérieures à 50°C. 

 Le clapet coupe-feu doit être protégé contre la salissure 
et l'endommagement. Après le montage, les traces de sa-
lissure doivent être éliminées immédiatement. 

 Lors du montage et du remplissage avec du mortier, pré-
voir un espace suffisant. 

 Vérifier le fonctionnement du clapet coupe-feu avant et 
après le montage. Veiller, pour cela, à garantir un accès 
libre. 

 Les installations électriques et les travaux sur les compo-
sants électriques ne doivent être effectués que par des 
électriciens qualifiés ; dans ce cas, la tension d'alimenta-
tion doit être coupée et protégée contre toute remise en 
marche intempestive. 

 Veuillez considérer que les clapets coupe-feu en acier inox 
ne doivent être nettoyés qu'avec un produit nettoyant ap-
proprié ! 

 

Distances minimales et porte-à-faux 

Les dimensions indiquées doivent être considérées comme 
recommandations pour le montage du BKA-EN et peuvent va-
rier en fonction de la situation locale.  
Pour garantir la sécurité incendie, le clapet coupe-feu doit 
être installé conformément aux consignes figurant dans la do-
cumentation technique comprenant les instructions d'instal-
lation, de montage et d'utilisation. 
Les ouvertures de révision du clapet coupe-feu doivent être 
bien accessibles, sinon ces ouvertures de révision doivent être 
installées dans les conduits d'aération, très proche du volet. 
Cela doit être respecté en cas d'un montage d'au moins 2 cla-
pets coupe-feu l'un à côté ou au-dessous de l'autre ou en cas 
d'un montage près des éléments de construction adjacents. 
 
 Installation avec axe du volet horizontal : 

 
 
 Installation avec axe du volet vertical : 

 

Figure 4 : Distances minimales aux murs, plafonds et entre 
les clapets coupe-feu 

1) Distance minimale recommandée par SCHAKO pour 
une accessibilité suffisante 

2) La distance entre le clapet coupe-feu et l'élément de 
construction adjacent (mur/plafond) doit être définie 
suivant la situation de montage respective. 

3) Lors d'une installation dans des murs et des plafonds 
massifs, max. 2 BKA-EN peuvent être montés à une dis-
tance réduite « bride à bride ». Il est donc possible que 
les ouvertures de révision ne soient plus accessibles. 
Dans d'autres situations de montage la distance peut 
être plus grande en raison de la construction. Veiller à 
ce qu'il y ait un espace suffisant entre les composants. 

 
La dimension y est de : 
 - Env. 100 mm max. en cas d'utilisation d'un servo-

moteur à ressort de rappel protégé contre les ex-
plosions ExMax-5.10-BF (X14 / X15) 
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La dimension x est de : 
 - env. 85 mm en cas de déclenchement manuel, ai-

mants magnétiques MH1/MH2, aimants à impul-
sions MI1/MI2, servomoteurs à ressort de rappel 
S00/S01/S10/S11/S20/S21 

- env. 90 mm en cas d'utilisation d'un servomoteur à 
ressort de rappel B10/B11/B20/B21/B32/B33/ B42 

- env. 170 mm max. en cas d'utilisation d'un servo-
moteur à ressort de rappel protégé contre les ex-
plosions ExMax-5.10-BF (X14 / X15) 

- env. 175 mm en cas d'utilisation d'un système 
pneumatique (sans interrupteur de fin de course) 
 

 
 

Montage scellé (remplissage avec du mortier) 

 En cas d'un montage du clapet coupe-feu avec du mortier, 
un mortier de la classe M10 à M15 selon EN 998-2, un 
mortier coupe-feu d'une qualité respective ou du béton 
ou du mortier de plâtre adapté au type de mur ou de pla-
fond doit être utilisé.  

 Si un clapet coupe-feu est installé lors de la construction 
du mur/plafond, il est possible que les dimensions des 
fentes annulaires sont inférieures aux valeurs indiquées..  

 La profondeur du joint de mortier doit être adaptée à 
l'épaisseur minimum du mur ou de plafond et ne doit pas 
être inférieure. 

  Le remplissage avec du mortier doit être fait de manière 
durable. Veuillez suivre les instructions des fabricants du 
mortier. 

 

 
MONTAGE DANS DES MURS MASSIFS 
 Installation dans des murs massifs (cloisons pour gaines 

techniques, gaines, conduits et murs coupe-feu) par 
exemple en béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou DIN 
1053 ; carreaux de plâtre massif selon EN 12859 ; masse vo-
lumique apparente ≥ 450 kg/m³ et épaisseur du mur W ≥ 
100 mm. 

 
 
Positions de montage 

        Vue de côté                           en cas des épaisseur dumur élevées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 : Positions de montage dans des murs massifs 
  

Conduit d'aération ou 
pièce de rallonge 

En 
haut 

En bas 
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Montage scellé d'un clapet coupe-feu  
(remplissage complète avec du mortier) 
 La distance minimale entre deux clapets coupe-feu doit 

s'élever à au moins 70 mm. 
 La distance minimale aux éléments de construction  

adjacents (mur/plafond) s'élève à au moins 40 mm. 

 
Figure 6 : Dimensions de la fente annulaire pour le remplis-
sage complet avec du mortier dans des murs massifs 
 
 

Montage scellé de deux clapets coupe-feu à une 
distance réduite ou « Bride à bride » 
Montage de max. 2 BKA-EN dans des murs massifs l'un à côté 
ou au-dessous de l'autre à une distance réduite ou « Bride à 
bride » dans une seule ouverture de montage. Toutes les 
fentes annulaires doivent être comblées avec du mortier (va-
riante 1). En alternative, de la laine minérale (2x40 mm ; non 
combustible (EN 13501-1) point de fusion ≥ 1000°C, ρ ≥ 150 
kg/m3) peut être utilisée entre les deux BKA-EN en tant que 
scellement de la fente annulaire lorsque la distance l'un de 
l'autre s'élève à 80 mm (variante 2). La laine minérale doit être 
appliquée sur toute la longueur du clapet. 
 La distance minimale aux éléments de construction  

adjacents (mur/plafond) s'élève à au moins 40 mm. 
 La distance minimale à d'autres clapets coupe-feu est de 

200 mm. 
Montage l'un au dessous de l'autre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 7 : Montage à une distance réduite ou « Bride à 
bride » dans des murs massifs, l'un au-dessous de l'autre 

Montage l'un à côté de l'autre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 8 : Montage à une distance réduite ou « Bride à 
bride » dans des murs massifs, l'un à côté de l'autre 

  

(Variante 1) (Variante 2)

(Variante 1) 

(Variante 2)
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Montage scellé avec raccord rigide au plafond 
(remplissage partiel avec du mortier) 
 Montage sur des murs et/ou plafonds adjacents avec des 

épaisseurs respectives des fentes annulaires ≤  50mm. Le 
scellement de la fente annulaire doit être réalisé avec de 
la laine minérale (EN13501-1, masse volumique apparente 
≥ 150 kg/m³, point de fusion ≥ 1000 °C) le long toute la  
longueur du boîtier. Remplissage avec du mortier jusqu'au 
plafond ou mur adjacent respectif 

• Le montage de deux clapets coupe-feu à une distance ré-
duite ou « Bride à bride » l'un à côté ou au-dessus de 
l'autre est également possible. Pour les options de mon-
tage à une distance réduite ou « Bride à bride », voir les 
figures 10 à 15. 
 

 
Figure 9 : Montage d'un clapet coupe-feu (remplissage par-
tiel avec du mortier) dans des murs massif avec raccord ri-
gide au plafond 

 
Figure 10 : Montage de deux clapets coupe-feu l'un à côté 
de l'autre (remplissage partiel avec du mortier) dans des 
murs massifs avec raccord rigide au plafond (coupes C-C, F-
F, G-G, H-H) 
 

 
Figure 11 : Montage de deux clapets coupe-feu l'un à côté 
de l'autre (remplissage partiel avec du mortier) dans des 
murs massifs avec raccord rigide au plafond (coupes C-C, 
F-F, G-G,) 

 
Figure 12 : Montage de deux clapets coupe-feu l'un à côté de 
l'autre (remplissage partiel avec du mortier) dans des murs 
massifs avec raccord rigide au plafond (coupes I-I, H-H)

(Variante 2) 

(Variante 1) 

(Variante 2) 

(Variante 1) 
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Figure 13 : Montage de deux clapets coupe-feu l'un au-
dessous de l'autre (remplissage partiel avec du mortier) 
dans des murs massifs avec raccord rigide au plafond 
(coupes J-J, K-K, L-L, M-M)  

Figure 14 : Montage de deux clapets coupe-feu l'un au-
dessous de l'autre (remplissage partiel avec du mortier) 
dans des murs massifs avec raccord rigide au plafond  
(section J-J, K-K) 

 
Figure 15 : Montage de deux clapets coupe-feu l'un au-
dessous de l'autre (remplissage partiel avec du mortier) 
dans des murs massifs avec raccord rigide au plafond 
(coupes L-L, M-M) 
 
  

(Variante 1) (Variante 2) 

(Variante 1) (Variante 2) 
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Montage scellé avec kit de montage type GDA, 
raccord coulissant au plafond 
• Pour l'utilisation du kit de montage type GDA, unique-

ment un BKA-EN avec une longueur de boîtier L=375 
est possible. 

• Montage avec kit de montage type GDA, à proximité 
des raccords coulissants au plafond (glissement/défor-
mation du plafond ≤ 20 mm). 

 Le kit de montage type GDA (pos. 35) et/ou le dou-
blage optionnel (pos. 36) doivent être positionnés à la 
même hauteur que la tête de mur (cf. Figure 16 ; « x ») 
ce qui a pour effet que la laine minérale est compri-
mée.  

 Distance entre le boîtier et la tête de mur (voir Figure 
16) > 90 mm : version avec linteau (statiquement por-
teur) requise (cf. p. 9 Figure 6 : Dimensions de la fente 
annulaire pour le remplissage complet avec du mortier 
dans des murs massifs). Pour cela, le kit de montage 
type GDA n'est pas utilisé. 

• Les profilés en acier se trouvant dans la zone de tête 
de mur doivent être interrompus dans la zone de mon-
tage du clapet coupe-feu. 

• En cas de montage en côte à côte, la distance minimale 
entre deux clapets coupe-feu doit s'élever à 200 mm. 

• Il faut prévoir une ouverture de montage séparée pour 
chaque clapet coupe-feu. 

• La distance minimale aux éléments de construction ad-
jacents s'élève à env. 90 mm au plafond massif (de par 
la construction) et env. 75 mm au mur. 

• Position horizontale de l'axe du volet requise. 
• Le kit de montage type GDA incl. laine minérale est un 

accessoire (supplément de prix) et doit être commandé 
séparément. 
 

 
Dessin : Kit de montage type GDA (pos. 35) avec doublage  
supplémentaire (pos. 36, option) 
 
Figure 16: Ouverture de montage 

 

 
*en option 
 
Figure 17 : Montage dans des murs massifs avec kit de 
montage type GDA 
 
  1  Clapet coupe-feu BKA-EN 
11.1 Laine minérale (selon les indications du fabricant du mur) 
13 Mortier ; fente annulaire ≤ 150mm, sur trois côtés (en bas, à 
      gauche, à droite) 
15 Mur massif 
16 Plafond massif 
35 Kit de montage type GDA incl. laine minérale (non comb 
      tible selon EN13501-1, masse volumique apparente env. 
      30 kg/m³, point de fusion ≥ 1000 °C) 
36 Plaque en silicate de calcium optionnelle à fournir par l 
      client (masse volumique env. 870 kg/m³) 
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Figure 18 - Distance au plafond massif 

 
Processus de montage 

 Le clapet coupe-feu (pos. 1) est monté après la construc-
tion de la cloison avec l'ouverture de montage correcte 

 La base (face inférieure du plafond) doit être plane et 
lisse, les inégalités importantes doivent être compensées 
(par ex. par masticage avec du plâtre). 

 Avant le montage, la laine minérale du kit de montage 
type GDA (pos. 35) doit être découpée à la largeur de 
l'ouverture de montage et placée sur le kit de montage 
type GDA. 

 Positionner le kit de montage type GDA dans l'ouverture 
de montage et l'ajuster verticalement et horizontalement 
dans le mur massif (pos. 15). 

 Le kit de montage type GDA (pos. 35) et/ou le doublage 
optionnel (pos. 36) doivent être positionnés à la même 
hauteur que la tête de mur (cf. Figure 16 ; « x ») ce qui a 
pour effet que la laine minérale est comprimée. Un dou-
blage jusqu'à une compensation de hauteur de 30 mm 
est possible. 

 Combler la fente annulaire restante (en bas, à gauche, à 
droite) avec du mortier (pos. 13). 
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Montage à sec avec un système de calfeutrement 
coupe-feu 
 
 Le clapet coupe-feu doit être suspendu de façon permanente 

du plafond massif sur les deux côtés du mur (voir page 42) 
Équerres de suspension (pos. 38) pour clapet coupe-feu dispo-
nibles comme accessoires moyennant supplément. 

 En cas d'une fente annulaire de 50 - 100 mm, le clapet coupe-
feu doit être installé ensemble avec les plaques coupe-feu. Le 
montage des plaques coupe-feux après l'installation du clapet 
coupe-feu (dimension de montage 210 mm) est possible à par-
tir d'une fente annulaire d'env. 100 mm.  

 Il faut prévoir une ouverture de montage séparée pour 
chaque clapet coupe-feu. 

 La distance minimale entre les clapets coupe-feu montés 
l'un à côté de l'autre doit s'élever à 200 mm. 

 La distance minimale par rapport aux éléments de construc-
tion adjacents (mur/plafond) s'élève à au moins 75 mm. 

 
Système d’opturation coupe-feu 

Système d’opturation coupe-feu admissible (fourniture par 
le client) : 

Fabricant Hilti 
• Plaques coupe-feu CFS-CT B 1S 140/50 
• Enduit coupe-feu CFS-CT 
• Plaques coupe-feu CP 673 PF 
• Enduit coupe-feu CP 673 
• Mastic coupe-feu CFS-S ACR 

En général, les prescriptions et les directives de mise en 
œuvre du fabricant de la système d’opturation coupe-feu 
(surtout la taille de cloison max.) doivent être respectées. 

Dimensions de la fente annulaire min./max. 

 
*) ≙ taille de cloison max. selon les indications du fabricant Hilti 

Figure 19 : Exemple de montage avec volet vertical 

 

 
*) ≙ taille de cloison max. selon les indications du fabricant Hilti 

Figure 20 : Exemple de montage avec volet horizontal 
 
 
Vue en coupe pour épaisseur de mur = 100 mm 

 
Figure 21 :  
Installation dans un mur massif (épaisseur du mur = 100 mm) 
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Vue en coupe pour épaisseur de mur > 100 mm 

 

Figure 22 : Installation dans un mur massif  
(épaisseur du mur > 100 mm) 

 
 
  1 Clapet coupe-feu BKA-EN 
15 Mur massif 
16 Plafond massif 
37 Système de calfeutrement coupe-feu Hilti (ETA-11/0429): 

37.1 Plaques coupe-feu CFS-CT B 1S 140/50 ou CP 673 PF 
37.2 Enduit coupe-feu CFS-CT ou CP 673 
      (largeur circonférentielle ≥ 25 mm, t ≥ 2,5mm) 
37.3 Mastic coupe-feu CFS-S ACR 

38 Équerre de suspension 
     (accessoires moyennant supplément : 1 jeu = 4 pièces/BKA-EN) 
39 Suspension (à fournir par le client) 
 
 
 
Processus de montage 

 L'installation du clapet coupe-feu (pos. 1) dans l'ouverture 
de montage se fait après le montage de la cloison.  

 La fente annulaire entre le boîtier du clapet coupe-feu et 
l'intrados doit s'élever à 50 mm au minimum et à 500 mm 
au maximum. Le clapet coupe-feu doit être positionné dans 
l'ouverture de montage en respectant les dimensions de la 
fente annulaire indiquées ci-dessus. Il est impératif de res-
pecter la dimension de montage de 210 mm sur le côté 
commande. La fente annulaire doit être fermée par deux 
couches de plaques coupe-feu (pos. 37.1) du système de 
calfeutrement coupe-feu Hilti (voir, entre autres, page 14). 
En cas d'une fente annulaire de 50 - 100 mm, le clapet 
coupe-feu doit être installé ensemble avec les plaques 
coupe-feu. 
Les plaques coupe-feu doivent être coupés de façon 
exacte et en respectant les contours précis de sorte que 
les plaques soient positionnés de façon tendue et en utili-
sant toute la surface. Tous les joints (entre les plaques 
coupe-feux et l'intrados de l'ouverture de montage, entre 
les plaques coupe-feu et le clapet coupe-feu) et les sec-
tions effectives ou les surfaces de coupe des plaques 
elles-mêmes doivent être couvertes de mastic coupe-feu 
(pos. 37.3) et étanchéifiées. En général, les prescriptions 
et les directives de mise en œuvre du fabricant de la sys-
tème d’opturation coupe-feu doivent être respectées.  

 Le clapet coupe-feu est suspendu sur le côté commande 
et sur le côté opposé à celui-ci moyennant quatre 
équerres (pos. 38). Les équerres sont disponibles comme 
accessoires (moyennant supplément) et sont montées par 
le client. Vous trouverez plus d'informations relatives au 
processus de suspension à la page 42. 

• Après avoir terminé le montage de la système de calfeu-
trage coupe-feu, sur le côté commande et le côté opposé 
à celui-ci, il faut appliquer de l'enduit coupe-feu 
(pos. 37.2) sur la circonférence sur une largeur de ≥ 25 
mm et une épaisseur de ≥ 2,5mm. 
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Montage à sec avec kit de montage en saillie type 
AS-E1 
• Le kit de montage type AS-E1 ne peut être utilisé que pour 

le BKA-EN ayant une longueur de boîtier de L = 375. 
 L'évidement dans le mur doit correspondre aux dimensions 

nominales du BKA-EN (BxH) à monter. 
 Il faut prévoir une ouverture de montage séparée pour 

chaque clapet coupe-feu. 
 De par le montage, la distance minimale des clapets coupe-

feu est de 360 mm pour le montage l'un à côté de l'autre ou 
de 280 mm pour le montage l'un au-dessus de l'autre. 

 La distance minimale aux éléments de construction adja-
cents s'élève (de par le montage) à au moins 140 mm (pla-
fond) ou à au moins 220 mm (mur). 

 Position horizontale de l'axe du volet requise 
 

Remarque générale : 
De par le grand nombre de différents types de clapets coupe-
feu (fabricant, versions etc.), il n'est pas possible de donner 
des indications générales concernant le cas de rénovation. 
Pour cette raison, une clarification technique précise est re-
quise au préalable de la rénovation. 
En général, les clapets existants doivent être installés dans des 
murs massifs, fixés avec du mortier sur tout le pourtour et 
avec une distance suffisante aux éléments de construction ad-
jacents, aux systèmes étrangers ou entre les boîtiers des cla-
pets coupe-feu (un montage bride à bride n'est pas possible). 
Sur tout le pourtour du BKA-EN, kit de montage type AS-E1 
inclus, une certaine distance (voir ci-dessus) est requise pour 
le montage. En cas de montage de deux clapets coupe-feu l'un 
à côté de l'autre, par exemple, la distance minimale entre les 
clapets (mesurée à partir du boîtier du BKA-EN) s'élève à 
360 mm.  
En cas du montage d'un nouveau clapet coupe-feu au lieu d'un 
clapet existant, le boîtier du clapet coupe-feu protubérant du 
mur massif doit être coupé à fleur du mur. En outre, la section 
de passage doit être garantie complètement (les pièces de 
montage comme les supports intérieurs, le volet, les profilés 
de joint de butée, équerres etc. doivent être enlevées, pour 
que le bon fonctionnement du volet du nouveaux clapet 
coupe-feu BKA-EN, kit de montage AS-E1 inclus, soit garanti). 
Veiller à ce que rien ne puisse affecter le fonctionnement du 
nouvel clapet coupe-feu. La tôle de raccordement du type AS-
E1 doit être fixée sur le boîtier du clapet coupe-feu mis hors 
service à l'aide de vis à tôle (par ex. 4,2 x 13 - fournies par le 
client). De plus, la signalétique du clapet coupe-feu (par ex. 
marque de homologation), les servomoteurs à ressort de rap-
pel, le levier doivent être enlevés. 
S'il y a des creux ou des défauts dans la zone de mortier de 
l'axe de volet (caisson du levier manuel) après le démontage 
de pièces de montage extérieures (par ex. levier manuel avec 
ressort à branches), ceux-ci doivent être complètement rem-
plis avec du mortier de la qualité correspondante avant de 
monter le BKA-EN avec le kit de montage AS-E1. 

 
Figure 23 : Montage avec kit de montage type AS-E1 dans 
un mur massif, vue frontale 

 
Figure 24 : Montage avec kit de montage type AS-E1 dans un mur massif 
Les pos. 40.1 – 40.10 font partie de l'équipement standard de l'accessoire 
kit de montage type AS-E1 (pos. 40). 
 
  1 Clapet coupe-feu BKA-EN (L=375) 
40.1 Tôle de raccordement (cadre en tôle d'acier) 
40.2 Vis d'ancrage HUS-P ø 6 x 60 mm 
40.3 Écrous borgnes M6/rondelles           40.8 Vis d'ancrage HUS-H 
40.4 Cadre en plaques de silicate           ø 6 x 100 mm 
40.5 Vis ø 4 x 80 mm            40.9 Plaque de recouvrement 
40.6 Bande de laine minérale           40.10 Vis ø 4 x 40 mm 
40.7 Cadre de protection en plaques de silicate 
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Figure 25 : Vue latérale (coupe) BKA-EN monté avec  
type AS-E1 

Processus de montage 
Réaliser l'évidement du mur en fonction des dimensions no-
minales du BKA-EN (BxH) à monter. Appliquer de la pâte 
d'étanchéité (comprise dans la livraison du kit de montage 
type AS-E1) sur tout le pourtour de la tôle de raccordement 
(pos. 40.1 ; cadre en tôle d'acier - côté du mur). Insérer la tôle 
de raccordement dans l'évidement du mur correspondant aux 
dimensions du clapet coupe-feu (largeur et hauteur) et la vis-
ser au mur à l'aide de vis d'ancrage HUS-P 6 x 60 mm (pos. 
40.2 ; ø 6 mm pré-percé). 
Appliquer de la pâte à joint sur tout le pourtour de la tôle de 
raccordement du clapet coupe-feu. 
Fixer le clapet coupe-feu sur la tôle de raccordement à l'aide 
des écrous borgnes M6 / rondelles (pos. 40.3). 
Réaliser une fixation supplémentaire en vissant la bride BK à 
la tôle de raccordement (sur tout le pourtour) avec vis auto-
perceuses ø 4,2 x 19 mm (distance < 150 mm). 
Positionner le cadre en plaques de silicate (pos. 40.4) et les 
bandes de laines minérale (pos. 40.6) sur tout le pourtour du 
clapet coupe-feu. Visser les assemblages d'angle du cadre (pos. 
40.4) l'un avec l'autre à l'aide de vis ø 4 x 80 mm (pos. 40.5). 
Monter le cadre de protection en plaques de silicate (pos. 
40.7) à fleur du cadre en plaques de silicate (pos. 40.4) et du 
mur et le visser sur tout le pourtour au mur à l'aide de vis d'an-
crage HUS-H ø 6 x 100 mm (pos. 40.8 ; pré-percé ø 6 mm). 
Visser la plaque de recouvrement en plaques de silicate (pos. 
40.9) sur la face frontale du cadre (pos. 40.4) à l'aide de vis ø 
4 x 40 mm (pos. 40.10). 
Les vis d'ancrage ci-dessus (pos. 40.2 et 40.8) sont appro-
priées aux murs en béton armé. Pour d'autres types de mur, 
des chevilles ou éléments de fixation appropriés doivent être 
mis à disposition par le client. Un montage traversant équiva-
lent est également possible. 
 
 
Vidéo d'installation (YouTube) : 
 

      https://bit.ly/3u5XOZT 
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Montage à sec loin des murs massifs 
• Pour le montage à sec loin des murs massifs, uniquement 

des BKA-EN avec cadre de montage type ERA2 sont pos-
sibles. 

• Le clapet coupe-feu doit être suspendu d'un plafond mas-
sif en cas de montage loin des murs massifs. 

 Installation uniquement en combinaison avec un conduit 
d'aération droit avec quatre parois sans ouverture résis-
tant auf feu homologué (L90), composé d'un conduit d'aé-
ration en tôle d'acier galvanisée avec un revêtement en 
plaques en silicate de calcium. Pour d'autres exigences 
complémentaires concernant la conception et la pose des 
conduits d'aération, voir le manuel Promat®, Construction 
478, dans la version actuelle. 

 Il faut prévoir une ouverture de montage et un conduit 
d'aération résistant auf feu séparés pour chaque clapet 
coupe-feu. 

 De par le montage, la distance minimale des clapets 
coupe-feu est de 320 mm pour le montage l'un à côté de 
l'autre (à adapter aux conditions locales). 

 De par le montage, la distance minimale aux éléments de 
construction adjacents (mur/plafond massif) s'élève à au 
moins 160 mm (à adapter aux conditions locales). 

• Position horizontale de l'axe du volet requise. 
• Le cadre de montage type ERA2 est un accessoire (sup-

plément de prix) -livré non monté ou monté en usine- et 
doit être commandé séparément. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 26 : Montage avec cadre de montage type ERA2 loin 
de mur massif 

 
Figure 27 : Vue latérale (coupe) BKA-EN monté avec cadre 
de montage type ERA2 

 

 
IIII Collage des surfaces de contact 58.2 – 58.1, 58.3 – 58.2, 
58.4 – 58.1 à l'aide de colle PROMAT® K84 
 
Figure 28 : Raccordement au mur loin de mur massif 
 

 

 
Figure 29 : Raccordement de conduit BKA-EN avec cadre de 
montage type ERA2 loin de mur massif 
 
1        Clapet coupe-feu BKA-EN 
13.1  Mortier au moins classe M 10 selon EN 998-2 
14 Éléments d'ancrage (tôle perforée t ≥ 0,5 mm ; largeur 
           x longueur = 40 x 70 mm ; distance ≤ 200 mm ; acce 
           soires moyenannt supplément), ou vis, ancrages ou similaires 
15       Mur massif, masse volumique apparente ≥ 450 kg/m³, W ≥ 100 mm 
39      Suspension (à fournir par le client) conformément au manuel Promat®,
           Construction 478, dans la version actuelle ; remarques relatifs à la  
           suspension, voir page 41. 
     39.1 Tige filetée (M12 ou M16 selon page 41) 
     39.8 Rail d'installation MPC 40/60 et plaque de verrouillage 
           MPC de MÜPRO 
41       Conduit d'aération résistant au feu (L90) 

Détail F 

Détail G 

* Distances au conduit d'aération L90 
conformément 
au manuel Promat®, Construction 478. 
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57     Cadre de montage ERA2 
58     Bandes de plaques LS PROMATECT® ; à fournir parle 
          client, d=35 mm 
58.1 Bandes de plaques d x b = 35 mm x 160 mm, vis 
          universelles FN 4,3 x 65 (maçonnerie en béton céllulaire) 
          ou Hilti HUS3-C 6 x 70 (béton). Les têtes des vis doivent 
          être noyées. Autres matériaux de mur : il faut sélectiner 
          les éléments de fixation adéquats. 
58.2 Bandes de plaques d x b = 35 mm x 40 mm, vis  
   universelles 5 x 70.  
58.3 Bandes de plaques d x b = 35 mm x 100 mm, vis  
   universelles 4 x 60. 
58.4 Bandes de plaques d x b = 35 mm x 40 mm, vis  
   universelles 5 x 70. 
59    Conduit d'aération en tôle d'acier 
 

Processus de montage 
• Montage d'éléments d'ancrage (pos. 14) au conduit d'aé-

ration. Montage du conduit d'aération et remplissage de 
la fente annulaire sur tout le pourtour avec du mortier. 
Dans le cas de conduits d'aération déjà existants et mon-
tés, ceux-ci doivent être fixés à l'aide d'éléments de fixa-
tion appropriés pour la surface de fixation (par ex. vis, an-
crages et similaires). 

• Montage du BKA-EN (pos.1) au conduit d'aération déjà 
existant en tôle d'acier (pos. 59). 

• Monter le cadre de montage type ERA2 (pos. 57) sur tout 
le pourtour en considérant la dimension de montage de 
186 ou 191 (côté motuer) mm et le fixer au niveau des 
coins à l'aide des équerres comprises dans la livraison. 

• Montage des bandes de plaques PROMATECT® sur tout le 
pourtour pos. 58.1 au mur. Des inégalités doivent être 
compensées, par ex. par enduisage préalable. 

 
Figure 30 : Dimensions et disposition pos. 58.1 

• Montage des bandes de plaques PROMATECT® sur tout le 
pourtour pos. 58.2 sur pos 58.1. 

 
Figure 31 : Dimensions et disposition pos. 58.2 

• Montage du revêtement résistant auf feu (pos. 41) en 
plaques coupe-feu PROMATECT®, d= 35 mm, suspension 
incluse. Il faut considérer  le manuel Promat®, Construc-
tion 478, dans la version actuelle. Les plaques coupe-feu 
sont vissées au niveau du cadre demontage ERA2 avec ce-
lui-ci sur tout le pourtour, voir ci-dessous Figure 32. La sus-
pension dans la zone du BKA-EN doit être positionnée con-
formément à Figure 29(Détail G). 

 
Figure 32 : Montage plaques coupe-feu PROMATECT® sur le 
cadre de montage ERA2 

 
• Montage des bandes de plaques PROMATECT® sur tout le 

pourtour pos. 58.3 sur le revêtement résistant au feu pos 
41. 

 
Figure 33 : Dimensions et disposition pos. 58.3 

• Montage des bandes de plaques PROMATECT® sur tout le 
pourtour pos. 58.4 sur pos 58.1. 

 
Figure 34 : Dimensions et disposition pos. 58.4 
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MONTAGE DANS DES PLAFONDS MASSIFS 
 Montage dans des plafonds massifs par ex. en béton, béton 

cellulaire ; masse volumique apparente ≥ 500 kg/m³ et 
épaisseur du plafond D ≥ 125 mm. 
 
 

Positions de montage 

 

 
 

 

 

Figure 35 : Positions de montage dans des plafonds massifs 
 
Montage scellé d'un clapet coupe-feu  
(remplissage complète avec du mortier) 
 
 La distance minimale entre deux clapets coupe-feu doit 

s'élever à au moins 70 mm. 
 La distance minimale aux éléments de construction adja-

cents (mur) s'élève à au moins 40 mm. 
 

 
Figure 36 : Dimensions de la fente annulaire pour le rem-
plissage complet avec du mortier dans des plafonds massifs 

Montage à une distance réduite « bride à bride » 
Montage de max. 2 BKA-EN dans des plafonds massifs l'un di-
rectement à côté de l'autre à une distance réduite « Bride à 
bride » dans une ouverture de montage. Toutes les fentes an-
nulaires doivent être comblées avec du mortier. 
 
 La distance minimale aux éléments de construction adja-

cents (mur) s'élève à au moins 40 mm. 
 
 

 
Figure 37 : Montage à une distance réduite « Bride à 
bride » dans des plafonds massifs 
 

  

Verticale suspendu 

Verticale Suspendue 

En cas de grandes épaisseurs 
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Montage scellé avec socle en béton 

• Fabrication d'un socle droit en béton armé sur le pourtour 
(classe de résistance de béton : C20/25 ; revêtement en 
béton ≥ 35 mm ; armature : acier d'armature BSt500S ou 
treillis soudé B500A). Le socle doit avoir un épaisseur de 
paroi d'au moins 100 mm sur tout le pourtour, mesurée à 
partir du boîtier du clapet coupe-feu. La hauteur du socle 
doit correspondre à la dimension de montage prescrite 
(210 mm). La hauteur maximale du socle s'élève à ≤ 550 
mm. 
Il faut garantir le bon fonctionnement du volet du clapet 
coupe-feu monté. Veiller à ce que rien ne puisse affecter 
le fonctionnement de ce dernier. Sur le côté opposé au 
côté commande, il faut le cas échéant prévoir et monter 
des éléments de fixation (par ex. vis, écrous à sertir etc.) 
pour le montage des composants du conduit avant le 
montage du clapet coupe-feu, ou, si un montage ultérieur 
n'est pas possible, raccorder directement le conduit d'aé-
ration. Une autre possibilité est de monter des pièces de 
rallonge (à fournir par le client ou disponibles dans la 
gamme d'accessoires, par ex. SCHAKO type VT). 
Pendant la formation du socle en béton dans des plafonds 
massifs, en plus de l'armature fissures constructive, il faut 
veiller à ce que le socle en béton soit monté directement 
au plafond en béton armé ou relié au plafond brut. 
Toute couche de séparation éventuelle (revêtement de 
sol, étanchement, matériaux d'insonorisation, chapes 
flottantes etc.) doit être retirée de cette zone. 
Lors de la fabrication du socle en béton, veiller à ce qu'au-
cune pression ne soit exercée sur le boîtier des clapets 
coupe-feu vers l'intérieur (renfort). 

• La distance minimale entre les clapets coupe-feu (max. 2) 
doit s'élever à 70 mm. 

• En cas de composant massif adjacent (paroi) situé à une 
distance inférieure à 100 mm par rapport au boîtier du 
clapet coupe-feu, l'écartement existant doit être rempli 
de la façon décrite ci-dessus. Cette option es possible si le 
composant adjacent présente des caractéristiques F90. 

 
 

 
 
 

 
Figure 38 : Montage dans des plafonds massifs avec socle 
en béton, vue de dessus 

 
 

 
Figure 39 : Montage dans des plafonds massifs avec socle en béton 
 

45 Armature horizontale, par ex. étrier (Ø 8; e ≤ 150 mm) 
46 Socle en béton (béton C20/25) 
47 Tiges d'armature (Ø 8; e ≤ 500 mm ; au moins 4 pièces/socle) 
16 Plafond massif (épaisseur du plafond D ≥ 125 mm ; ρ ≥ 500 kg/m³) 
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Armature du socle 
(Revêtement en béton ≥ 35 mm ; remarque : armature de 
montage non dessinée) : 
- Armature horizontale (pos. 45) : 
étriers fermés Ø 8, e ≤ 150 mm ou barres en acier avec des 
longueurs de recouvrement correspondantes ou armature de 
treillis équivalente (Q335A) ; disposition au milieu du socle 
(pos. 46). 
 
- Armature de raccordement avec le plafond en béton armé, 
si il y a une fente circulaire dans la zone directe du percement 
du plafond, fermer celui-ci utilisant le béton avec la classe de 
résistance correspondante. 
Ø 8 e ≤ 500 mm (tiges d'armature dans le plafond, pos. 47) au 
milieu du socle (=/=), mais au moins 4 pièces/socle (disposi-
tion aux angles du socle). 
- Armature de raccordement avec le plafond en béton armé, 
si il n'y a pas de fente circulaire dans la zone directe du perce-
ment du plafond : 
Ø 8 e ≤ 500 mm (tiges d'armature dans le plafond, pos. 47) au 
milieu du socle (=/=), mais au moins 4 pièces/socle (disposi-
tion aux angles du socle) ; collage au plafond avec par ex. Hilti 
HIT HY 200. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Montage dans des plafonds massifs avec socle en 
béton, coupe 
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MONTAGE DANS DES CLOISONS LEGERES DE 
SEPARATION A OSSATURE METALLIQUE 
 
CLOISONS LEGERES AVEC PAREMENT DES DEUX 
COTES ET EPAISSEUR DE CLOISON W ≥ 100 MM 
 Montage dans des cloisons légères à ossature métallique et 

avec parement des deux côtés (plaques à base de plâtre ; 
épaisseur de cloison ≥ 100 mm) conformément à la classifi-
cation selon EN 13501-2 ou les normes nationales compa-
rables. 

 Les aides au montage et à l'installation fournis par le client 
doivent être enlevés. 

 
Montage scellé d'un clapet coupe-feu (remplis-
sage complète avec du mortier) 
 La distance minimale entre deux clapets coupe-feu doit 

s'élever à au moins 200 mm. 
 La distance minimale aux éléments de construction adja-

cents s'élève (de par la construction) à au moins 90 mm au 
mur et à au moins 80 mm au plafond. La distance minimale 
effective peut différer légèrement des distances indiqués 
ci-avant et doit être déterminée et adaptée en fonction du 
type de montage mural. 
 
 

 
Figure 41 : Ossature métallique avec les pièces de rempla-
cement nécessaires pour le montage scellé (dimensions in-
diquées sans intrados) 

*Lors de l'utilisation d'un intrados (pos. 20 ; circulaire 12,5 
mm), les dimensions de l'ouverture augmentent de 25 mm (v. 
Figure 41). 
 
Consigne de montage : 
Dans la zone de chevauchement des profilés interchan-
geables, riveter, sertir ou visser ces profilés une fois par point 
de raccordement. Ces jonctions ne servent qu'à fixer les diffé-
rents profilés en métal. 

Vue en coupe de la cloison légère sans intrados 

         

Vue en coupe de la cloison légère avec intrados  

 

Figure 42 : Montage scellé dans une cloison légère 

Processus de montage 

 Réaliser une ossature métallique et le mur conformément 
aux instructions du constructeur du mur et prévoir les 
pièces de remplacement selon Figure 41. 

 Prévoir un évidement pour le montage scellé du BKA-EN 
(pos. 1) 

 À partir de B>800 mm (pour un axe de volet horizontal), 2 
tôles perforées courbées (t ≥ 0,5 mm ; largeur x longueur = 
40 x 70 mm) doivent être fixées sur les deux côtés B des pro-
filés interchangeables en tant qu'éléments d'ancrage (pos. 
14). Celles-ci doivent être vissées au centre du mur sur les 
profilés métalliques à l'aide d'une vis à fixation rapide. 

 Placer le BKA-EN dans l'évidement du mur (côté commande 
- respecter la dimension de montage 210 mm). Veiller à ce 
que la fente entre le mur et le BKA-EN soit bien centrée. 
Montage du BKA-EN à l'aide des dispositifs de suspension 
etc. 

 Appliquer le mortier (pos. 13) dans la fente d'une épaisseur 
de 40 à 60 mm entre le boîtier du BKA-EN et les profilés mé-
talliques (pos. 10). Au cas où des embrasures (pos. 20) sont 
utilisées, une profondeur du joint de mortier de 100 mm est 
suffisante.  Si des embrasures sont utilisées, les pièces de 
remplacement doivent être adaptées à la taille de l'ouver-
ture de montage. 
  

Détail X 

Détail Y 
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Montage scellé d'un clapet coupe-feu sous plafond 
massif, remplissage complète avec du mortier 

 
Le montage scellé sous le plafond massif n'est pas un rac-
cord coulissant au plafond. 
 

Vue en coupe sous plafond massif sans intrados 

   
 
Vue en coupe sous plafond massif avec intrados 

  
Figure 43 : Montage scellé dans des cloisons légères de sé-
paration sous plafond massif 
 

Processus de montage 

 Réaliser une ossature métallique et le mur conformément 
aux instructions du constructeur du mur et prévoir les 
pièces de remplacement selon Figure 41. Avant le montage 
du profilé UW (pos. 10) nécessaire pour le cadre en profilé 
métallique sur le plafond, une bande de laine minérale 
d'env. 50x40 mm (pos. 11.1) doit être insérée dans le profilé 
UW sur le plafond comme indiqué dans les instructions du 
fabricant de cloisons.

 
 

 Prévoir un évidement pour le montage scellé du BKA-EN 
(pos. 1) 

 À partir de B>800 mm (pour un axe de volet horizontal), 2 
tôles perforées courbées (t ≥ 0,5 mm ; largeur x longueur = 
40 x 70 mm) doivent être fixées sur les deux côtés B des pro-
filés interchangeables en tant qu'éléments d'ancrage (pos. 
14). Celles-ci doivent être vissées au centre du mur sur les 
profilés métalliques à l'aide d'une vis à fixation rapide et en-
castrées dans le béton. 

 Placer le BKA-EN dans l'évidement du mur (côté commande 
- respecter la dimension de montage 210 mm). Veiller à ce 
que la fente entre le mur et le BKA-EN soit bien centrée. 
Montage du BKA-EN à l'aide des dispositifs de suspension 
etc. 

 Appliquer le mortier (pos. 13) dans la fente d'une épaisseur 
de 40 à 60 mm entre le boîtier du BKA-EN et les profilés mé-
talliques (pos. 10). Au cas où des embrasures (pos. 20) sont 
utilisées, une profondeur du joint de mortier de 100 mm est 
suffisante.  Si des embrasures sont utilisées, les pièces de 
remplacement doivent être adaptées à la taille de l'ouver-
ture de montage. 

 
 
   1    Clapet coupe-feu BKA-EN 
   9 Profilé CW 50/50/06 (épaisseur du mur = 100 mm, pour les 
épaisseurs plus élevées, les profilés doivent être adaptés) 
10    Profilé UW 50/40/06 (épaisseur de cloison = 100 mm, pour 
les épaisseurs plus élevées, les profilés doivent être adaptés) 
11.1 Laine minérale (selon les indications du fabricant du 
mur) 
12    Parement de la cloison légère en plaques à base de plâtre 
13    Mortier 
14    À partir de B>800mm, 2 éléments d'ancrage sont néces-
saires par côté B, pour le montage avec un axe de volet hori-
zontal (tôle perforée t ≥ 0,5 mm ; largeur x longueur = 40 x 70 
mm ; accessoire moyennant supplément). Pas nécessaire en 
cas d'installation avec un axe du volet vertical. 
16    Plafond massif 
20    Intrados, option 
33.1 Vis à fixation rapide (à fournir par le client, par ex. ø 3,5 x 
25mm) ;  
nombre d'éléments d'ancrage (pos. 14) 
48    Séparation thermique 
 
  

Détail V 

Détail U 
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Montage à sec d'un clapet coupe-feu 
 L'installation à sec doit se faire pendant la construction du 

mur. 
 La distance minimale entre deux clapets coupe-feu doit 

s'élever à au moins 200 mm. 
 La distance minimale aux éléments de construction adja-

cents s'élève (de par la construction) à au moins 90 mm au 
mur et à au moins 80 mm au plafond. La distance minimale 
effective peut différer légèrement des distances indiqués 
ci-avant et doit être déterminée et adaptée en fonction du 
type de montage mural. 

 

 
Figure 44 : Ossature métallique avec les chevêtres néces-
saires pour le montage à sec 
 
Vue en coupe dans cloisons légères 

 
 

 
 
 
 

Figure 45 : Installation à sec dans une cloison légère de  
séparation 

Processus de montage 

 Réaliser une ossature métallique et le mur conformément 
aux instructions du constructeur du mur et prévoir les 
pièces de remplacement selon Figure 44. 

 Placer le BKA-EN (pos. 1) dans l'évidement du mur (côté 
commande - respecter la dimension de montage 210 mm). 
Veiller à ce que la fente entre le mur et le BKA-EN soit bien 
centrée. Montage du BKA-EN à l'aide des dispositifs de sus-
pension etc. 

 Mettre la laine minérale (pos. 11.3) (non combustible selon 
EN 13501-1, densité 80 kg/m³, point de fusion ≥ 1 000 °C) 
dans la fente d'une épaisseur de 40 mm entre le boîtier du 
BKA-EN et les profilés métalliques (pos. 10). 

 Réaliser le parement (pos. 12) des deux côtés du mur et le 
doublage sur le côté opposé au côté commande (pos. 49.1). 
Enduisage des joints en utilisant le même matériau que ce-
lui du mur (pos. 43 ; largeur de fente 5 mm, effectuer le 
masticage lors de la construction). 

 
Montage à sec d'un clapet coupe-feu sous pla-
fond massif 

L'installation à sec au-dessous de plafond massif ne corres-
pond pas à un raccord coulissant au plafond. 
 
Vue en coupe sous plafond massif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 46 : Installation à sec dans une cloison légère de  
séparation sous plafond massif 
Processus de montage 

 Montage du profilé UW (matériau identique à celui du mur) 
(pos. 10) sur le plafond 

 Insérer des bandes de laine minérale d'env. 50 x 40 mm 
(pos. 11.1) (selon les instructions du constructeur du mur) 
dans le profilé UW décrit ci-avant et installer le profilé UW 
nécessaire pour le montage du cadre en profilé métallique 
sur le plafond 

 Visser le parement sur les deux côtés (pos. 12) et les deux 
plaques de doublage (pos. 49.1) L ≙ largeur du boîtier B sur 
le côté opposé au côté commande. 

 Insérer des bandes de laine minérale d'env. 50 x 40 mm 
(pos. 11.3) entre les plaques de parement vissées aupara-
vant. 

 Montage du BKA-EN (pos. 1) à l'aide des dispositifs de sus-
pension, etc. Avant le montage, les fentes (pos. 43 ; largeur 
de fente max. 5 mm, effectuer le masticage lors de la cons-
truction) sur la face B supérieure de la séparation thermique 

Détail T 

Détail W 



                                                                                                    Clapet coupe-feu BKA-EN 
 Documentation technique 
                                                                                                    Montage dans des cloisons légères de séparation à ossature métallique 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2021-06-01 | Page 26 

(pos. 48) et dans la zone du parement (pos. 12) et du dou-
blage (pos. 49.1) sur le côté opposé au côté commande doi-
vent être remplies complètement et de façon cunéiforme 
de plâtre ou de mortier de plâtre. Lors du positionnement, 
observer une distance d'env. 80 mm entre le BKA-EN et le 
plafond. 

 Monter les autres pièces de l'ossature métallique en respec-
tant les distances indiquées 

 Insérer la laine minérale (pos. 11.1+11.3) 
 Réaliser le parement du mur (pos. 12) sur les deux côtés et 

le doublage (pos. 49.1). 
 

 
   1    Clapet coupe-feu BKA-EN 
   9    Profilé CW 50/50/06 (épaisseur du mur = 100 mm, pour les 
         épaisseurs plus élevées, les profilés doivent être adaptés) 
10    Profilé UW 50/40/06 (épaisseur de cloison = 100 mm, pour 
         les épaisseurs plus élevées, les profilés doivent être adaptés) 
11.1 Laine minérale (selon les indications du fabricant du mur) 
11.3 Laine minérale, (non combustible selon EN13501-1, masse 
         volumique apparente env. 80 kg/m³, point de fusion ≥ 
         1000 °C, épaisseur 40 mm) 
12    Parement de la cloison légère en plaques à base de plâtre 
16    Plafond massif 
43    Mastiquer avec du plâtre identique à celui du mur 
48    Séparation thermique 
49.1 Doublage (plaques en placoplâtre spéciales feu, 2 fois d=12,5 mm) 
o Première couche de doublage, fixation : vis à fixation ra-

pide, par ex. TN 3,5x55, a ≤ 250 mm, mais au moins 2 
vis par côté ; les joints du doublage doivent être masti-
qués en utilisant le même matériau que celui du mur. 

o Deuxième couche de doublage, fixation : vis à fixation ra-
pide, par ex. TN 4,5x70, a ≤ 250 mm, mais au moins 2 vis 
par côté ; les joints du doublage doivent être mastiqués 
en utilisant le même matériau que celui du mur. 
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Montage à sec d'un clapet coupe-feu directe-
ment au-dessous du plafond massif avec des 
bandes de laine minérale 
 Le montage à sec avec des bandes de laine minérale ne cor-

respond pas à un raccord coulissant au plafond. 
 La distance minimale entre deux clapets coupe-feu doit 

s'élever à au moins 200 mm. 
 La distance minimale aux éléments de construction adja-

cents s'élève à au moins 40 mm au mur et à au moins 90 
mm au plafond. La distance minimale effective au mur peut 
différer légèrement des distances indiqués ci-dessus et doit 
être déterminée et adaptée en fonction du type de montage 
mural. 

 
Figure 47 : Ossature métallique avec les pièces de rempla-
cement nécessaires (montage à sec directement sous un 
plafond massif à l'aide de bandes de laine minérale) 

Consigne de montage : 
Dans la zone de chevauchement des profilés interchan-
geables, riveter, sertir ou visser ces profilés une fois par point 
de raccordement. Ces jonctions ne servent qu'à fixer les diffé-
rents profilés en métal. 

 
Figure 48 : Montage à sec dans une cloison légère de sépa-
ration directement sous le plafond massive à l'aide de 
bandes de laine minérale 

Processus de montage 

 Réaliser une ossature métallique et le mur conformément aux 
instructions du constructeur du mur et prévoir les pièces de 
remplacement selon Figure 47. Prévoir un évidement pour l'in-
stallation du BKA-EN (pos. 1). 

 Placer la laine minérale (pos. 11.2) sur la partie supérieure du 
BKA-EN. Couper et enlever la laine minérale de la zone de la 
séparation thermique (pos. 48). Placer le BKP-EN dans l'évide-
ment du mur (côté commande - respecter la dimension de 
montage 210 mm) et le presser contre le plafond. 

 Montage du BKA-EN à l'aide des dispositifs de suspension etc. 
 Montage des plaques de doublage (pos. 49.2, côté commande) 

composées de plaques spéciales feu 2 x 12,5 mm, largeur 60 
mm sur les deux côtés H et le côté inférieur B. 

 Insertion de la laine minérale (pos. 11.4 ; sur trois côtés : en 
bas/à droite/à gauche comprimée à une densité d'env. 60 
kg/m³) entre le clapet coupe-feu et l'intrados du mur ; l'épais-
seur des bandes en laine minérale doit être identique à celle 
du mur pour pouvoir parfaitement combler l'interstice. 

 Montage des plaques de doublage (pos. 49.3, côté opposé au 
côté commande) composées de plaques spéciales feu 2 x 12,5 
mm, largeur 80 mm sur les deux côtés H et le côté inférieur B. 

 
 
 
1  Clapet coupe-feu BKA-EN 
9  Profilé CW 50/50/06 (épaisseur du mur = 100 mm, 

pour les épaisseurs plus élevées, les profilés doivent 
être adaptés) 

10  Profilé UW 50/40/06 (épaisseur du mur = 100 mm, pour 
les épaisseurs plus élevées, les profilés doivent être 
adaptés). 

11.2  Laine minérale (non combustible EN 13501-1, ρ = 100 
kg/m³, point de fusion ≥ 1 000 °C) 

11.4  Laine minérale (non combustible EN 13501-1,  
masse volumique apparente env. 30 kg/m3, point de  
fusion ≥ 1000°C; sur trois côtés : en bas/à droite/à 
gauche, comprimée à une densité d'env. 60 kg/m3) 

12  Parement (des deux côtés) de la cloison à ossature  
métallique en plaques à base de plâtre 

16  Plafond massif 
48  Séparation thermique 
49.2  Doublage (plaques en placoplâtre spéciales feu, 2 x 12,5 

mm, largeur = 60 mm), fixation : vis à fixation rapide par 
ex. ø 3,9x75, a ≤ 200 mm, au moins 2 vis par côté 

49.3 Doublage (plaques en placoplâtre spéciales feu, 2 x 12,5 
mm, largeur = 80 mm), fixation : vis à fixation rapide par 
ex. ø 3,9x75, a ≤ 200 mm, au moins 2 vis par côté 
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Montage à sec avec cadre de montage type ER-A1 
 La distance minimale entre deux clapets coupe-feu doit 

s'élever à au moins 200 mm, ils doivent être montés dans 
des ouvertures de montage séparées. Le cas échéant, les 
pattes de fixation (b=30 mm) doivent être décalées d'au 
moins 15 mm.  

 La distance minimale aux éléments de construction adja-
cents (mur/plafond) s'élève à au moins 110 mm (de par la 
construction). La distance minimale effective peut différer 
légèrement de ces distances indiqués et doit être détermi-
née et adaptée en fonction du type de montage mural. 

• L=375, largeurs de mur W > 125 : avant le montage dans l'ou-
verture murale, des pièces de conduit (fournies par le client 
ou type VT de SCHAKO) doivent être montées sur le BKA-EN 
(côté opposé au côté commande). 

• Le cadre de montage type ER-A1 est un accessoire (supplé-
ment de prix) -livré non monté ou monté en usine- et doit 
être commandé séparément. 

 
Figure 49 : Ossature métallique avec les chevêtres nécessaires 
avec W ≤ 125 mm et 1 couche d'intrados circonférentiel (12,5 
mm) pour BKA-EN avec cadre de montage type ER-A1 
Consigne de montage : 
Dans la zone de chevauchement des profilés interchangeables, rive-
ter, sertir ou visser ces profilés une fois par point de raccordement. 
Ces jonctions ne servent qu'à fixer les différents profilés en métal. 

 
Figure 50 : Ossature métallique avec les chevêtres néces-
saires avec W > 125 mm et 2 couches d'intrados circonfé-
rentiel (2x12,5 mm) pour BKA-EN avec cadre de montage 
type ER-A1 

 

 
Figure 51 : Représentation de la dimenson de montage intérieure 
pour le montage du BKA-EN avec cadre de montage ER-A1 
 
 
Montage à sec (avec cadre de montage type ER-A1) 

 
Figure 52 : BKA-EN avec cadre de montage type ER-A1 et 
pattes de fixation (dessiné B x H 400 x 400 mm) 
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Exemples en ce qui concerne le nombre et le positionne-
ment : 

Nombre de pattes de fixation par côté [dimen-
1 patte de fixation par côté < 400 

2 pattes de fixation par côté ≥ 400 à 
≤ 865  

3 pattes de fixation par côté > 865  
Tableau 4 : Nombre de pattes de fixation par côté sur le ER-
A1 

 
 
 

 

 
Figure 53 : Exemples en ce qui concerne le nombre et le po-
sitionnement des pattes de fixation sur le cadre de mon-
tage type ER-A1 
 

 

 
Figure 54 : BKA-EN avec cadre de montage type ER-A1 dans 
une cloison légère 

 
Figure 55 : Montage à sec dans une cloison légère (F90) à 
l'aide d'un cadre de montage, type ER-A1 W ≤ 125 mm  
 

 
 
Figure 56 : Montage à sec dans une cloison légère (F90) à 
l'aide d'un cadre de montage, type ER-A1 W ≤ 125 mm 
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Figure 57 : Montage à sec dans une cloison légère (F90) à 
l'aide d'un cadre de montage, type ER-A1 W > 125 mm  
 

 
Figure 58 : Montage à sec dans une cloison légère (F90) à 
l'aide d'un cadre de montage, type ER-A1 W > 125 mm  

 
Processus de montage 

• Réaliser l'ossature métallique et le mur conformément aux 
instructions du constructeur du mur et aux modifications 
nécessaires selon Figure 49, page 28. Prévoir un évidement 
pour l'installation du BKA-EN avec cadre de montage, type 
ER-A1 (pos. 17). 

 Réaliser l'intrados (pos. 20) sur tout le pourtour à l'aide des 
plaques en placoplâtre spéciales feu 12,5 mm et les visser 
sur tous les côtés du cadre en profilés métalliques (pos. 33.2 
- fixation : par ex. vis à fixation rapide ø 3,5 x 25 mm ; dis-
tance entre les vis ≤ 250 mm, mais au moins 2 vis par côté). 

 Installer le BKA-EN dans l'évidement dans le mur (dimen-
sions : B +93+2 mm x H +93+2 mm) de sorte que la joue du 
cadre de montage type ER-A1 soit en contact avec le mur 
(côté accès - distance de montage 210 mm au mur voir Fi-
gure 55). Veiller à ce que la fente annulaire entre le mur et 
le cadre de montage, type ER-A1, soit homogène et bien au 
milieu. Montage du BKA-EN à l'aide des dispositifs de sus-
pension etc. 

 Le clapet coupe-feu est fixé sur tous les côtés à l'aide du 
nombre respectif de pattes de fixation (pos. 18 ; voir Ta-
bleau 4) sur la structure portante (profilés pour chevêtre - 
pos. 10). Chacune des pattes de fixation est fixée sur la 
structure portante à l'aide de 2 vis de fixation rapide (pos. 
19 par ex.  ø 3,5x35 mm ; adapter la longueur des vis à 
l'épaisseur du parement). 

 
 
  9  Profilé CW 50/50/06 (pour une épaisseur de mur = 100 mm,  

pour les épaisseurs plus élevées, il faut utiliser des profilés 
respectifs) 

10  Profilé UW 50/40/06 (pour une épaisseur de mur = 100 mm,  
pour les épaisseurs plus élevées, il faut utiliser des profilés 
respectifs) 

11.1  Laine minérale (selon les indications du fabricant du mur) 
12  Parement (des deux côtés) de la cloison à ossature 

métallique en plaques à base de plâtre 
16  Plafond massif 
17  Cadre de montage type ER-A1 (accessoire disponible moyen-

nant supplément : livré non monté ou monté en usine). 
 17.1 + 17.3 côté B, partie 1 et 2 
 17.2 + 17.4 côté H, pièces 1 et 2 
 17.5 Boulon à tête fraisée 4,5 x 20 mm (8 pièces) 
 17.6 Cornière d'angle ER-A1 (4 pièces) 
18  Pattes de fixation (incluses dans la fourniture du 

cadre de montage type ER-A1) 
19  Vis de fixation rapide (2 vis par patte de fixation à 

fournir par le client ; par ex. ø 3,5 x 35 mm) 
20  Intrados (-à réaliser par le client-), circonférentiel 

vissé à des profilés métalliques, en fonction de 
l'épaisseur de la cloison (12,5 mm plaques spéciales 
feu pour une épaisseur de la cloison mur W ≤ 125 
mm / pour W > 125 mm l'intrados doit être réalisé 
avec 2 x 12,5 mm) 

33.2  Vis à fixation rapide (à fournir par le client, par ex. ø 
3,5 x 25mm ; distance entre les vis ≤ 250 mm, mais 
au moins 2 vis par côté) 
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Montage à sec avec kit de montage type GDA, rac-
cord coulissant au plafond 
• Pour l'utilisation du kit de montage type GDL, unique-

ment des BKA-EN avec une longueur de boîtier L=375 
sont possibles. 

• Montage à proximité des raccords coulissants au pla-
fond (glissement/déformation du plafond ≤ 20 mm). 
Ces derniers sont nécessaires en cas de déformation 
probable du plafond ≥ 10 mm (consigne du fabricant 
du mur). 

• En cas de montage en côte à côte, la distance minimale 
entre deux clapets coupe-feu doit s'élever à au moins 
280 mm (de par la construction) et ils doivent être 
montés dans des ouvertures de montage séparées. 

• La distance aux éléments de construction adjacents 
s'élève (de par la construction) à au moins 190 mm au 
mur massif et à au moins 40 mm au plafond massif. La 
distance minimale effective aux murs adjacents peut 
différer légèrement des distances indiqués ci-dessus et 
doit être déterminée et adaptée en fonction du type 
de montage mural. 

• Fixation sur l'élément de construction massif (par ex. 
plafond). 

• Position horizontale de l'axe du volet requise 
• Des écrous borgnes à riveter sont montés dans les cor-

nières d'angle du côté opposé à la commande pour per-
mettre le montage des composants de la conduite. La 
longueur des vis à fournir par le client doit être choisie 
de telle sorte que le kit de montage type GDL ne soit 
pas endommagé (profondeur de vis ≈ 14 mm). 

• La version du kit de montage type GDL dépend des 
profilés métalliques choisis insérés dans le mur. Cela 
doit être pris en compte lors de la commande et de la 
sélection du kit de montage type GDL et indiqué au 
moyen des versions représentées ci-dessous. 
 

R08 = Kit de montage type GDL (pour profilés métalliques  
           CW50/UW50, cloisons à ossature simple) 
R09 = Kit de montage type GDL (pour profilés métalliques  
           CW75/UW75, cloisons à ossature simple) 
R10 = Kit de montage type GDL (pour profilés métalliques  
           CW100/UW100, cloisons à ossature simple) 
R11 = Kit de montage type GDL (pour profilés métalliques  
           CW125/UW125, cloisons à ossature simple) 

 
BKA-EN Tourné en usine de 180° 
R12 = Kit de montage type GDL (pour profilés métalliques  
           CW50/UW50, cloisons à ossature simple) 
R13 = Kit de montage type GDL (pour profilés métalliques  
           CW75/UW75, cloisons à ossature simple) 
R14 = Kit de montage type GDL (pour profilés métalliques  
           CW100/UW100, cloisons à ossature simple) 
R15 = Kit de montage type GDL (pour profilés métalliques  
           CW125/UW125, cloisons à ossature simple) 

 
 

R58-R65 sont les kits de montage indiqués ci-dessus  
avec vernis DD supplémentaire. 

 
 

Consigne de montage : 
L'insertion des profilés métalliques doit se faire dans la 
zone de coulissement conformément aux instructions du 
fabricant de cloisons (cf. Figure 59 + Figure 60). Il est in-
terdit de fixer les parements dans cette zone. 

 
Figure 59 : Ossature métallique avec les chevêtres nécessaires 
pour le kit de montage type GDL (montré BxH 1500x800 ; 
R08 - R11 ou R58 - R61) 

 
Figure 60 : Ossature métallique avec les chevêtres nécessaires 
pour le kit de montage type GDL (montré BxH 1500x800 ; 
R12 - R15 ou R62 - R65) 
  

Zone de 
glissement 

Zone de 
glissement 
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coupe D-D 

 
Figure 61 : Coupe D-D 
 

Coupe E-E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 62 : Coupe E-E 
 

 
Figure 63 : Distance au mur adjacent 

 
   * Distance entre le profilé CW (pos. 9) et le profilé U (pos. 34.8) 
** Distance avec le raccord vissé du parement (« zone sans vis ») 

Figure 64 : Détails S et R 
 
 
 

 

Figure 65 : Distance entre deux unités, en cas de mon-
tage l'un à côté de l'autre 

  

Détail S 

Détail R 
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Processus de montage 

 Le montage du clapet coupe-feu (pos. 1) se fait avant le 
montage de la cloison. 

 La base (face inférieure du plafond) doit être plane et 
lisse, les inégalités importantes doit être compensée (par 
ex. par masticage avec du plâtre). 

 La fixation du BKA-EN avec kit de montage type GDL 
(pos. 34) au plafond massif se fait à l'aide des équerres 
de fixation montées en usine sur le clapet coupe-feu 
(pos. 34.13 ; 4 pièces) à l'aide de chevilles en métal M12 
à fournir par le client. 

 Le profilé U horizontal (pos. 34.8) et les guides verticaux 
H (pos. 34.5 ; guides de glissement) du kit de montage 
type GDL doivent être dirigés vers le mur (qui sera monté 
ensuite) et ajustés verticalement et horizontalement. 

• Montage de la cloison directement au niveau de la zone 
de raccord du kit de montage type GDL (pos. 34) : 
o Monter les bandes de plaques du raccord coulissant 

au plafond sur le plafond massif au niveau du mur de 
chaque côté du kit de montage type GDL (pos. 16). 
Les guides doivent être approchés des guides verti-
caux H du kit de montage type GDL (pos. 34.5 ; 
guides de glissement). Les espaces séparant les 
guides du kit de montage doivent être colmatés avec 
le même matériau que celui du mur (masticage). Il 
faut ensuite monter le profil de raccordement UW. 

o Réglage des premiers supports métalliques verticaux 
de bout en bout (sol-plafond) des deux côtés du vo-
let : distance (dimension intérieure en mm) au guide 
vertical H (pos. 34.5 ; guide de glissement) : 
10 ≤ e ≤ 85. 

o Insérer des supports métalliques supplémentaires de 
façon régulière ou par paliers de 625 mm entre les 
supports métalliques de bout en bout évoqués ci-
dessus. Il faut prévoir au moins un support métal-
lique. Les supports métalliques sont insérés dans le 
profil de sol UW et dans le profilé U du kit de mon-
tage type GDL (pos. 34.8). 

o Le raccordement de la cloison au profilé U du kit de 
montage type GDL (pos. 34.8) doit être réalisé en 
fonction du raccord coulissant général au plafond. 

o Insérer la laine minérale (pos. 11.2). Celle-ci doit tou-
jours être prévue dans la zone indiquée (Figure 59). 

• Montage des parements des deux côtés (pos. 12). Il est 
interdit d'effectuer un vissage dans la zone indiquée 
(zone de glissement ; Figure 59).  
Les parements et les profilés supports CW doivent être 
montés raccourcis de la longueur de flexion. Les pare-
ments doivent être rapprochés latéralement à une dis-
tance de 2+1 mm du kit de montage type GDL. Les pare-
ments ne doivent être fixés que dans les profilés sup-
ports CW avec une distance au profil de raccordement 
UW ou au profilé U (pos. 34.8) calculée en fonction de 
la longueur de flexion (≥ 10 mm jusqu'à ≤ 20 mm) afin 
de permettre aux profils de glisser sans difficultés. 

 

 
  1 Clapet coupe-feu BKA-EN 
  9 Profilé CW (50 ; 75 ; 100 ; 125) adapté à la pos. 10 
10 Profilé UW (50 ; 75 ; 100 ; 125) adapté à la pos. 9 
11.1 Laine minérale (selon les indications du fabricant du mur) 
11.2 Laine minérale (non inflammable selon EN 13501-1, masse 

volumique apparente env. 100 kg/m³, point de fusion ≥ 
1000 °C, épaisseur à déterminer en fonction de l'épaisseur 
du profilé ou de la cloison) 

12  Parement (des deux côtés) de la cloison à ossature méta 
lique en plaques à base de plâtre 

16 Plafond massif 
34 Kit de montage type GDL (monté en usine ; composé entre autres de) 

34.1 Partie de cadre B2 
34.2 Partie de cadre B1 
34.3 Partie de cadre H1 
34.4 Partie de cadre H2 
34.5 Guide H 
34.6 Guide B 
34.8 Profilé U (50 ; 75 ; 100 ; 125) adapté aux pos. 9 + 10 
34.13 Équerres de fixation (4 pièces) 
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Montage à sec avec un système de calfeutre-
ment coupe-feu 
 
 Le clapet coupe-feu doit être suspendu de façon perma-

nente du plafond massif sur les deux côtés du mur (voir page 
42) Équerres de suspension (pos. 38) pour clapet coupe-feu 
disponibles comme accessoires moyennant supplément. 

 En cas d'une fente annulaire de 50 - 100 mm, le clapet coupe-
feu doit être installé ensemble avec les plaques coupe-feu. Le 
montage des plaques coupe-feux après l'installation du clapet 
coupe-feu (dimension de montage 210 mm) est possible à par-
tir d'une fente annulaire d'env. 100mm. 

 Il faut prévoir une ouverture de montage séparée pour 
chaque clapet coupe-feu. 

 La distance entre les clapets coupe-feu installés l'un à côté 
de l'autre doit être d'au moins 200 mm (remarque : chaque 
clapet coupe-feu doit être installé dans une ouverture de 
montage séparée). 

 La distance aux éléments de construction adjacents s'élève 
en fonction de l'épaisseur du mur, de par la construction, à 
au moins 103/115 mm au plafond et à au moins 
113/125 mm au mur. 

 
Système d’opturation coupe-feu 

Système d’opturation coupe-feu admissible (fourniture par 
le client) : 

Fabricant Hilti 
• Plaques coupe-feu CFS-CT B 1S 140/50 
• Enduit coupe-feu CFS-CT 
• Plaques coupe-feu CP 673 PF 
• Enduit coupe-feu CP 673 
• Mastic coupe-feu CFS-S ACR 

En général, les prescriptions et les directives de mise en 
œuvre du fabricant de la système d’opturation coupe-feu 
(surtout la taille de cloison max.) doivent être respectées. 

Dimensions de la fente annulaire min./max. 

 
*) ≙ taille de cloison max. selon les indications du fabricant Hilti 

Figure 66 : Exemple de montage avec volet vertical 

 

 
*) ≙ taille de cloison max. selon les indications du fabricant Hilti 
Figure 67 : Exemple de montage avec volet horizontal 
 
 
Épaisseur de mur = 100 mm 

  
*) ≙ taille de cloison max. selon les indications du fabricant Hilti 

Figure 68 : Ossature métallique avec les chevêtres néces-
saires (pour une épaisseur de cloison = 100 mm) 

Consigne de montage : 
Dans la zone de chevauchement des profilés interchan-
geables, riveter, sertir ou visser ces profilés une fois par 
point de raccordement. Ces jonctions ne servent qu'à fixer 
les différents profilés en métal. 
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Vue en coupe pour épaisseur de mur = 100 mm 

 
Figure 69 : Installation dans une cloison à ossature métallique 
(épaisseur de cloison = 100 mm) 

Épaisseur de mur > 100 mm 

  
*) ≙ taille de cloison max. selon les indications du fabricant Hilti 

Figure 70 : Ossature métallique avec les chevêtres néces-
saires (pour une épaisseur de cloison > 100 mm) 

  



                                                                                                    Clapet coupe-feu BKA-EN 
 Documentation technique 
                                                                                                    Montage dans des cloisons légères de séparation à ossature métallique 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2021-06-01 | Page 36 

Vue en coupe pour épaisseur de mur > 100 mm 

 
Figure 71 : Installation dans une cloison à ossature 
métallique (épaisseur de cloison > 100 mm) 

 
Processus de montage 

 L'installation du clapet coupe-feu (pos. 1) dans l'ouverture 
de montage se fait après le montage de la cloison.  

 La fente annulaire entre le boîtier du clapet coupe-feu et 
l'intrados doit s'élever à 50 mm au minimum et à 500 mm 
au maximum. Le clapet coupe-feu doit être positionné dans 
l'ouverture de montage en respectant les dimensions de la 
fente annulaire indiquées ci-dessus. Il est impératif de res-
pecter la dimension de montage de 210 mm sur le côté 
commande. La fente annulaire doit être fermée par deux 
couches de plaques coupe-feu (pos. 37.1) du système d’op-
turation coupe-feu Hilti (voir, entre autres, page 34). En cas 
d'une fente annulaire de 50 - 100 mm, le clapet coupe-feu 
doit être installé ensemble avec les plaques coupe-feu. 
Les plaques coupe-feu doivent être coupés de façon 
exacte et en respectant les contours précis de sorte que 
les plaques soient positionnés de façon tendue et en utili-
sant toute la surface. Tous les joints (entre les plaques 
coupe-feux et l'intrados de l'ouverture de montage, entre 
les plaques coupe-feu et le clapet coupe-feu) et les sec-
tions effectives ou les surfaces de coupe des plaques 
elles-mêmes doivent être couvertes de mastic coupe-feu 
(pos. 37.3) et étanchéifiées. En général, les prescriptions 
et les directives de mise en œuvre du fabricant de la sys-
tème d’opturation coupe-feu doivent être respectées.  

 Le clapet coupe-feu est suspendu sur le côté commande 
et sur le côté opposé à celui-ci moyennant quatre 
équerres (pos. 38). Les équerres sont disponibles comme 
accessoires (moyennant supplément) et sont montées par 
le client. Vous trouverez plus d'informations relatives au 
processus de suspension à la page 42. 

• Après avoir terminé le montage de la système d’optura-
tion coupe-feu, sur le côté commande et le côté opposé 
à celui-ci, il faut appliquer de l'enduit coupe-feu (pos. 
37.2) sur la circonférence sur une largeur de ≥ 25 mm et 
une épaisseur de ≥ 2,5mm. 

 
 
1  Clapet coupe-feu BKA-EN 
9  Profilé CW 50/50/06 (pour épaisseur du mur = 100 mm ; pour les 

épaisseurs plus élevées, les profilés doivent être adaptés) 
10  Profilé UW 50/40/06 (pour épaisseur du mur = 100mm ; pour les 

épaisseurs plus élevées, les profilés doivent être adaptés) 
11.1  Laine minérale (selon les indications du fabricant du mur) 
12 Parement (des deux côtés) de la cloison à ossature métallique en 
      plaques à base de plâtre 
16  Plafond massif 
20   Intrados (-à réaliser par le client-), circonférentiel visé à  
  des profilés métalliques, en fonction de l'épaisseur de la cloison 

20.1 Intrados 1 x 12,5 mm (épaisseur de mur = 100 mm) 
20.2 Intrados en fonction du nombre de plaques et de l'épaisseur 

 de la cloison (épaisseur de cloison > 100 mm) 
37  Système de calfeutrement coupe-feu Hilti (ETA-11/0429): 

 37.1 Plaques coupe-feu CFS-CT B 1S 140/50 ou CP 673 PF 
 37.2 Enduit coupe-feu CFS-CT ou CP 673 

         (largeur circonférentielle ≥ 25 mm, t ≥ 2,5mm) 
 37.3 Mastic coupe-feu CFS-S ACR 

38  Équerre de suspension 
      (accessoires moyennant supplément : 1 jeu = 4 pièces/BKA-EN) 
39 Suspension (à fournir par le client) 
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CLOISONS LEGERES (F30/F60) AVEC PAREMENT DES 
DEUX COTES ET EPAISSEUR DE MUR W ≥ 75 MM 

 Montage dans des cloisons légères à ossature métallique et 
avec parement des deux côtés (plaques à base de plâtre ; 
épaisseur de mur ≥ 75 mm) conformément à la classification 
selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables. 

 Les aides au montage et à l'installation fournis par le client 
doivent être enlevés. 

 
Montage à sec d'un clapet coupe-feu 
 L'installation à sec doit se faire pendant la construction  

du mur. 
 La distance minimale entre deux clapets coupe-feu doit 

s'élever à au moins 200 mm. 
 La distance minimale aux éléments de construction adja-

cents s'élève à au moins 80 mm au plafond et à au moins 90 
mm au mur. La distance minimale effective peut différer lé-
gèrement des distances indiqués ci-avant et doit être déter-
minée et adaptée en fonction du type de montage mural. 

 
Figure 72 : Ossatures métalliques avec les modifications né-
cessaires pour le montage à sec (F30/F60) 
 
Consigne de montage : 
Dans la zone de chevauchement des profilés interchan-
geables, riveter, sertir ou visser ces profilés une fois par 
point de raccordement. Ces jonctions ne servent qu'à fixer 
les différents profilés en métal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 73 : Parement du mur et doublage (cloison légère de 
séparation)

 
Processus de montage 

 Réaliser une ossature métallique et le mur conformément 
aux instructions du constructeur du mur et prévoir les 
pièces de remplacement selon Figure 72. 

 Placer le BKA-EN (pos. 1) dans l'évidement du mur (côté 
commande - respecter la dimension de montage 210 mm). 
Veiller à ce que la fente entre le mur et le BKA-EN soit bien 
centrée. Montage du BKA-EN à l'aide des dispositifs de sus-
pension etc. 

  Poser la laine minérale (pos. 11.4) dans la fente circonfé-
rentielle d’une épaisseur de 40 mm entre le boîtier du BKA-
EN et les profilés métalliques (pos. 10).  

 Réaliser le parement (pos. 12) des deux côtés du mur et le 
doublage sur le côté opposé au côté commande (pos. 49.4). 
Enduisage des joints en utilisant le même matériau que ce-
lui du mur (pos. 43 ; largeur de fente 5 mm, effectuer le 
masticage lors de la construction). 
 
 

Montage à sec d'un clapet coupe-feu sous pla-
fond massif 

 L'installation à sec au-dessous de plafond massif ne corres-
pond pas à un raccord coulissant au plafond. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 74 : Montage à sec dans une cloison légère (F30/F60) 
sous plafond massif 
  

Détail Q 

Détail P 
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Processus de montage 

 Montage du profilé UW (matériau identique à celui du mur) 
(pos. 10) sur le plafond 

 Insérer des bandes de laine minérale d'env. 50 x 40 mm 
(pos. 11.1) (selon les instructions du constructeur du mur) 
dans le profilé UW décrit ci-avant et installer le profilé UW 
nécessaire pour le montage du cadre en profilé métallique 
sur le plafond 

 Visser le parement (pos. 12) et le doublage (pos. 49.4) sur 
les deux côtés L ≙ largeur du boîtier B sur le côté opposé au 
côté commande. 

 Insérer des bandes de laine minérale d'env. 50 x 40 mm 
(pos. 11.4) entre les plaques de parement vissées aupara-
vant. 

 Montage du BKA-EN à l'aide des dispositifs de suspension 
etc. Avant le montage, les fentes (pos. 43 ; largeur de fente 
max. 5 mm, effectuer le masticage lors de la construction) 
sur la face B supérieure de l'isolation thermique (pos. 48) et 
dans la zone du parement et du doublage sur le côté opposé 
au côté commande doivent être remplies complètement de 
plâtre ou de mortier de plâtre. Lors du positionnement, ob-
server une distance d'env. 80 mm entre le BKA-EN et le pla-
fond. 

 Monter les autres pièces de l'ossature métallique en respec-
tant les distances indiquées 

 Insérer la laine minérale (pos. 11.1 selon les instructions du 
constructeur du mur et pos. 11.4) 

 Réaliser le parement du mur (pos. 12) des deux côtés et le 
doublage (pos. 49.4). 

 
 
  1 Clapet coupe-feu BKA-EN 
  9 Profilé CW 50/50/06 
10 Profilé UW 50/40/06 
11.1 Laine minérale selon les instructions du constructeur  
         du mur 
11.4 Laine minérale, (non combustible selon EN13501-1, masse 

volumique apparente env. 30 kg/m³, point de fusion ≥ 
1000 °C, épaisseur 40 mm) 

12 Parement (des deux côtés) de la cloison à ossature méta 
      lique en plaques à base de plâtre 
16 Plafond massif 
43 Mastiquer avec du plâtre identique à celui du mur 
48 Séparation thermique 
49.4 Doublage (plaques en placoplâtre spéciales feu,  

   2 fois d=12,5 mm) 
• Première couche de doublage, fixation : vis à fixation 

rapide, par ex. ø TN 3,5 x 55, a ≤ 250 mm, mais au 
moins 2 vis par côté, mastiquer les joints des plaques 
de doublage en utilisant le même matériau que celui 
du mur. 

• Deuxième couche de doublage, fixation : vis à fixation 
rapide par ex. 3,9 x 55, a ≤ 250 mm, mais au moins 2 
vis par côté, mastiquer les joints des plaques de dou-
blage en utilisant le même matériau que celui du mur. 

 

CLOISONS LEGERES AVEC PAREMENT DES D'UN 
COTE ET EPAISSEUR DE MUR W ≥ 125 MM 
 Montage dans des cloisons légères à ossature métallique 

(cloisons pour gaines techniques) et avec parement d'un 
côté (plaques à base de plâtre ; épaisseur de cloison ≥ 125 
mm) conformément à la classification selon EN 13501-2 ou 
les normes nationales comparables. 

 Les indications des fabricants des murs par rapport aux hau-
teurs, largeurs et épaisseurs de mur doivent être respec-
tées. 

 Les aides au montage et à l'installation fournis par le client 
doivent être enlevés. 

 
 
Montage scellé d'un clapet coupe-feu 
 La distance minimale entre deux clapets coupe-feu doit 

s'élever à au moins 200 mm. 
 La distance minimale aux éléments de construction adja-

cents (mur/plafond) s'élève (de par la construction) à au 
moins 90 mm. La distance minimale effective peut différer 
légèrement des distances indiqués ci-avant et doit être dé-
terminée et adaptée en fonction du type de montage mural. 

 

 
Figure 75 : Ossature métallique avec les pièces de rempla-
cement nécessaires pour le montage scellé (cloison pour 
gaine technique) 
 
Consigne de montage : 
Dans la zone de chevauchement des profilés interchan-
geables, riveter, sertir ou visser ces profilés une fois par 
point de raccordement. Ces jonctions ne servent qu'à fixer 
les différents profilés en métal. 
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Figure 76 : Parement du mur et doublage (cloison pour 
gaine) 
 
Processus de montage 
 Réaliser une ossature métallique et le mur conformément 

aux instructions du constructeur du mur et prévoir les 
pièces de remplacement selon Figure 75. 

 Réaliser le parement du mur (pos. 12.1) et le doublage (pos. 
49.5) ainsi que l'ouverture pour l'installation du BKA-EN. 

 Si nécessaire, fixer une butée de remplissage sur le côté op-
posé au côté commande du BKA-EN (pos. 1) (ne doit pas 
être vissée au boîtier du BKA-EN !).  La butée de remplissage 
n'est pas requise pour la protection contre les incendies).  

 Montage du BKA-EN à l'aide des dispositifs de suspension 
etc. 

 Installer le BKA-EN dans l'évidement dans le mur (côté com-
mande - respecter la dimension de montage 210 mm pour 
le doublage). Veiller à ce que la fente annulaire entre les 
profilés métalliques du mur et le boîtier du BKA-EN soit bien 
centrée. 

 Pour le masticage, utiliser un matériau identique à celui du 
mur (pos. 43 ; la fente doit être complètement remplie de 
plâtre). Les joints des doublages doivent également être 
mastiqués avec un matériau de masticage adapté à celui du 
mur. 

 
Montage scellé d'un clapet coupe-feu sous plafond 
massif 
 Le montage scellé sous plafond massif ne correspond pas à 

un raccord coulissant au plafond. 
 

 

 
 

Figure 77 : Parement du mur et doublage sous plafond mas-
sif (cloison pour gaine technique) 
 
Processus de montage 
 Réaliser l'ossature métallique du mur conformément aux 

instructions du constructeur du mur et avec les pièces de 
remplacement nécessaires comme indiqué dans Figure 75 
(montage du profilé UW d'un matériau identique à celui du 
mur (pos. 10.1) sur le plafond et montage du profilé UW né-
cessaire pour le montage du cadre en profilé métallique sur 
le plafond). 
Réaliser le parement du mur (pos. 12.1) et le doublage (pos. 
49.5) ainsi que l'ouverture pour l'installation du BKA-EN. 

 Si nécessaire, fixer une butée de remplissage sur le côté op-
posé au côté commande du BKA-EN (pos. 1) (ne doit pas 
être vissée au boîtier du BKA-EN !).  La butée de remplissage 
n'est pas requise pour la protection contre les incendies). 

 
 Montage du BKA-EN à l'aide des dispositifs de suspension 

etc. Avant le montage, la fente (pos. 43 ; réaliser le masti-
cage lors de la construction) située sur la partie supérieure 
de la face B près de l'isolation thermique (pos. 48) doit être 
remplie complètement de plâtre ou de mortier de plâtre.  
Lors du positionnement, observer une distance d'env. 
90 mm entre le BKA-EN et le plafond. Le boîtier du BKA-EN 
doit être pressé sur les plaques à base de plâtre (pos. 
49.5+12.1) (côté commande - respecter la dimension de 
montage de 210 mm pour le doublage).  

 Pour le masticage, utiliser un matériau identique à celui du 
mur (la fente doit être complètement remplie de plâtre). Les 
joints entre les plaques de doublage doivent également être 
mastiqués avec un matériau de masticage adapté à celui du 
mur. 

 
  1     Clapet coupe-feu BKA-EN 
  9.1  Profilé CW 75/50/06 - 150 profilés 
10.1  Profilé UW 75/40/06 - 150 profilés 
12.1  Parement (d'un côté 2x25) de la cloison pour gaine tec 

nique en plaques à base de plâtre. Respecter les indica-
tions du constructeur du mur. 

16  Plafond massif 

Détail O 

Détail N 
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43  Mastiquer avec du plâtre identique à celui du mur 
48  Séparation thermique 
49.5  Doublage (plaques à base de plâtre, d=25mm) 

• Fixation : vis à fixation rapide par ex. ø 4,2 x 90,  
a ≤ 300 mm, mais au moins 2 vis par côté ; les joints du 
doublage doivent être mastiqués en utilisant le même 
matériau que celui du mur. 

 
CONSIGNES DE MONTAGE 
 

Raccordement de conduits d'aération 
L'un ou les deux côtés des clapets coupe-feu doivent être rac-
cordés aux conduits d'aération du système de ventilation. Si 
uniquement un côté est raccordé, le côté opposé doit être ob-
turé à l'aide d'une grille d'obturation protectrice fabriquée de 
matériaux non inflammables (EN13501-1). Les clapets coupe-
feu peuvent être raccordés à des conduits d'aération inflam-
mables et non inflammables. Les conduits d'aération doivent 
être suspendus séparément. 
Les règlements régionaux et normes nationales pour les sys-
tèmes de ventilation sont valables (en Allemagne, par ex., 
LüAR). Les conduits d'aération ne doivent pas exercer de 
fortes contraintes sur les murs, supports, plafonds ou clapets 
coupe-feu résultant d'une dilatation thermique (incendie). Si 
nécessaire, il faut prévoir des mesures de compensations 
comme par ex. l'utilisation de manchons flexibles (type 
SCHAKO FR) ou la pose des conduits appropriée (angles et 
tracé des conduit). Les prescriptions nationales doivent être 
observées. 
Lorsque des manchons flexibles (SCHAKO, type FS) sont utili-
sés, la partie flexible du manchon (tissu de polyester) doit 
avoir une longueur minimum de  lmin = 100 mm, une fois ins-
tallée. La dimension de montage s'élève donc à env. L = 160 
mm. Au lieu des manchons de raccordement flexibles, des 
conduits d'aération peuvent être raccordés également. 
 
dans des cloisons massives pour gaines techniques 
(grille d'obturation protectrice sur le côté commande) 
 

 
Figure 78 : Exemple de raccordement d'un conduit d'aéra-
tion dans des cloisons massives pour gaines techniques 

 

avec un conduit d'aération situé d'un côté et une grille 
d'obturation 
protectrice 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 79 : Exemple de raccordement d'un conduit d'aéra-
tion situé d'un côté, avec grille d'obturation protectrice  

 
avec des conduits d'aération des deux côtés  

 
Figure 80 : Exemple de raccordement avec des conduits 
d'aération disposés des deux côtés  
 
des deux côtés avec un manchon de raccordement flexible 
et des conduits d'aération 

 
Figure 81 : Exemple de raccordement des deux côtés avec 
des manchons flexibles et des conduits d'aération  
 

BK Clapet coupe-feu BKA-EN 
ASG Grille d'obturation protectrice type ASG 1.) 
VT Pièce de rallonge type VT 
FS Manchon de raccordement flexible type FS 2.) 
LL Conduit d'aération 
SW Cloison pour gaine technique 
SR Direction de fermeture 
LR Sens de l'air 
1.) En matériaux non inflammables (EN 13501-1) 
2.) En matériaux au minimum normalement inflam-

mables selon EN 13501-1 
 
„a“ = 50 mm     Distance minimale entre le bord avant du  

voletouvert et la grille de protection (ASG), le 
manchon de raccordement flexible (FS) ou le 
manchon de raccordement de tube (RS).
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SUSPENSION DU CLAPET COUPE-FEU 
 
Généralités 

Dans les situations de montage suivantes, les clapets coupe-
feu doivent être suspendus par le client. 

• Montage à sec loin des murs massifs avec cadre de 
montage ERA2 

• Montage à sec avec un système de calfeutrement 
coupe-feu 

En cas de montage à sec loin des murs massifs avec cadre de 
montage ERA2, les suspensions suivantes doivent être  
prévues dans la zone immédiate du clapet coupe-feu  
(voir figure 82) : 

• 2 tiges filetées M12 par clapet coupe-feu B X H ≤ 
1000 x 500  

• 2 tiges filetées M16 par clapet coupe-feu B X H > 
1000 x 500  

Les suspensions du conduit d'aération résistant au feu L90 
doivent être réalisées conformément au manuel Promat®, 
Construction 478, dans la version actuelle. Le même s'ap-
plique aux revêtements des suspensions mentionnées ci-des-
sus dans la zone immédiate du clapet coupe-feu et ceux du 
conduit d'aération résistant au feu. 
 
En cas de montage à sec avec calfeutrement coupe-feu, il 
faut prévoir 4 tiges filetées M10 par clapet coupe-feu. Les 
tiges filetées à partir d'une longueur de 1500 mm doivent 
être revêtues, par ex. conformément au manuel Promat®, 
Construction 478, dans la version actuelle. 
 
Lors de la conception statique des systèmes de suspension, il 
faut limiter la contrainte de traction calculée à 6 N/mm² et la 
tension de cisaillement calculée à 10 N/mm². 
 
Les suspensions doivent être fixées aux plafonds massifs. 
Pour ce faire, il faut utiliser des systèmes de fixation comme 
chevilles, tiges d'ancrage, systèmes d'injection, etc. avec du-
rée de résistance au feu attestée et les adapter aux types de 
plafond. Il est également possible de réaliser des montages 
traversants avec des fixations au-dessus des plafonds mas-
sifs, voir la Figure 82 suivante. 
 

 

Figure 82 : Montage traversant (détail A) 
 

 
 
Suspension du clapet coupe-feu en montage à sec 
avec cadre de montage type e ERA2 loin des murs 
massifs 
 

  
Figure 83 : Suspension dans la zone immédiate du clapet 
coupe-feu 
 

            
Figure 84 : Rail porteur (Détail G) 
 

 

16 Plafond massif 
39.1 Tige filetée M12 ou M16 
39.2 Écrou hexagonal par ex. ISO 4032 (adapté à pos. 39.1) 
39.6 Rondelle, par ex. DIN EN ISO 7089/7090 
           (adaptée à pos. 39.1) 
39.8 Rail d'installation MPC 40/60 et plaque de verrouillage MPC 

    de MÜPRO 
41 Conduit d'aération résistant au feu (L90) 
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Suspension du clapet coupe-feu lors du montage à 
sec avec calfeutrement coupe-feu 

Le clapet coupe-feu doit être suspendu de façon permanente 
du plafond massif sur les deux côtés du mur. Équerres de sus-
pension (pos. 38) pour clapet coupe-feu disponibles comme 
accessoires moyennant supplément. 
Les tiges filetées doivent être montées au plafond massif de 
façon mobile tant pour le montage par chevilles que pour le 
montage traversant. Pour cela, il faut des composants avec 
preuve de résistance au feu (par ex. étrier coulissant, rotule 
de suspension). 
En général, les prescriptions selon le code de la construction 
spécifiques du pays peuvent différer ; il est impératif de les res-
pecter. 
 
Fixation des équerres en cas de position de volet horizontale 
 

 
Figure 85 : Fixation en cas de volet horizontal 
 
En cas d'une hauteur de H ≤ 250 mm, l'équerre de suspen-
sion doit être fixée au boulon fileté de l'unité d'entraînement 
(pos. 8.1) sur le côté commande. 
 
 

 
Figure 86 : Détail de fixation (position de volet horizontale)  
 

 
 
 
Fixation des équerres en cas de position de volet verticale 
 

 
Figure 87 : Fixation en cas de volet vertical 
 

 
Figure 88 : Détail de fixation (position de volet verticale) 
 
 
 
8.1 Boulon fileté de l'unité d'entraînement 
38 Équerre de suspension 
     (accessoires moyennant supplément : 1 jeu = 4 pièces/BKA-EN) 
39.1 Tige filetée M10 
39.2 Écrou hexagonal par ex. ISO 4032 (adapté à pos. 39.1) 
39.3 Vis à tête hexagonale par ex. ISO 4017 - M6 x 20  
39.4 Rondelle par ex. ISO 7090–6 (adapté à pos. 39.3) 
39.5 Écrou hexagonal par ex. ISO 4032 – M6  
         (adapté à pos. 39.3) 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
APERÇU RAPIDE LWA = 35-45 dB(A) 
 

Aperçu rapide LWA = 35 dB(A) 

Tableau 5 : Aperçu rapide LWA = 35 dB(A) 

 
 

  

Ha
ut

eu
r (

H)
 Largeur (B)

200 300 400 500 
Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

Vzu 

[m³ h]
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 447 124 3,1 10,6 739 205 3,5 9,9 1 087 302 3,8 7,2 1 362 378 3,8 6,5
300 801 222 3,7 13,4 1 340 372 4,2 12,1 1 776 493 4,1 7,2 2 167 602 4,0 5,6
400 1 181 328 4,1 15,0 1 964 546 4,6 11,5 3 146 874 5,5 5,9 3 252 903 4,5 4,4
500 1 525 424 4,3 15,2 2 463 684 4,6 11,7 3 514 976 4,9 4,8 4 024 1 118 4,5 4,1
600 1 842 512 4,3 13,9 3 008 836 4,7 11,5 4 047 1 124 4,7 4,5 4 725 1 312 4,4 4,0
700 2 198 611 4,4 14,2 3 407 946 4,5 10,7 4 716 1 310 4,7 4,5 5 413 1 503 4,3 3,9
800 2 432 676 4,2 13,5 3 873 1 076 4,5 10,5 5 391 1 498 4,7 4,6 6 152 1 709 4,3 3,8

Ha
ut

eu
r (

H)
 Largeur (B)

600 700 800 900 
Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

Vzu 

[m³ h]
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 1 567 435 3,7 5,9 1 883 523 3,8 5,6 2 072 576 3,6 5,1 2 082 578 3,2 4,0
300 2 766 768 4,3 5,7 3 157 877 4,2 4,5 3 500 972 4,0 3,5 3 888 1 080 4,0 3,4
400 3 527 980 4,1 4,1 4 067 1 130 4,0 3,4 4 961 1 378 4,3 3,9 5 129 1 425 4,0 3,4
500 4 203 1 168 3,9 3,2 5 082 1 412 4,0 3,4 6 108 1 697 4,3 3,8 6 386 1 774 3,9 3,4
600 5 079 1 411 3,9 3,2 6 101 1 695 4,0 3,4 7 176 1 993 4,1 3,6 7 568 2 102 3,9 3,2
700 5 914 1 643 3,9 3,2 6 893 1 915 3,9 3,2 7 818 2 172 3,9 3,6 8 555 2 376 3,8 3,0
800 6 762 1 878 3,9 3,2 7 588 2 108 3,8 3,0 8 605 2 390 3,7 3,5 9 417 2 616 3,7 2,8

Ha
ut

eu
r (

H)
 Largeur (B)

1000 1100 1200 1300
Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

Vzu 

[m³ h]
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 2 312 642 3,3 4,0 2 839 789 3,6 4,9 3 076 854 3,6 4,9 3 217 894 3,5 4,5
300 4 302 1 195 4,0 3,3 4 914 1 365 4,2 3,3 5 218 1 449 4,0 3,4 5 539 1 538 4,0 3,0
400 5 760 1 600 4,0 3,2 6 510 1 808 4,1 3,3 7 112 1 976 4,1 3,3 7 430 2 064 4,0 3,0
500 7 199 2 000 4,0 3,3 8 171 2 270 4,1 3,3 8 478 2 355 3,9 3,0 9 270 2 575 4,0 3,0
600 8 596 2 388 4,0 3,2 9 445 2 624 4,0 3,0 10 228 2 841 4,0 3,0 11 051 3 070 3,9 3,0
700 9 638 2 677 3,8 2,9 10 952 3 042 4,0 3,0 11 290 3 136 3,8 2,7 12 314 3 421 3,8 2,7
800 10 340 2 872 3,6 2,6 11 896 3 304 3,8 2,7 12 283 3 412 3,6 2,5 13 360 3 711 3,6 2,4

Ha
ut

eu
r 

(H
) 

Largeur (B) 

 

1400 1500
Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 3 960 1 100 3,9 4,5 4 277 1 188 4,0 3,0

300 5 932 1 648 3,9 3,0 6 430 1 786 4,0 3,0

400 7 965 2 213 4,0 3,0 8 482 2 356 4,0 3,0

500 10 014 2 782 4,0 3,0 10 700 2 972 4,0 3,0

600 11 901 3 306 3,9 3,0 12 862 3 573 4,0 3,0

700 13 122 3 645 3,7 2,7 14 395 3 999 3,8 2,7

800 14 292 3 970 3,6 2,5 14 666 4 074 3,4 2,2
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Aperçu rapide LWA = 40 dB(A) 

Tableau 6 : Aperçu rapide LWA = 40 dB(A) 
  

Ha
ut

eu
r (

H)
 Largeur (B)

200 300 400 500 
Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

Vzu 

[m³ h]
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 523 145 3,7 14,5 850 236 3,9 13,1 1 312 364 4,6 10,5 1 639 455 4,6 9,4
300 945 262 4,4 18,6 1 567 435 4,9 16,5 2 143 595 5,0 10,5 2 516 699 4,7 7,5
400 1 369 380 4,8 20,1 2 297 638 5,3 15,8 3 942 1 095 6,9 9,2 3 975 1 104 5,5 6,6
500 1 829 508 5,1 21,9 2 932 814 5,5 16,6 4 303 1 195 6,1 7,6 4 882 1 356 5,4 6,1
600 2 233 620 5,2 20,5 3 585 996 5,6 16,4 5 070 1 408 5,9 7,1 5 770 1 603 5,4 5,8
700 2 682 745 5,4 21,1 4 067 1 130 5,4 15,3 5 910 1 642 5,9 7,1 6 616 1 838 5,3 5,8
800 2 962 823 5,2 20,1 4 624 1 284 5,4 14,9 6 755 1 876 5,9 7,2 7 586 2 107 5,3 6,1

Ha
ut

eu
r (

H)
 Largeur (B)

600 700 800 900 
Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

Vzu 

[m³ h]
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 1 859 516 4,3 8,3 2 312 642 4,6 8,5 2 562 712 4,5 7,9 2 555 710 4,0 6,0
300 3 298 916 5,1 8,0 3 735 1 038 4,9 6,3 4 286 1 191 5,0 5,2 4 860 1 350 5,0 5,3
400 4 198 1 166 4,9 5,8 4 856 1 349 4,8 4,8 6 333 1 759 5,5 6,3 6 428 1 786 5,0 5,3
500 4 996 1 388 4,7 4,5 6 066 1 685 4,8 4,8 7 797 2 166 5,4 6,1 8 033 2 232 4,9 5,3
600 6 037 1 677 4,7 4,5 7 285 2 023 4,8 4,8 9 160 2 544 5,3 5,9 9 491 2 636 4,9 5,0
700 7 027 1 952 4,7 4,5 8 230 2 286 4,7 4,5 9 979 2 772 5,0 5,8 10 725 2 979 4,8 4,7
800 8 057 2 238 4,7 4,5 9 059 2 517 4,5 4,3 11 097 3 083 4,8 5,7 11 809 3 280 4,6 4,4

Ha
ut

eu
r (

H)
 Largeur (B)

1000 1100 1200 1300
Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

Vzu 

[m³ h]
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 2 848 791 4,0 6,0 3 865 1 074 4,9 9,1 4 172 1 159 4,8 8,9 4 368 1 213 4,7 8,3
300 5 333 1 481 4,9 5,1 6 133 1 704 5,2 5,2 7 120 1 978 5,5 6,3 7 176 1 993 5,1 5,1
400 7 372 2 048 5,1 5,3 8 048 2 236 5,1 5,0 9 164 2 546 5,3 5,5 9 676 2 688 5,2 5,1
500 9 221 2 562 5,1 5,4 10 151 2 820 5,1 5,1 10 955 3 043 5,1 5,0 12 031 3 342 5,2 5,1
600 10 892 3 026 5,0 5,2 12 306 3 418 5,2 5,1 13 305 3 696 5,1 5,1 14 322 3 978 5,1 5,1
700 12 207 3 391 4,8 4,7 14 213 3 948 5,1 5,1 14 666 4 074 4,9 4,6 16 029 4 452 4,9 4,6
800 12 759 3 544 4,5 4,0 15 538 4 316 4,9 4,7 16 010 4 447 4,7 4,2 17 338 4 816 4,7 4,1

Ha
ut

eu
r 

(H
) 

Largeur (B) 

 

1400 1500 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 5 201 1 445 5,2 7,5 5 585 1 551 5,2 5,2
300 7 686 2 135 5,1 5,1 8 379 2 328 5,2 5,1
400 10 342 2 873 5,1 5,1 10 970 3 047 5,1 5,0
500 13 041 3 622 5,2 5,1 13 944 3 873 5,2 5,1
600 15 495 4 304 5,1 5,1 16 749 4 653 5,2 5,1
700 17 041 4 734 4,8 4,6 18 651 5 181 4,9 4,5
800 18 548 5 152 4,6 4,1 19 085 5 301 4,5 3,8
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Aperçu rapide LWA = 45 dB(A) 

Tableau 7 : Aperçu rapide LWA = 45 dB(A) 
  

Ha
ut

eu
r (

H)
 Largeur (B)

200 300 400 500 
Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

Vzu 

[m³ h]
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 611 170 4,3 19,9 976 271 4,5 17,2 1 583 440 5,5 15,2 1 974 548 5,6 13,6
300 1 115 310 5,1 25,9 1 832 509 5,7 22,5 2 586 718 6,0 15,3 2 921 811 5,6 10,1
400 1 587 441 5,5 27,0 2 687 746 6,2 21,6 4 939 1 372 8,6 14,5 4 858 1 350 6,8 9,8
500 2 194 610 6,1 31,6 3 490 969 6,5 23,6 5 517 1 532 7,7 11,9 5 922 1 645 6,6 9,0
600 2 705 751 6,3 30,0 4 272 1 187 6,6 23,2 6 352 1 764 7,4 11,2 7 045 1 957 6,5 8,9
700 3 274 909 6,5 31,5 4 856 1 349 6,4 21,8 7 405 2 057 7,4 11,1 8 085 2 246 6,4 8,7
800 3 639 1 011 6,3 30,3 5 520 1 533 6,4 21,3 8 463 2 351 7,4 11,3 9 333 2 592 6,5 8,8

Ha
ut

eu
r (

H)
 Largeur (B)

600 700 800 900 
Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

Vzu 

[m³ h]
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 2 205 613 5,1 11,7 2 837 788 5,7 12,8 3 168 880 5,5 12,0 3 136 871 4,9 9,1
300 3 933 1 092 6,0 11,4 4 418 1 227 5,9 8,8 5 248 1 458 6,1 7,9 6 128 1 702 6,3 8,4
400 4 997 1 388 5,8 8,1 5 798 1 611 5,8 6,9 8 149 2 264 7,1 10,6 8 054 2 237 6,3 8,3
500 5 936 1 649 5,5 6,4 7 243 2 012 5,8 6,9 9 952 2 764 6,9 10,0 10 030 2 786 6,2 8,3
600 7 173 1 992 5,6 6,4 8 698 2 416 5,8 6,9 11 692 3 248 6,8 9,6 11 890 3 303 6,1 7,9
700 8 350 2 320 5,5 6,4 9 827 2 730 5,6 6,4 12 735 3 538 6,3 9,5 13 437 3 732 5,9 7,4
800 9 576 2 660 5,6 6,4 10 817 3 005 5,4 6,1 14 009 3 891 6,1 9,3 14 794 4 110 5,7 6,9

Ha
ut

eu
r (

H)
 Largeur (B)

1000 1100 1200 1300
Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

Vzu 

[m³ h]
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 3 508 974 4,9 9,2 5 264 1 462 6,7 16,9 5 656 1 571 6,6 16,4 5 932 1 648 6,4 15,3
300 6 611 1 837 6,1 7,8 7 654 2 126 6,5 8,1 9 847 2 735 7,6 12,0 9 296 2 582 6,6 8,5
400 9 436 2 621 6,6 8,7 9 952 2 764 6,3 7,6 11 809 3 280 6,8 9,1 12 601 3 500 6,7 8,7
500 11 811 3 281 6,6 8,8 12 610 3 503 6,4 7,8 14 158 3 933 6,6 8,4 15 617 4 338 6,7 8,6
600 13 797 3 833 6,4 8,3 16 036 4 454 6,8 8,7 17 306 4 807 6,7 8,7 18 544 5 151 6,6 8,5
700 15 460 4 294 6,1 7,5 18 450 5 125 6,7 8,6 19 050 5 292 6,3 7,8 20 864 5 796 6,4 7,8
800 15 740 4 372 5,5 6,1 20 291 5 636 6,4 7,9 20 869 5 797 6,0 7,1 22 496 6 249 6,0 6,9

Ha
ut

eu
r 

(H
) 

Largeur (B) 

 

1400 1500 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s] 
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa] 

Vzu 

[m³ h] 
Vzu 

[l/s]
Vstirn 
[m/s]

Δp 
[Pa]

200 6 831 1 898 6,8 12,9 7 291 2 025 6,8 8,8
300 9 961 2 767 6,6 8,5 10 917 3 032 6,7 8,7
400 13 431 3 731 6,7 8,6 14 171 3 936 6,6 8,4
500 16 986 4 718 6,8 8,7 18 055 5 015 6,7 8,6
600 20 147 5 596 6,7 8,6 21 782 6 051 6,7 8,6
700 22 126 6 146 6,3 7,8 24 171 6 714 6,3 7,6
800 24 077 6 688 6,0 7,0 24 900 6 917 5,8 6,5
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Perte de charge et puissance acoustique 
Bruit du flux d'air 

Largeur de clapet B = 200 mm 

 

Diagramme 1 : Largeur de clapet B=200 et B=300 

Valeurs de correction B = 200 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,05 
Δp x 1,66 
 
Bruit rayonné : 
LWA – 7 [dB(A)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Largeur de clapet B = 300 mm 
 

 
 
 
 
Valeurs de correction B = 300 mm 

avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,09 
Δp x 1,72
 
Bruit rayonné : 
LWA – 7 [dB(A)]
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Largeur de clapet B = 400 mm 

 
Diagramme 2 : Largeur de clapet B = 400 et B = 500 

Valeurs de correction B = 400 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,11 
Δp x 2,85 
 
Bruit rayonné : 
LWA – 8 [dB(A)] 

 

Largeur de clapet B = 500 mm 

 

Valeurs de correction B = 500 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85
 
Bruit rayonné : 
LWA – 8 [dB(A)]
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Largeur de clapet B = 600 mm 

 
Diagramme 3 : Largeur de clapet B = 600 et B = 700 

Valeurs de correction B = 600 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85 
 
Bruit rayonné : 
LWA – 8 [dB(A)] 

 

Largeur de clapet B = 700 mm 

 

Valeurs de correction B = 700 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85
 
Bruit rayonné : 
LWA – 9 [dB(A)]
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Largeur de clapet B = 800 mm 

 
Diagramme 4 : Largeur de clapet B = 800 et B = 900 

Valeurs de correction B = 800 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85 
 
Bruit rayonné : 
LWA – 9 [dB(A)] 

 

Largeur de clapet B = 900 mm 

 

Valeurs de correction B = 900 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85
 
Bruit rayonné : 
LWA – 9 [dB(A)]
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Largeur de clapet B = 1000 mm 

 
Diagramme 5 : Largeur de clapet B = 1000 et B = 1100 

Valeurs de correction B = 1000 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85 
 
Bruit rayonné : 
LWA – 9 [dB(A)] 

 

Largeur de clapet B = 1100 mm 

 

Valeurs de correction B = 1100 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85
 
Bruit rayonné : 
LWA – 9 [dB(A)]
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Largeur de clapet B = 1200 mm 

 
Diagramme 6 : Largeur de clapet B = 1200 et B = 1300 

Valeurs de correction B = 1200 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(ASG) 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85 
 
Bruit rayonné : 
LWA – 9 [dB(A)] 

 

Largeur de clapet B = 1300 mm 

 

 

Valeurs de correction B = 1300 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85
 
Bruit rayonné : 
LWA – 9 [dB(A)]
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Largeur de clapet B = 1400 mm 

 
Diagramme 7 : Largeur de clapet B = 1400 et B = 1500 

Valeurs de correction B = 1400 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85 
 
Bruit rayonné : 
LWA – 9 [dB(A)] 

 

Largeur de clapet B = 1500 mm 

 

Valeurs de correction B = 1500 mm 
avec grille d'obturation protectrice 
(-ASG) : 
LWA x 1,08 
Δp x 2,85
 
Bruit rayonné : 
LWA – 9 [dB(A)]
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Section libre [m2] 

 
Tableau 8 : Section libre [m2] 
 
 

  

  Largeur 
  200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200130014001500

Ha
ut

eu
r 

200 0,029 0,033 0,036 0,040 0,044 0,047 0,051 0,054 0,058 0,065 0,073 0,080 0,087 0,094 0,102 0,109 0,116 0,131 0,145 0,160 0,174 0,189 0,203 0,218

225 0,034 0,038 0,043 0,047 0,051 0,055 0,060 0,064 0,068 0,077 0,085 0,094 0,102 0,111 0,119 0,128 0,136 0,153 0,170 0,187 0,204 0,221 0,238 0,255

250 0,039 0,044 0,049 0,054 0,059 0,063 0,068 0,073 0,078 0,088 0,098 0,107 0,117 0,127 0,137 0,146 0,156 0,176 0,195 0,215 0,234 0,254 0,273 0,293

275 0,044 0,050 0,055 0,061 0,066 0,072 0,077 0,083 0,088 0,099 0,110 0,121 0,132 0,143 0,154 0,165 0,176 0,198 0,220 0,242 0,264 0,286 0,308 0,330

300 0,049 0,055 0,061 0,067 0,074 0,080 0,086 0,092 0,098 0,110 0,123 0,135 0,147 0,159 0,172 0,184 0,196 0,221 0,245 0,270 0,294 0,319 0,343 0,368

325 0,054 0,061 0,068 0,074 0,081 0,088 0,095 0,101 0,108 0,122 0,135 0,149 0,162 0,176 0,189 0,203 0,216 0,243 0,270 0,297 0,324 0,351 0,378 0,405

350 0,059 0,066 0,074 0,081 0,089 0,096 0,103 0,111 0,118 0,133 0,148 0,162 0,177 0,192 0,207 0,221 0,236 0,266 0,295 0,325 0,354 0,384 0,413 0,443

375 0,064 0,072 0,080 0,088 0,096 0,104 0,112 0,120 0,128 0,144 0,160 0,176 0,192 0,208 0,224 0,240 0,256 0,288 0,320 0,352 0,384 0,416 0,448 0,480

400 0,069 0,078 0,086 0,095 0,104 0,112 0,121 0,129 0,138 0,155 0,173 0,190 0,207 0,224 0,242 0,259 0,276 0,311 0,345 0,380 0,414 0,449 0,483 0,518

450 0,079 0,089 0,099 0,109 0,119 0,128 0,138 0,148 0,158 0,178 0,198 0,217 0,237 0,257 0,277 0,296 0,316 0,356 0,395 0,435 0,474 0,514 0,553 0,593

500 0,089 0,100 0,111 0,122 0,134 0,145 0,156 0,167 0,178 0,200 0,223 0,245 0,267 0,289 0,312 0,334 0,356 0,401 0,445 0,490 0,534 0,579 0,623 0,668

550 0,099 0,111 0,124 0,136 0,149 0,161 0,173 0,186 0,198 0,223 0,248 0,272 0,297 0,322 0,347 0,371 0,396 0,446 0,495 0,545 0,594 0,644 0,693 0,743

600 0,109 0,123 0,136 0,150 0,164 0,177 0,191 0,204 0,218 0,245 0,273 0,300 0,327 0,354 0,382 0,409 0,436 0,491 0,545 0,600 0,654 0,709 0,763 0,818

650 0,119 0,134 0,149 0,164 0,179 0,193 0,208 0,223 0,238 0,268 0,298 0,327 0,357 0,387 0,417 0,446 0,476 0,536 0,595 0,655 0,714 0,774 0,833 0,893

700 0,129 0,145 0,161 0,177 0,194 0,210 0,226 0,242 0,258 0,290 0,323 0,355 0,387 0,419 0,452 0,484 0,516 0,581 0,645 0,710 0,774 0,839 0,903 0,968

750 0,139 0,156 0,174 0,191 0,209 0,226 0,243 0,261 0,278 0,313 0,348 0,382 0,417 0,452 0,487 0,521 0,556 0,626 0,695 0,765 0,834 0,904 0,973 1,043

800 0,149 0,168 0,186 0,205 0,224 0,242 0,261 0,279 0,298 0,335 0,373 0,410 0,447 0,484 0,522 0,559 0,596 0,671 0,745 0,820 0,894 0,969 1,043 1,118
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Tableau des poids [kg] 

L = 375 mm, à déclenchement manuel 

Tableau 9 : Tableau des poids [kg] BKA-EN L=375 
 

L = 500 mm, à déclenchement manuel 

Tableau 10 : Tableau des poids [kg] BKA-EN L=500 
  

  Largeur 
  200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200130014001500

Ha
ut

eu
r 

200 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 31 33 35
225 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 29 31 33 35 37
250 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 28 30 32 35 37 39
275 11 12 13 13 14 14 15 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 29 32 34 36 38 41
300 12 13 13 14 14 15 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 31 33 35 38 40 42
325 12 13 14 14 15 15 16 17 17 19 20 21 22 23 25 26 27 30 32 34 37 39 42 44
350 13 14 14 15 15 16 17 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 31 33 36 38 41 43 46
375 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 32 35 37 40 42 45 48
400 14 14 15 16 17 17 18 19 19 21 22 24 25 26 28 29 30 33 36 39 41 44 47 50
450 15 15 16 17 18 19 20 20 21 23 24 26 27 28 30 31 33 36 39 42 45 48 50 53
500 16 16 17 19 19 20 21 22 22 24 26 27 29 30 32 33 35 38 41 44 48 51 54 57
550 17 18 18 20 20 21 22 23 24 25 27 29 30 32 34 35 37 41 44 47 50 54 57 60
600 18 19 19 21 22 23 23 24 25 27 29 30 32 34 36 38 39 43 46 50 53 57 61 64
650 19 20 20 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 36 38 40 41 45 49 53 56 60 64 68
700 20 21 21 23 24 25 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 48 51 55 59 63 67 71
750 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 35 38 40 42 44 46 50 54 58 62 66 71 75
800 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 35 37 39 41 44 46 48 52 57 61 65 70 74 78

  Largeur 
  200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200130014001500

Ha
ut

eu
r 

200 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 31 33 35 37 40 42
225 13 14 14 15 15 16 17 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 30 32 34 37 39 41 44
250 14 14 15 15 16 17 17 18 18 20 21 22 23 25 26 27 28 31 33 36 38 41 43 46
275 14 15 15 16 17 17 18 19 19 21 22 23 24 26 27 28 29 32 35 37 40 42 45 47
300 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 33 36 39 41 44 47 49
325 15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 23 25 26 28 29 30 32 35 37 40 43 46 48 51
350 16 16 17 18 19 19 20 21 21 23 24 26 27 29 30 32 33 36 39 42 44 47 50 53
375 16 17 18 19 19 20 21 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 37 40 43 46 49 52 55
400 17 17 18 19 20 21 21 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 38 41 44 48 51 54 57
450 18 19 19 21 22 22 23 24 25 27 28 30 31 33 35 36 38 41 44 48 51 54 57 61
500 19 20 21 22 23 24 25 25 26 28 30 32 33 35 37 38 40 44 47 51 54 58 61 64
550 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 35 37 39 41 43 46 50 53 57 61 64 68
600 21 22 23 25 26 26 27 28 29 31 33 35 37 39 41 43 45 49 53 56 60 64 68 72
650 22 23 24 26 27 28 29 30 31 33 35 37 39 41 43 45 47 51 55 59 63 67 71 76
700 23 24 25 27 28 29 30 31 32 35 37 39 41 43 45 47 49 54 58 62 66 71 75 79
750 25 26 27 28 29 31 32 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52 56 61 65 70 74 78 83
800 26 27 28 30 31 32 33 34 35 38 40 42 45 47 49 52 54 59 63 68 73 77 82 87

(supplément de pois pour entraînements : 4 kg au maximum) 

(supplément de pois pour entraînements : 4 kg au maximum) 
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ACCESSOIRES 
 
Disponibles moyennant supplément 

 Version en acier inoxydable, matériau n° 1.4301 (V2A) ou 
1.4571 (V4A ; les pièces remplaçables et non laquées sont 
fabriquées en acier inoxydable matériau n° 1.4301) 

 Version avec couche de vernis DD (laque de finition à deux 
composants à base de polyuréthane contenant des solvants 
- RAL 7035 / gris lumière) à l'intérieur / à l'extérieur (les 
pièces remplaçables et non laquées et le profilé U du volet 
sont fabriqués en acier inoxydable matériau n° 1.4301) 

 Déclenchement thermique à fusible thermique 98°C (chauf-
fage à l'air chaud) 

 Interrupteur de fin de course type ES, interrupteur de fin de 
course type ES-Ex, interrupteur de fin de course EasyF-ETX 
(EasyBus) 

 Servomoteurs à ressort de rappel B10/B11, B20/B21, 
B32/B33, B42, S00/S01, S10/S11, S20/S21, X14/X15 ; 
J10/J11/J20 sur demande 

 Entraînements pivotants pneumatiques P10/P20/P30 (PND, 
6 bar) 

 Aimants magnétiques MH1 (24 V CC) / MH2 (230 V CA) 
 Aimants à impulsions MI1 (24 V CC) / MI2 (230 V CA) 
 Système de détection de fumée type RMS avec n° 

d'autorisation générale relative au bâtiment Z-78.6-58 3.) 
 Pièce de montage type EBT pour détecteurs de fumée 

RMSII-L du système de détection de fumée type RMS 
 Système de bus de communication et de commande de type 

EasyBus 3.) 
 Commande compacte BKSYS pour clapets coupe-feu 3.) 
 Pièce de rallonge type VT 1.) 
 Manchon de raccordement du tube type RS 1.) 
 Manchon de raccordement flexible FS ; PVC (normalement 

inflammable selon EN 13501-1), profil de raccordement en 
tôle d'acier 2.) 

 Grille d'obturation protectrice type ASG 1.) 
 
1.) Version standard en tôle d'acier galvanisée, version en 

matériau n° 1.4301 ou 1.4571, vernis DD (RAL 7035 / gris 
lumière) possible. 

2.) Version standard en tôle d'acier galvanisée, version en 
matériau n° 1.4301 ou 1.4571 possible. 

3.) Description technique et documents, voir la 
documentation technique correspondante 

 

INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 
 
Interrupteur de fin de course type ES 

Interrupteur de fin de course pour indication de position 
« OUVERT » ou/et « FERMÉ ». Élément de commutation avec 
un contact d'ouverture et un contact de fermeture, 4 
connexions, bornes à vis M3,5 pour un maximum de 2mm². 
250 V AC, Ie 6A, IP67, en utilisant des passe-câbles à vis 
appropriés M20 (à fournir par le client).  
 

 
Figure 89 : Schéma de connexions des interrupteurs de fin 
de course ES 

Positions de volet pouvant être indiquées : 
ESZ (type ES 1 Z: « FERMÉ ») 
ESA (type ES 1 A : « OUVERT ») 
EZA (Type ES 2 : « OUVERT » et « FERMÉ ») 
 
Interrupteur de fin de course type ES-Ex 

Interrupteur de fin de course pour utilisation dans des zones 
présentant un risque d'explosion, 

 
II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, 

 
II 2D Ex tb lIIC T 80°C/ 95°C Db 

IP65 ; 250V / 6A AC15 ; 230V / 0,25A DC13 ; -20°C ≤ Ta ≤ +65°C 

 
Figure 90 : Schéma de connexions des interrupteurs de fin 
de course ES-Ex 

Positions de volet pouvant être indiquées : 
EXZ (type ES-Ex 1 Z: « FERMÉ ») 
EXA (type ES-Ex 1 A: « OUVERT ») 
EX2 (type ES-Ex 2: « OUVERT » et « FERMÉ ») 
 
Interrupteur de fin de course type EasyF-ETX 

Vous trouverez la description technique et les documents de 
l'interrupteur de fin de course ETX (type EasyF-ETX) dans la 
documentation technique du système de bus de 
communication de commande EasyBus.  
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SERVOMOTEURS A RESSORT DE RAPPEL 
Classement des servomoteurs à ressort de rappel 
B10/B11/B20/B21/B32/B33/S00/S01/S10/S11/S20/S21 

Assignation des types d'entraînement en fonction 
des dimensions 

 
 

 B10 (BFL24-T-ST SO) ou. B11 (BFL230-T SO) 
ou 
S00 (GRA126.1E/SO3) ou. S01 (GRA326.1E/SO2) 

 
 B20 (BFN24-T-ST SO) ou. B21 (BFN230-T SO) 

ou 
S10 (GNA126.1E/SO3) ou. S11 (GNA326.1E/SO2) 

 
 B32 (BF24-TN-ST SO) ou. B33 (BF230-TN SO) 

ou 
S20 (GGA126.1E/SO3) ou. S21 (GGA326.1E/SO2) 

 
Tableau 11 : Assignation des types d'entraînement 

  

  Largeur 
  200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200130014001500

Ha
ut

eu
r 

200                         

225                         

250                         

275                         

300                         

325                         

350                         

375                         

400                         

440                         

450                         

500                         

550                         

600                         

650                         

700                         

750                         

800                         
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Servomoteurs à ressort de rappel B10/B11/B20/B21 

B10 (BFL24-T-ST SO), B11 (BFL230-T SO) 

 
Figure 91 : BKA-EN avec servomoteur à ressort de rappel B10/B11 
 

B20 (BFN24-T-ST SO), B21 (BFN230-T SO) 

 
Figure 92 : BKA-EN avec servomoteur à ressort de rappel B20/B21 
 

Schéma de raccordement B10/B11/B20/B21 

 
Figure 93 : Schéma de raccordement B10/B11/B20/B21 
 

Servomoteurs électriques à ressort de rappel avec dispositif de 
déclenchement thermoélectrique BAT (assignation des types 
d'entraînement en fonction des dimensions du BSK selon 
Tableau 11 page 56). 
 

 Températures de déclenchement : température ambiante 
72 °C ou température à l'intérieur du conduit 72 °C, en 
option 95 °C (pour chauffage à air chaud) 

 Approche automatique de la position de fonctionnement 
(clapet « OUVERT ») et mise sous tension du ressort de 
rappel en appliquant la tension d'alimentation. 

 Entraînements 24V avec fiches, si nécessaire, ceux-ci 
peuvent être enlevés par le client. 

 Dans le cas d'une interruption de la tension d'alimentation 
ou le déclenchement des fusibles thermiques (température 
ambiante ; 72°C ou température dans le conduit ; 72°C, en 
option 95°C), la position de sécurité (clapet « FERMÉ ») est 
assurée grâce à l'énergie des ressorts. Si les fusibles 
thermiques se déclenchent, la tension d'alimentation est 
coupée de manière permanente et irrévocable. 

 
Servomoteurs à ressort de rappel B32/B33 

B32 (BF24-TN-ST SO), B33 (BF230-TN SO) 

 
Figure 94 : BKA-EN avec servomoteur à ressort de rappel B32/B33 
 

Schéma de raccordement B32/B33 

 
Figure 95 : Schéma de raccordement B32/B33 
 

Attention ! 
Pour garantir la fonction de sécurité, l'entraînement doit 
être correctement raccordé à la tension d'alimentation et 
déverrouillé mécaniquement. 
 
 Indication des positions finales des clapets possible grâce aux 

microrupteurs intégrés via des contacts inverseurs libres de 
potentiel (S1 - S3 indiquent la position « ´FERMÉE », S4 - S6 
indiquent la position « OUVERTE »). 

 Actionnement et fixation manuels dans n'importe quelle 
position possibles en cas de rupture de courant. Le 
déverrouillage est effectué à main. 

 Un contrôle de la fonction sur site est possible par le 
bouton-poussoir de test du dispositif de déclenchement 
BAT. 
 Pièces de rechange : Fusible thermique pour température 

à l'intérieur du conduit (ZBAT72 ou ZBAT95). Pour 
procéder au remplacement, dévisser les deux vis situées 
sur le dispositif de déclenchement thermoélectrique. 
Enlever le dispositif de déclenchement thermoélectrique 
du dispositif d'actionnement.  
Retirer le fusible thermique à l'intérieur du conduit du 
dispositif de déclenchement thermoélectrique et le 
remplacer par un nouveau fusible thermique à l'intérieur 
du conduit (ZBAT...). Visser de nouveau le dispositif de 
déclenchement thermoélectrique sur le dispositif 
d'actionnement. 
Pour d'autres dommages, il est nécessaire de remplacer 
l'unité complète « dispositif de déclenchement thermique 
et entraînement ».  

Attention : 
Raccordement 24 V par un transformateur de 
sécurité B10 (BFL24-T-ST SO) ou 

B20 (BFN24-T-ST SO) : 
Version enfichable pour 
le raccordement à l'appa-
reil de communication et 
au bloc d'alimentation 

Raccordement en parallèle d'autres entraîne-
ments possible. Prendre en compte les caracté-
ristiques de puissance. 

Attention : 
Raccordement 24 V par un transformateur de 
sécurité 

B32 (BF24-TN-ST SO) : 
Version enfichable pour 
le raccordement à l'appa-
reil de communication et 
au bloc d'alimentation 
BKN230-24. 

Raccordement en parallèle d'autres en-
traînements possible. Prendre en 
compte les caractéristiques de pui sance.



                                                                                                    Clapet coupe-feu BKA-EN 
 Documentation technique 
                                                                                                    Servomoteurs à ressort de rappel 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2021-06-01 | Page 58 

Caractéristiques techniques des servomoteurs à ressort 
de rappel B10/B11/B20/B21/B32/B33 

Entraînements 24 V (B10/B20/B32) 
 

Tableau 12 : Caractéristiques techniques servomoteurs à  
ressort de rappel 24 V B10/B20/B32 

Entraînements 230 V (B11/B21/B33) 

Tableau 13 : Caractéristiques techniques servomoteurs à 
ressort de rappel 230 V B11/B21/B33 

 

  

Type d'entraînement B10 (BFL24-T-ST SO) B20 (BFN24-T-ST SO) B32 (BF24-TN-ST SO) 
Tension nominale [V] CA/CC 24 
Fréquence à tension nominale [Hz] 50/60 
Plage de fonctionnement [V] CA 19.2…28.8 / CC 21.6…28.8 
Puissance consommée fonctionnement [W] 2.5 4 7 
Puissance consommée position de repos [W] 0.8 1.4 2 

Puissance consommée dimensionnement 4 VA / Imax 8,3 A @ 5 ms 6 VA / Imax 8.3 A @ 5 ms 10 VA / Imax 8.3 A @ 5 
ms 

Commutatuer auxiliaire 2 x EPU 
Puissance de commutation commutateur 
auxiliaire 1 mA…3 (0,5 inductif) A, CA 250 V 1 mA...6 (3) A, CC 5 

V...CA 250 V 
Raccordement alimentation / commande Câble 1 m, 2 x 0,75 mm² (sans halogène), fiche 3 pôles  
Raccordement du commutateur auxiliaire Câble 1 m, 6 x 0,75 mm² (sans halogène), fiche 6 pôles  
Durée de marche moteur < 60 s / 90° < 120 s / 90° 
Durée de marche ressort de rappel 20 s @ -10…55°C / <60 s @ -30…-10°C ̴16 s (tamb = 20°C) 
Classe de protection CEI/EN III basse tension de protection 
Classe de protection commutateur auxiliaire 
CEI/EN avec isolation classe II 

Indice de protection CEI/EN IP 54 
Température ambiante Fonctionnement normal -30…55 °C -30…50 °C 
Température de stockage -40…55 °C -40…50 °C 
Humidité ambiante 95 % rH, sans condensation 

Type d'entraînement B11 (BFL230-T SO) B21 (BFN230-T SO) B33 (BF230-TN SO) 
Tension nominale [V] CA 230 
Fréquence à tension nominale [Hz] 50/60 
Plage de fonctionnement [V] CA 198...264 
Puissance consommée fonctionnement [W] 3.5 5 8.5 
Puissance consommée position de repos [W] 1.1 2.1 3 

Puissance consommée dimensionnement 6.5 VA / Imax 4 A @ 5 
ms 

10 VA / Imax 4 A @ 5 
ms 

11 VA / Imax 0.5 A @ 5 
ms 

Commutatuer auxiliaire 2 x EPU 

Puissance de commutation commutateur auxiliaire 1 mA…3 (0,5 inductif) A, CA 250 V 1 mA...6 (3) A, CC 5 
V...CA 250 V 

Raccordement alimentation / commande Câble 1 m, 2 x 0,75 mm² (sans halogène) 
Raccordement du commutateur auxiliaire Câble 1 m, 6 x 0,75 mm², (sans halogène) 
Durée de marche moteur < 60 s / 90° < 120 s / 90° 
Durée de marche ressort de rappel 20 s @ -10…55°C / <60 s @ -30…-10°C ̴16 s (tamb = 20°C) 
Classe de protection CEI/EN avec isolation classe II 
Classe de protection commutateur auxiliaire CEI/EN avec isolation classe II 
Indice de protection CEI/EN IP 54 
Température ambiante Fonctionnement normal -30…55 °C -30…50 °C 
Température de stockage -40…55 °C -40…50 °C 
Humidité ambiante 95 % rH, sans condensation 

Température ambiante cas d'urgence : L'arrivée à la position de sécurité est garantie jusqu'à 75 °C. 
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Servomoteurs à ressort de rappel 
S00/S01/S10/S11/S20/S21 
 

S00 (GRA126.1E/SO3)/S01 (GRA326.1E/SO2) 

Figure 96 : BKA-EN avec servomoteur à ressort de rappel S00/S01 
 
 
S10 (GNA126.1E/SO3)/S11 (GNA326.1E/SO2) 

Figure 97 : BKA-EN avec servomoteur à ressort de rappel S10/S11 
 
 
S20 (GGA126.1E/SO3)/S21 (GGA326.1E/SO2) 

Figure 98 : BKA-EN avec servomoteur à ressort de rappel S20/S21 
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Désignation de câble 

 

Tableau 14 : Désignation de câble S00/S01/S10/S11/S20/S21 

 
Schéma de raccordement  
Servomoteur à ressort de rappel S00/S10/S20 (24V AC/ 
24…48V DC) 

 
Figure 99 : Schéma de raccordement S00/S10/S20 
 
 
Schéma de raccordement  
Servomoteur à ressort de rappel S01/S11/S21 (230 V CA) 

 
Figure 100 : Schéma de raccordement S01/S11/S21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonctions DEL 

 
Figure 101 : Fonctions des LED S00/S01/S10/S11/S20/S21 
 
 
Attention ! 
Pour garantir la fonction de sécurité, l'entraînement doit 
être raccordé correctement à la tension d'alimentation et il 
doit être déverrouillé mécaniquement. 
 
  

Les conducteurs sont codés en couleur et libellés : 

Raccordement Câble Signification 
Code N° Couleur Abréviation 

Entraînements G 1 rouge RD Potentiel du système CA 24 V/CC 
CA 24 V G0 2 noir BK Zéro du système 
CC 24...48 V 
Entraînements L 3 brun BN Phase 230 V CA 
CA 230 V N 4 bleu BU Conducteur neutre 
Commutatuer Q11 S1 gris/rouge GYRD Interrupteur A (« FERMÉ ») entrée 
 Q12 S2 gris/bleu GYBU Interrupteur A (« FERMÉ ») contact 
 Q14 S3 gris/rose GYPK Interrupteur A (« FERMÉ ») contact 
 Q21 S4 noir/rouge BKRD Interrupteur B (« OUVERT ») entrée 
 Q22 S5 noir/bleu BKBU Interrupteur B (« OUVERT ») 
 Q24 S6 noir/rose BKPK Interrupteur B (« OUVERT ») 

CA 24 V  
CC 24…48 V 
(SELV/PELV) 

 
○ Rouge =  Tension d'alimentation OK 

Capteur thérmique défectueux 
○ Vert    =  Tension d'alimentation OK 

Capteur thermique OK 
● Éteint =  Pas de tension d'alimentation 

CA 230 V 
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Caractéristiques techniques S00/S01/S10/S11/S20/S21 

S00 (GRA126.1E/SO3)/S01 (GRA326.1E/SO2) 
S10 (GNA126.1E/SO3)/S11 (GNA326.1E/SO2) 
S20 (GGA126.1E/SO3)/S21 (GGA326.1E/SO2) 

 

Tableau 15 : Caractéristiques techniques S00/S01/S10/S11/S20/S21 

  

Type d'entraînement S00  
(GRA126.1E/SO3) 

S10  
(GNA126.1E/SO3)

S20  
(GGA126.1E/SO3)

S01  
(GRA326.1E/SO2) 

S11  
(GNA326.1E/SO2)

S21  
(GGA326.1E/SO2)

Alimentation [V] CA 24 / CC 24...48 (SELV/PELV) CA 230 

Tension d'alimentation [V] CA 24 ±20% / 
CC 24…48 ±20% CA 230 ±15% 

Fréquence [Hz] 50/60 

Puissance absorbée fonctionnement CA : 5 VA / 3,5 W 
CC : 3,5 W 

CA : 7 VA / 5 W 
CC : 4 W 7 VA / 4,5 W 8 VA / 6 W 

Puissance absorbée  
position de repos CA/CC : 2 W CA : 5 VA / 3 W 

CC : 3 W 3,5 W  6 VA / 4 W 

Commutatuer auxiliaire *) Intégré ; point de commutation réglé de façon fixe à 5° ou 80° 
Commutateur auxiliaire  
tension de commutation [V] CA 24…230 / CC 12…30 

Commutateur auxiliaire courant 
nominal [A] CA : 6 (ohmique) ou 2 (inductif) / CC : 2 

Câble d'alimentation Câble 0,9 m, 2 x 0,75 mm² (sans halogène) 
CA 24V: (conducteurs 1-2)/  
CA 230V: (conducteurs 3-4) + fiche 3 pôles  

Câble du commutateur auxiliaire  
(conducteurs S1...S6) 

Câble 0,9 m, 6 x 0,75 mm² (sans halogène), 
+ fiche 6 pôles  

Durée de marche moteur [s] 
(angle de rotation 90°)  90 

Durée de marche ressort de rappel 
[s] 15 

Classe de protection III selon EN 60 730 II selon EN 60 730 
Indice de protection selon EN 60 529  IP 54 
Température ambiante 
Fonctionnement normal 

-32…+50°C (entraînement) 
-20…+50°C (unité de surveillance de la température) 

Température de stockage -32…+50°C (entraînement) 
-20…+50°C (unité de surveillance de la température) 

Humidité ambiante <95% humidité rel. / sans condensation (entraînement) 
KL D selon DIN 40040 (unité de surveillance de la température) 

*) Les deux commutateurs auxiliaires ne doivent être que sous tension de réseau ou basse tension de protection. Le fonctionnement mixte n'est pas permis.  
    Le fonctionnement avec des phases différentes n'est pas permis. 
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Servomoteur électrique à ressort de rappel avec unité de 
surveillance de la température (assignation des types 
d'entraînement en fonction des dimensions du BSK selon 
Tableau 11 page 56). 
 
 Températures de déclenchement : température ambiante 

72 °C ou température à l'intérieur du conduit 72 °C, en 
option 95 °C (pour chauffage à air chaud). 

 Approche automatique de la position de fonctionnement 
(clapet « OUVERT ») et mise sous tension du ressort de 
rappel en appliquant la tension d'alimentation. 

 Entraînements 24V avec fiches, si nécessaire, ceux-ci 
peuvent être enlevés par le client. 

 Dans le cas d'une interruption de la tension 
d'alimentation ou le déclenchement de l'unité de 
surveillance de la température  (température ambiante 
72°C ou température à l'intérieur du conduit ; 72°C en 
option 95°C), la position de sécurité (clapet « FERMÉ ») 
est assurée grâce à l'énergie des ressorts. Si l'unité de 
surveillance de la température se déclenche, la tension 
d'alimentation est coupée de manière permanente et 
irrévocable. 

 Indication des positions finales des clapets possible grâce 
aux interrupteurs auxiliaires intégrés via des contacts 
inverseurs libres de potentiel (S1 - S3 indiquent la position 
« FERMÉE », S4 - S6 indiquent la position « OUVERTE »). 

 
 
 
Servomoteur à ressort de rappel B42 

B42 (BF24TL-TN-ST SO ; Top-Line) 
(adapté à toutes les dimensions du BKA-EN) 
 
Schéma de raccordement 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 102 : Schéma de raccordement B42 

Servomoteurs électriques à ressort de rappel avec dispositif 
de déclenchement thermoélectrique BAT72TL. 

 Température de déclenchement (température à l'intérieur 
du conduit) 72 °C, en option 95 °C (pour chauffage à l'air 
chaud) 

 Tension d'alimentation 24 V CA/CC, fiche incluse 
 Raccordement à des systèmes de bus Belimo MP via 

l'appareil de communication et d'alimentation BKN230-
24MP 

 
Autres caractéristiques techniques disponibles sur demande. 

 
 
 Actionnement et fixation manuels dans n'importe quelle 

position possibles en cas de rupture de courant. Le 
déverrouillage est effectué à main. 

 Contrôle de fonctionnement directement sur place 
possible, au moyen du bouton sur l'unité de surveillance 
de la température raccordée de façon fixe à 
l'entraînement. 

 Pièces de remplacement : pointe de capteur à enfoncer 
dans le conduit (pointe de conduit) de l'unité de 
surveillance de la température pour une température à 
l'intérieur du conduit de 72 °C (ASK79.4) ou 95 °C 
(AKS79.5). 
Le remplacement est réalisé en dévissant les deux vis de 
l'unité de surveillance de la température et en enlevant le 
dispositif d'entraînement. Retirer la pointe de conduit 
(fusible thermique à l'intérieur du conduit) de l'unité de 
surveillance de la température et la remplacer par une 
nouvelle pointe de conduit avec température à l'intérieur 
du conduit de 72 °C (ASK79.4) ou 95 °C (ASLK79.5). 
Remettre l'unité de surveillance de la température dans le 
dispositif d'entraînement et la visser. 
Si d'autres pièces que la pointe de conduit (fusible 
thermique à l'intérieur du conduit) sont endommagées, il 
est nécessaire de remplacer l'unité complète 
« entraînement unité de surveillance de la température ». 

 

Servomoteur à ressort de rappel ExMax-5.10-BF 

ExMax-5.10-BF (X14 - X15) 
(adapté à toutes les dimensions du BKA-EN) 
 

Servomoteurs électriques à ressort de rappel protégés contre 
les explosions munis d'un limiteur de température de sécurité 
(ExPro-TT). 

 Températures de déclenchement (température à l'intérieur 
du conduit) 72 °C, en option 95 °C (pour chauffage à air 
chaud). 

 Position de fonctionnement (volet « OUVERT ») et tension 
du ressort de rappel par application d'une tension 
d'alimentation (alimentation en tension 24 - 240 V CA/CC). 

 Dans le cas d'une interruption de la tension d'alimentation 
ou le déclenchement des fusibles thermiques (température 
ambiante ou température dans le conduit), la position de 
sécurité (clapet « FERMÉ ») est assurée grâce à l'énergie des 
ressorts. Si les fusibles de température sont déclenchés, le 
circuit électrique du capteur est interrompu de manière 
permanente et irrévocable. 

 Signalisation de la position finale à l'aide des commutateurs 
intégrés, activés à un angle de rotation de 5° et de 85°. 

 Le contrôle de la fonction sur site est possible par la touche 
de contrôle du limiteur de température de sécurité. 

 
Attention ! 
Pour garantir la fonction de sécurité, l'entraînement doit 
être raccordé correctement à la tension d'alimentation et il 
doit être déverrouillé mécaniquement. 
 
Vous trouverez d'autres informations dans les instructions de 
service supplémentaires du clapet coupe-feu BKA-EN selon 
ATEX 2014/34/UE.  
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ENTRAINEMENTS PIVOTANTS PNEUMATIQUES 
Entraînements pivotants P10/P20/P30 (PND 6 bar ; principe  
de courant en circuit fermé) 
Télécommande de l'ouverture et de la fermeture par 
entraînement pneumatique (pression permanente). Mécanisme 
d'ajustement complet pour un montage facile par 4 vis. Si le 
fusible thermique est intact, le volet peut être fermé et ouvert 
par le client interrompant le flux d'air comprimé. Par montage 
d'une électrovanne (accessoires), le volet peut être ouvert sous 
tension et fermé en cas de tension interrompue ; le raccordement 
de commutateurs, dispositifs de déclenchement en cas de fumée 
etc. installés par le client est donc possible. Maintien de l'état 
ouvert du volet sous air comprimé et tension. Fermeture au 
moyen de déclenchement thermique (72°C/98°C) ou interruption 
de la pression. Le thermorupteur 72°C/98°C garantit que 
l'entraînement soit prêt au fonctionnement thermique. 
 

Attention! 
 Fuite de max. 2 NI/h à 6 bar (à l'état neuf), max. 10 NI/h (après 

500 000 cycles).  (Dimensionnement suffisant du conduit d'air 
soufflé). Les soupapes installées sur site doivent être 
dimensionnées en fonction de leur distance au dispositif de 
déverrouillage et de déclenchement. 

 Qualité de l'air comprimé :  
- Taille des particules max. 5 µm 
- Teneur en huile de l'air comprimé 5 … 25 mg/m³ 

 Le raccordement est effectué par le client au moyen d'un 
raccord G1/8“ courant. 

 Pour des raisons techniques de transport et pour éviter des 
endommagements éventuels en phase de construction, le 
mécanisme d'ajustement complet peut être fourni 
séparemment (sur demande). Dans ce cas, il faut considérer 
l'espace nécessaire pour le montage postérieur. Etant donné 
que le mécanisme d'ajustement complet est monté sur une 
plaque de montage (sur demande avec câblage électrique), il 
peut être installé sans problèmes. 

 Une formation des monteurs à notre usine est recommandé. 
 

Schéma de connexions 
 
 
 

 
 

Figure 103 : Schéma de connexions des entraînements 
pivotants pneumatiques P10/P20/P30 (PND 6 bar ; principe 
de courant en circuit fermé) 
 

52 Entraînement pivotant pneumatique  
(pression de fonctionnement 6 bar) 
53 Soupape d'étranglement pneumatique 
54 Thermorupteur pneumatique avec fusible thermique 72°C/98°C ; so 
      pape à 3/2 voies, raccord G1/8 
55 Pression d'alimentation 6 bar 
56 Électrovanne (accessoire disponible moyennant supplément) 
      soupape électro-pneumatique à 3/2 voies, raccord G1/8 

 
 
Exemple de montage : entraînements pivotants 
pneumatiques P10/P20/P30 
P10 pour BKA-EN de dimensions maximales : 
Largeur ≤ 800 mm x hauteur < 450 mm 

 
Figure 104 : Entraînement pneumatique pivotant P10 (disponible 
jusqu'aux dimensions : largeur ≤ 800 mm x hauteur < 450 mm) 
 

P20 pour BKA-EN de dimensions maximales : 
Largeur > 800 mm x hauteur < 450 mm 
 

P30 pour BKA-EN de dimensions maximales : 
Largeur ≥ 200 mm x hauteur ≥ 450 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 105 : Entraînement pneumatique pivotant P20 (pour 
dimensions : largeur > 800 mm x hauteur < 450 mm) / P30 
(pour dimensions : largeur ≥ 200 mm x hauteur ≥ 450 mm) 

 

Accessoires (moyennant supplément): 
 Electrovanne 
 Microrupteur « OUVERT/FERMÉ » pour l'indicateur de 

position (en cas d'un montage en usine) 
 Boîte d'interrupteur de fin de course « OUVERT/FERMÉ » pour 

l'indicateur de position (en cas de montage par le client) 
 Câblage de tous les composants électriques montés par nos soins. 
 

Déclenchement thermopneumatique 
En cas d'un déclenchement thermique le fusible thermique 
fond, le distributeur installé interrompt le flux d'air comprimé 
au cylindre et le volet se ferme. Vitesse d'ouverture réglable. 
Après le déclenchement thermique, il faut remplacer le 
fusible thermique avant d'ouvrir le volet avec le vérin de 
réglage. 

 

Déclenchement électropneumatique 
En cas d'un déclenchement électropneumatique, 
l'alimentation de courant de l'électrovanne est interrompue. 
Si le fusible thermique n'a pas fondu, le volet s'ouvre dès que 
l'électrovanne est alimentée de nouveau. 

Pneum. Version standard 
avec électrovanne additionnelle 
(accessoires, moyennant  
supplément) 
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AIMANTS 
 
Aimants magnétiques MH1/MH2 ou aimants à impulsions 
MI1/MI2 

 
Figure 106 : Aimant magnétique/aimant à impulsions 
(MH1/MH2/MI1/MI2) monté sur le BKA-EN (représentation 
avec accessoires optionnels) 
 
Déclenchements de l'aimant 
La bascule de déclenchement du dispositif de déclenchement 
est tenue sur un côté au moyen d'une plaque d'ancrage par 
un aimant magnétique ou un aimant à impulsions. Sur l'autre 
côté de la bascule de déclenchement, le boulon de 
verrouillage du levier manuel est bloqué. Lors du 
déclenchement de l'aimant magnétique initié par une 
interruption de l'alimentation en courant, le ressort à 
branches latéral fait basculer la bascule de déclenchement de 
sorte que le boulon de verrouillage du levier manuel soit 
accessible. Le volet se ferme. L'aimant à impulsions est 
déclenché par une courte impulsion de courant qui initie le 
détachement de la plaque d'ancrage de l'aimant. 
 
Aimants magnétiques MH1/MH2 
Instructions de câblage : 
 
 

 
Figure 107 : Instructions de câblage aimants magnétiques 
MH1/MH2 
 
Principe de fonctionnement : 
Les aimants magnétiques se composent d'un système 
d'adhérence électromagnétique. À l'état activé, le circuit 
magnétique ouvert permet la fixation des pièces 
ferromagnétiques. Le clapet coupe-feu est fermé en 
interrompant la tension. 

 
 
 
Aimants à impulsions MI1/MI2 
Instructions de câblage : 
 
 

 
Figure 108 : Instructions de câblage aimants à impulsions 
MI1/MI2 
 
Principe de fonctionnement : 
Les aimants à impulsions (aimants magnétiques électriques 
permanents) se composent d'un système d'adhérence 
magnétique permanent pour la fixation des pièces 
ferromagnétiques et d'un bobinage d'excitation qui, à l'état 
activé, neutralise la surface d'adhérence du champ 
magnétique et permet donc l'enlèvement des pièces ou le 
dépôt des charges. En raison du système d'adhérence 
magnétique permanent installé, qui est actif lorsque l'appareil 
n'est pas sous tension, ces aimants à impulsions (aimants 
magnétiques) sont utilisés de préférence là où de longues 
durées d'adhérence sont requises et l'appareil est 
uniquement mis en marche pendant une courte durée ou de 
temps en temps. Le clapet coupe-feu est fermé en appliquant 
« brièvement » la tension (impulsion). 
 
Déclenchement de l'aimant : 
Durée de déclenchement min. 1,5 s. 
Dans le cas du déclenchement par des aimants à impulsions, 
la tension de service ne doit être appliquée que pendant une 
courte durée. 
  

MH2 (HA-03-230; 230V CA) MH1 (HA-03-24; 24V CC) 

Commutateur élec-
trique, 

(à prévoir par le 
client) 

(fermer BK) 

MI2 (IM-03-230; 230V CA) MI1 (IM-03-24; 24V CC) 

Commutateur élec-
trique, 

(à prévoir par le 
client) 

(fermer BK) 

(brun) 

(brun) 

(blanc) 

(blanc) 
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COMPOSANTS 
 
Manchon de raccordement flexible type FS 

 
 
 
Figure 109 : Manchon flexible type FS 
 
 Les conduits d'aération ne doivent pas exercer de fortes 

contraintes sur les murs, supports, plafonds ou clapets 
coupe-feu résultant d'une dilatation thermique (incendie). 
Si nécessaire, il faut prévoir des mesures de compensations 
comme par ex. l'utilisation de manchons flexibles (type 
SCHAKO FR) ou la pose des conduits appropriée (angles et 
tracé des conduit). En option, il est également possible 
d'utiliser des conduits d'aération flexibles. Les prescriptions 
nationales doivent être observées. 

 Manchon de raccordement flexible composé d'une bride de 
raccordement profilée (tôle d'acier galvanisée) avec pièce 
de raccordement élastique en tissu de polyester avec 
revêtement en PVC des deux côtés, normalement 
inflammable selon EN 13501-1, avec des lèvres d'étanchéité 
soudées (classe d'étanchéité C selon EN 13180 / EN 1507 ; 
résistance à la température de -20° à 80°C). La partie flexible 
du manchon (tissu de polyester) doit avoir une longueur de 
lmin = 100 mm en état installé, ce qui demande une longueur 
de montage d'env. L = 160 mm. Cela peut réduire la section 
libre. 

 La compensation de potentiel nécessaire doit être effectuée 
par le client selon les directives VDE (fédération allemande 
des industries de l'électrotechnique, de l'électronique et de 
l'ingénierie de l'information). Les clapets coupe-feu ne 
doivent être soumis à aucune contrainte mécanique. 

 
 

Pièce de rallonge type VT 

 
Figure 110 : Pièce de rallonge type VT 
 

 Pièce de rallonge en tôle d'acier profilée avec des brides de 
raccordement 

 Utilisation: 
Pour des épaisseurs importantes de murs / plafonds ; pour 
garantir la distance minimale au volet ouvert amin = 50 mm 
en cas d'installation d'une grille d'obturation protectrice 
type ASG, d'un manchon de raccordement type FS ou d'un 
manchon de raccordement du tube type RS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 16 : Longueur de la pièce de rallonge VT en 
fonction de la hauteur du clapet coupe-feu 
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200 

180 

225 
250 
275 
300 
325 
350 
375 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 210 

Compensation de potentiel 
(à réaliser par le client) 
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Manchon de raccordement du tube type RS 

 
Le diamètre du manchon øD doit être inférieur à la dimension latérale 
la plus petite (largeur/hauteur). Autres dimensions sur demande. 
Figure 111 : Manchon de raccordement du tube type RS 
 

 Manchon de raccordement de tube avec tôle de raccordement 
- en acier galvanisé- 

 Utilisation: 
Raccordement entre clapet coupe-feu et conduits  
cylindriques. 
 

Grille d'obturation protectrice type ASG 

 
Figure 112 : Grille d'obturation protectrice du type ASG 
 

 Grillage ou grillage estampé, mailles ≤ 20 mm 
 Utilisation: 

Utilisation : Montage pour un raccordement de conduit 
d'un côté 

 Considérer la distance minimale amin = 50 mm au volet 
ouvert, le cas échéant, utiliser une pièce de rallonge type 
VT.  À partir de la largeur B ≥ 1000 mm, un trou oblong 
supplémentaire existe sur la face B dans la zone de 
raccordement de la bride. 
 

Kit de montage GDL 

 
Figure 113 : BKA-EN avec kit de montage type GDL 
 

  1 Clapet coupe-feu BKA-EN (L=375) 
34 Kit de montage type GDL (monté en usine) 

 
 Le kit de montage type GDL est exclusivement livré monté 

en usine et se compose de plaques de silicate, d'un profilé 
U et d'équerres de fixation. 

 Utilisation: 
Pour l'installation du BKA-EN (L=375) dans des cloisons 
légères à ossature métallique et parement des deux côtés 
conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les 
normes nationales comparables, dans la zone des raccords 
coulissants au plafond (glissement/flèche du plafond ≤ 20 
mm). 
 

La version du kit de montage type GDL dépend de la hauteur 
d’âme des profilés métalliques choisis (CW/UW ; cloisons à 
ossature simple) pour la cloison et doit être prise en compte 
et indiquée lors de la commande et de la sélection du kit de 
montage GDL. 
La fixation au plafond massif se fait à l'aide de chevilles en 
métal M12 à fournir par le client. 

 
Kit de montage type GDA 

 
Figure 114 : BKA-EN avec kit de montage type GDA 
 

  1 Clapet coupe-feu BKA-EN (L=375) 
35 Kit de montage type GDA incl. laine minérale incluse 
     dans la fourniture ; non combustible selon EN13501-1, 
     masse volumique apparente env. 30 kg/m³, point de  

  fusion ≥ 1000 °C). 
 
 Le kit de montage type GDA est livré non monté au BKA-EN. 
 Utilisation: 

Montage avec kit de montage type GDA, à proximité des 
raccords coulissants au plafond (glissement/déformation du 
plafond ≤ 20 mm).  

 
 

  

øD 
198 
248 
313 
353 
398 
448 
498 
558 
628 
708 
798 



                                                                                                    Clapet coupe-feu BKA-EN 
 Documentation technique 
                                                                                                    Composants 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2021-06-01 | Page 67 

Cadre de montage type ER-A1 

 
Figure 115 : BKA-EN avec cadre de montage type ER-A1 
(non monté) 
 

  1 Clapet coupe-feu BKA-EN 
17 Cadre de montage type ER-A1 (accessoire disponible  

 moyennant supplément). 
17.1 Côté H, pièce 1 
17.2 Côté B, pièce 1 
17.3 Côté H, pièce 2 
17.4 Côté B, pièce 2 
17.5 Boulon à tête fraisée 4,5 x 20 mm (8 pièces) 
17.6 Cornière d'angle ER-A1 (4 pièces) 
18 Pattes de fixation (pas montrées ; incluses dans la  
     fourniture du cadre de montage type ER-A1) 

 

 Le cadre de montage type ER-A1 est composé de plaques de 
silicate avec éléments de fixations. Un joint intumescent est 
appliqué centralement sur le pourtour du cadre de 
montage. 

 Utilisation : 
Pour l'installation dans des cloisons légères à ossature 
métallique et parement des deux côtés conformément à la 
classification selon EN 13501-2 ou les normes nationales 
comparables. 
Le cadre de montage type ER-A1 est un accessoire 
(supplément de prix) -livré non monté ou monté en usine- et 
doit être commandé séparément. Lorsque le cadre de 
montage du type ER-A1 est déjà monté en usine sur le BKP-
EN, le montage mural peut être effectué immédiatement. 
 

Si le cadre de montage du type ER-A1 a été commandé ou livré 
séparément, celui-ci doit être monté sur le BKA-EN (voir 
Figure 115) conformément aux instructions suivantes. 
Afin d'éviter des dommages sur les composants lors du 
montage du cadre du type ER-A1, utiliser un support stable 
approprié (par ex. carton, palette etc.) sur lequel le clapet 
coupe-feu peut être placé lors du montage. 
Tous les trous nécessaires pour la fixation du cadre de 
montage type ER-A1 ont déjà été percés auparavant à l'usine, 
il n'est donc plus nécessaire de prévoir d'autres trous. Le 
cadre de montage du type ER-A1 ne doit pas être vissé 
directement au boîtier du clapet coupe-feu.

 
 
Procédure de montage 
 Placer le clapet coupe-feu sur la bride se trouvant sur le côté 

commande (BS). 
 Les deux pièces B et les deux pièces H (pos 17.1 - 17.4) sont 

positionnées autour du BKA-EN (pos.1) selon Figure 115. 
 Ensuite, ces pièces sont vissées l'une à l'autre au niveau des 

coins à l'aide des cornières d'angle livrées (pos. 17.6) et les 
boulons à tête fraisée (pos. 17.5). 

 
 

Cadre de montage type ERA2 

 
Figure 116 : BKA-EN avec cadre de montage type ERA2 (non monté) 
 
     1 Clapet coupe-feu BKA-EN 

57 Cadre de montage type ERA2 (accessoire disponible  
      moyennant supplément). 
57.1 Côté H, pièce 1 
57.2 Côté B, pièce 1 
57.3 Côté H, pièce 2 
57.4 Côté B, pièce 2 
57.5 Boulon à tête fraisée 4,5 x 20 mm (8 pièces) 
57.6 Cornières d'angle ERA2 (4 pièces) 

 
 Cadre de montage type ERA2 en plaques de silicate 
 Utilisation: 

Pour l'installation du BKA-EN loin des murs massifs. 
Le cadre de montage type ER-A2 est un accessoire 
(supplément de prix) -livré non monté ou monté en usine- et 
doit être commandé séparément. Lorsque le cadre de 
montage type ERA2 est déjà monté en usine sur le BKA-EN, 
l'installation peut être effectué immédiatement. 
 

Si le cadre de montage du type ERA2 a été commandé ou livré 
non monté, celui-ci doit être monté sur le BKA-EN (voir Figure 
116) conformément aux instructions suivantes. 
Afin d'éviter des dommages sur les composants lors du 
montage du cadre du type ERA2, utiliser un support stable 
approprié (par ex. carton, palette etc.) sur lequel le clapet 
coupe-feu peut être placé lors du montage. 
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Tous les trous nécessaires pour la fixation du cadre de 
montage type ERA2 ont déjà été percés auparavant à l'usine, 
il n'est donc plus nécessaire de prévoir d'autres trous. Le 
cadre de montage du type ERA2 ne doit pas être vissé 
directement au boîtier du clapet coupe-feu. 
 
 
Procédure de montage 
 Placer le clapet coupe-feu sur la bride se trouvant sur le côté 

commande (BS). 
 Les deux pièces B et les deux pièces H (pos 57.1 - 57.4) sont 

positionnées autour du BKA-EN (pos.1) selon Figure 116. 
 Ensuite, ces pièces sont vissées l'une à l'autre au niveau des 

coins à l'aide des cornières d'angle livrées (pos. 57.6) et les 
boulons à tête fraisée (pos. 57.5). 

 
 
 
Kit de montage type AS-E1 

 
Figure 117 : BKA-EN avec kit de montage en saillie type AS-E1 
(vue latérale) 
 
 
  1 Clapet coupe-feu BKA-EN (L=375) 
40.1 Tôle de raccordement (cadre en tôle d'acier) 
40.4 Cadre en plaques de silicate 
40.6 Bande de laine minérale 
40.7 Cadre de protection en plaques de silicate 
40.9 Plaque de recouvrement 
 

 
 Le kit de montage type AS-E1, composé de plaques de silicate, 

d'une plaque de recouvrement et d'une tôle de raccord, y 
compris éléments de fixation et bandes de laine minérale, est 
livré séparément et doit être monté sur site. 

 Utilisation: 
Pour un montage direct du BKA-EN (L=375) sur des murs massifs. 
Les éléments de fixation pour montage mural compris dans la 
livraison conviennent aux murs massifs (béton ≥ C20/25) ; en cas 
de caractéristiques de mur différentes, le client doit mettre à 
disposition des éléments de fixation appropriés. 
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Indicateur de position type MSZ 

 
Figure 118 : Indicateur de position du type MSZ 
 

21 Câble en acier galvanisé 
22 Nipple de serrage 
23 Indicateur de position 
24 Faux plafond 
 

 Câble en acier galvanisé (pos. 21) avec nipple de serrage 
(pos. 22) et indicateur de position (pos. 23) ; le câble en 
acier et l'indicateur de position doivent être en position 
verticale. 

 Utilisation : 
Indicateur de position mécanique pour faux plafonds (pos. 24). 
Utilisable en combinaison avec tous les clapets coupe-feu 
BKA-EN à commande mécanique par levier manuel (nº 
d'article 3019870). 

 

Éléments d'ancrage 
 Tôle perforée t ≥ 0,5 mm ; largeur x longueur = 40 x 70 mm 

(accessoire moyennant supplément : 1 jeu = 40 pièces). À 
partir de B > 800 mm (pour un axe de volet horizontal) (nº 
d'article 3231690). 

 Utilisation prévue : pour un montage scellé dans des 
cloisons légères à ossature métallique et avec parement des 
deux côtés conformément à la classification selon EN 
13501-2 ou les normes nationales comparables. 
 

Équerre de suspension 
 4 pièces sont requises par clapet coupe-feu (1 jeu, 

moyennant supplément de prix) Utiliser des équerres du 
même matériau que celui du boîtier du BSK (SV ; V2A ; V4A). 
SV = Nº d'article 5007240 ; 
V2A = Nº d'article 5007242 ; 
V4A = Nº d'article 5007241 ; 

 Utilisation : Pour le montage avec le système de 
calfeutrement coupe-feu Hilti. 

 

Légende 
VZU [m3/h] [l/s] = Volume d'air soufflé 
Δp [Pa] = Différence de pression statique 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique 

pondéré A 
Vstirn [m/s] = Vitesse effective 
ρ [kg/m3] = Densité 
B [mm] = Largeur 
H [mm] = Hauteur 
min.  = au moins 
resp.  = respectif 
env.  = environ 

Marquage CE 

 

 
 

 12

 
 

0761 
 
 

SCHAKO Klima-Luft 
Ferdinand Schad KG 

Weidenäcker 9 
D-88605 Meßkirch 

 
2020 

 
DoP-BKA-EN-2021-06-01 

 
EN 15650:2010 

 
Clapet coupe-feu (fire damper) 

 
Type/modèle (type/version) : 

 
BKA-EN 

 
Conditions nominales de 
déclenchement/sensibilité : 
- Capacité de charge du  
capteur de mesure sensible aux 

températures 
- Température de déclenchement du  
capteur de mesure sensible aux 

températures 

 
 
 

Réussi 

Temporisation de réponse 
(temps de réaction) : 
- Temps de fermeture 

 
Réussi 

Sécurité de fonctionnement : 
- Contrôle cyclique (50 cycles) Réussi 

Résistance au feu : 
- Conservation du section 

 

- Étanchéité au feu E 
- Isolation thermique I 
- Étanchéité aux fumées S 
- Résistance mécanique (sous E) 
- Section (sous E) 

EI 90  
(ve, ho, i↔o) S

Persistance de 
Temporisation de réponse : 
- Capteur sensible aux températures 
Température de déclenchement et capacité 

de charge 
 

Persistance de la sécurité de 
fonctionnement : 

- Test du cycle d'ouverture et de fermeture 

 
Réussi 

 
 
 

Réussi 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE 
 

01 02 03 04 05 06 

Type Largeur Hauteur Longueur Matériau (boîtier) Peinture (boîtier) 

 Exemple      

BKAEN -1500 -800 -375 -V2 -1 
 

07 08 09 10 11 12 

Version du volet Température de déclenchement Type d'entraînement Accessoires Cadre additionnel Modules de terrain 

      

-2 -72 -B32 -Z00 -R08 -22 
 
EXEMPLE 
BKAEN-1500-800-375-V2-1-2-72-B32-Z00-R08-22 
Type BKAEN = Clapet coupe-feu BKA-EN | largeur = 1500 mm | hauteur = 800 mm | longueur = 375 mm | matériau (boîtier) V2 = acier 
inoxydable 1.4301 (V2A) | peinture (boîtier) 1 = vernis DD à l'intérieur | version du volet 2 = recouvert de vernis DD | température de 
déclenchement 72 = 72°C | type d'entraînement B32 = type BF24-TN-ST SO | Accessoires Z00 = sans accessoires | cadre additionnel R08 = 
kit de montage type GDL (pour profilés métalliques CW50/UW50 ; cloisons à ossature simple)| module de terrain 22 = EasyFADC-MASD-01 
(correspond au module monté sur le BKA-EN avec raccordement à l'unité d'entraînement, avec raccord pour câble plat, avec adressage) 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - TYPE 

BKAEN = BKA-EN 
 

02 - LARGEUR 

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 - 
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 - 
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - en mm - à 4 chiffes 
 

03 - HAUTEUR 

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 - 
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 
en mm - toujours à trois chiffres 
 

04 - LONGUEUR 

500 (standard) ou  
375 
en mm - toujours à trois chiffres 
 

05 – MATERIAU (BOÎTIER) 

SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 
V2 = Acier inoxydable matériau n° 1.4301 (V2A) 
V4 = Acier inoxydable matériau n° 1.4571 (V4A) 
 

06 – PEINTURE (BOITIER) 

0 = Sans peinture (standard) 
1 = Vernis DD à l'intérieur (RAL7035) 
3 = Vernis DD à l'intérieur et à l'extérieur (RAL7035) 
 

07 - VERSION DU VOLET 

0 = Sans revêtement (standard) 
2 = Revêtement avec vernis DD 
4 = Revêtement en tôle d'acier galvanisée 
6 = Revêtement en tôle d'acier galvanisée + revêtement avec 
laque DD 

08 – TEMPERATURE DE DECLENCHEMENT 

72 = 72°C (standard) ou    
98 = 98(95)°C 
 

09 - TYPE D'ENTRAINEMENT 

HAN = Déclenchement manuel thermomécanique 
*(standard) 
B10 = BFL24-T-ST SO  (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
B11 = BFL230-T SO   (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
B20 = BFN24-T-ST SO  (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
B21 = BFN230-T SO  (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
B32 = BF24-TN-ST SO  (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
B33 = BF230-TN SO  (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
B42 = BF24TL-TN-ST SO * 
S00 = GRA126.1E/SO3 (convient à cf. p 56 Tableau 11) 
S01 = GRA326.1E/SO2 (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
S10 = GNA126.1E/SO3  (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
S11 = GNA326.1E/SO2  (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
S20 = GGA126.1E/SO3  (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
S21 = GGA326.1E/SO2  (convient à cf. p.56 Tableau 11) 
P10 = PDE 006 / FS 3006 PN-D (90°) 
           (convient à largeur ≤ 800 mm x hauteur < 450 mm) 
P20 = PDE 012 / FS 3012 PN-D (90°) 
           (convient à largeur > 800 mm x hauteur < 450 mm) 
P30 = PDE 012 / FS 3012 PN-D (180°) 
           (convient à largeur ≥ 200 mm x hauteur ≥ 450 mm) 
J10 = SFR 1.90 T / 12 (24 V) * 
J11 = SFR 2.90 T / 12 (230 V) * 
J20 = SFR 1.90 T SLC / 12 (24 V) **** 
MH1 = AIMANT MAGNÉTIQUE HA-03-24 * 
MH2 = AIMANT MAGNÉTIQUE HA-03-230 * 
MI1 = AIMANT À IMPULSIONS IM-03-24 * 
MI2 = AIMANT À IMPULSIONS IM-03-230 * 
 

* convient pour toutes les combinaisons de dimensions 
**** Seulement en combinaison avec le module correspondant, par 
ex. module de sécurité BSLC (fourni par le client) ; convient à toutes 
les combinaisons de dimensions 
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10 - ACCESSOIRES 

Z00 = Sans accessoires (standard) 
ZB0 = BKN230-24 **  (convient à B10 / B20 / B32) 
ZB3 = BKN230-24-C-MP  (convient à B10 / B20 / B32) 
ZB4 = BKN230-24-MOD  (convient à B10 / B20 / B32) 
ZB5 = BKN230-MOD  (convient à B11 / B21 / B33) 
ZB6 = BKN230-24MP  (convient à B42) 
ESZ = ES-1Z (interrupteur de fin de course fermé ; convient à 
HAN/MH1+2/MI1+2) 
ESA = ES-1A (interrupteur de fin de course ouvert ; convient 
à voir ESZ) 
EZA = ES-2Z/A (interrupteur de fin de course fermé ; convient 
à voir ESZ) 
ETZ = EasyF-ETX (interrupteur de fin de course radio, 
position FERMÉ ;  
(convient aux modules de terrain 40-43 u. 50-53) ***  
ETA = EasyF-ETX (interrupteur de fin de course radio, positon 
OUVERT ;  
(convient aux modules de terrain 40-43 u. 50-53) *** 
ETX = EasyF-ETX (interrupteur de fin de course radio, position 
OUVERT + FERMÉ ;  
(convient aux modules de terrain 40-43 u. 50-53) *** 
ZP1 = Électrovanne 230 V (CA) (convient à P10/20/30) 
ZP2 = Électrovanne 24 V (CA/CC) (convient à P10/20/30) 
ZP3 = Électrovanne 230 V (AC) + ESZ  (convient à P10/20/30) 
ZP4 = Électrovanne 24 V (CA/CC) + ESZ (convient à P10/20/30) 
ZP5 = Électrovanne 230 V (CA) + ESA  (convient à P10/20/30) 
ZP6 = Électrovanne 24 V (CA/CC) + ESA (convient à P10/20/30) 
ZP7 = Électrovanne 230 V (CA) + EZA  (convient à P10/20/30) 
ZP8 = Électrovanne 24 V (CA/CC) + EZA (convient à P10/20/30) 
 

    ** Fonction uniquement en combinaison avec les appareils  
         de communication et de commande BKS24-1B ou 
BKS24-9A 
    *** Un récepteur radio supplémentaire de type EasyF-RXE 
est nécessaire. 
 

11 - CADRE ADDITIONNEL 

R00 = Sans cadre additionnel (standard) 
R01  = Kit de montage type AS-E1 (uniquement pour L=375) I) 

R08 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW50/UW50, cloisons à ossature simple) II) 
R09 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW75/UW75, cloisons à ossature simple) II) 
R10 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW100/UW100, cloisons à ossature simple) II) 
R11 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW125/UW125, cloisons à ossature simple) II) 
BKA-EN Tourné en usine de 180° 
R12 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW50/UW50, cloisons à ossature simple) II) 
R13 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW75/UW75, cloisons à ossature simple) II) 
R14 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW100/UW100, cloisons à ossature simple) II) 
R15 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW125/UW125, cloisons à ossature simple) II) 

R16 = Cadre de montage type ER-A1 II) 
R17 = Cadre de montage type ER-A1 I) 
R18 = Kit de montage type GDA (uniquement pour L=375) I) 
R19 = Cadre de montage type ERA2 I) 
R28 = Cadre de montage type ERA2 II) 
 
R51 = Kit de montage type AS-E1 (uniquement pour L=375) + vernis DD I) 

R58 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW50/UW50, cloisons à ossature simple) + vernis DD II) 
R59 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW75/UW75, cloisons à ossature simple) + vernis DD II) 
R60 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW100/UW100, cloisons à ossature simple) + vernis DD II) 
R61 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW125/UW125, cloisons à ossature simple) + vernis DD II) 
BKA-EN Tourné en usine de 180° 
R62 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW50/UW50, cloisons à ossature simple) + vernis DD II) 
R63 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW75/UW75, cloisons à ossature simple) + vernis DD II) 
R64 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW100/UW100, cloisons à ossature simple) + vernis DD II) 
R65 = Kit de montage type GDL (uniquement pour L=375 ; pour profilés 
           métalliques CW125/UW125, cloisons à ossature simple) + vernis DD II) 

R66 = Cadre de montage type ER-A1 + vernis DD II) 
R67 = Cadre de montage type ER-A1 + vernis DD I) 
R68 = Kit de montage type GDA (seulement pour L=375) + vernis DD I) 
R69 = Cadre de montage type ERA2 + vernis DD I) 
R78 = Cadre de montage type ERA2 + vernis DD II) 
 
I) Cadre additionnel livré non monté 
II) Cadre additionnel monté en usine 
  



                                                                                                    Clapet coupe-feu BKA-EN 
 Documentation technique 
                                                                                                    Référence de commande 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2021-06-01 | Page 72 

  
12 – MODULES DE TERRAIN 

00 = Sans module de terrain (standard) 
01 = Préparation du support de montage pour module de terrain (seule la tôle de montage est montée sur le BKA-EN, 
         mais sans module de terrain !) 
 

10 = BKSYS-ADM (module monté sur BKA-EN avec raccordement à l'unité d'entraînement) 
 

Module d'entraînement 24 V 
20 = EasyF-ADC-MASD-00 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à l'unité d'entraînement ; avec raccord pour câble plat ; 
sans adressage) 
21 = EasyF-ADC-OASD-00 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à l'unité d'entraînement ; sans raccord pour câble plat ; 
sans adressage) 
22 = EasyF-ADC-MASD-01 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à l'unité d'entraînement ; avec raccord pour câbl plat ; 
avec adressage) 
23 = EasyF-ADC-OASD-01 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à l'unité d'entraînement ; sans raccord pour câble plat ; 
avec adressage) 
 

Module d'entraînement 230 V 
30 = EasyF-AAC-MASD-00 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à l'unité d'entraînement ; avec raccord pour câble plat ; 
sans adressage) 
31 = EasyF-AAC-OASD-00 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à l'unité d'entraînement ; sans raccord pour câble plat ; 
sans adressage) 
32 = EasyF-AAC-MASD-01 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à l'unité d'entraînement ; avec raccord pour câble plat ;  
avec adressage) 
33 = EasyF-AAC-OASD-01 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à l'unité d'entraînement ; sans raccord pour câble plat ;  
avec adressage) 
 

Modules d'entrée et de sortie pour jusqu'à 4 interrupteurs de fin de course 
40 = EasyF-IOM-MASD-00 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à ESZ, ESA ou EZA ; avec raccord pour câble plat ;  
sans adressage) 
41 = EasyF-IOM-OASD-00 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à ESZ, ESA ou EZA ; avec raccord pour câble plat ;  
sans adressage) 
42 = EasyF-IOM-MASD-01 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à ESZ, ESA ou EZA ; avec raccord pour câble plat ; 
avec adressage) 
43 = EasyF-IOM-OASD-01 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à ESZ, ESA ou EZA ; sans raccord pour câble plat ;  
avec adressage) 
 

Modules d'entrée pour jusqu'à 8 interrupteurs de fin de course 
40 = EasyF-I8M-MASD-00 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à ESZ, ESA ou EZA ; avec raccord pour câble plat ;  
sans adressage) 
51 = EasyF-I8M-OASD-00 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à ESZ, ESA ou EZA ; avec raccord pour câble plat ;  
sans adressage) 
42 = EasyF-I8M-MASD-01 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à ESZ, ESA ou EZA ; avec raccord pour câble plat ; 
avec adressage) 
43 = EasyF-I8M-OASD-01 (module monté sur BKA-EN avec raccordement à ESZ, ESA ou EZA ; sans raccord pour câble plat ;  
avec adressage) 
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REFERENCE DE COMMANDE (COMPOSANTS) 
Manchon de raccordement flexible type FS 

01 02 03 
Type Type de clapet coupe-feu Largeur 
FS -BKAEN -1500 

 

04 05 06 07 
Hauteur Longueur Matériau (bride) Variante 
-800 -160 -SV -EX 

 
EXEMPLE 

FS-BKAEN-1500-800-160-SV-EX 

Type FS = Manchon flexible | BKAEN = Type de clapet coupe-
feu BKA-EN | Largeur = 1500 mm | Hauteur = 800 mm | 
Longueur = 160 mm | Matériau (bride) SV = Tôle d'acier 
galvanisée | Variante EX = Conforme à Atex 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - TYPE 

FS = Manchon flexible type FS 
 
02 - TYPE DE CLAPET COUPE-FEU 

BKAEN = BKA-EN 
 
03 - LARGEUR 

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 - 
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 
en mm - toujours à quatre chiffres 
 
04 - HAUTEUR 

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 - 
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 
en mm - toujours à trois chiffres 
 
05 - LONGUEUR 

160  
en mm - toujours à 3 chiffres 
 
06 - MATERIAU (BRIDE)  

SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 
V2 = Acier inoxydable matériau n° 1.4301 (V2A) 
V4 = Acier inoxydable matériau n° 1.4571 (V4A) 
 
07 – VARIANTE 

ST = Standard 
EX = Conforme à Atex 

 

Pièce de rallonge type VT 

01 02 03 
Type Type de clapet coupe-feu Largeur 
VT -BKAEN -1500 

 

04 05 06 07 
Hauteur Longueur Matériau Peinture 
-800 -210 -SV -1 

 
EXEMPLE 

VT-BKAEN-1500-800-210-SV-1 

Type VT = Pièce de rallonge | BKAEN = Type de clapet coupe-
feu BKA-EN | Largeur = 1500 mm | Hauteur = 800 mm | 
Longueur = 210 mm | Matériau SV = Tôle d'acier galvanisée 
| Peinture 1 = Vernis DD-Lack à l'intérieur (RAL7035) 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - TYPE 

VT = Pièce de rallonge type VT 
 
02 - TYPE DE CLAPET COUPE-FEU 

BKAEN = BKA-EN 
 
03 - LARGEUR 

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 - 
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 
en mm - toujours à quatre chiffres 
 
04 - HAUTEUR 

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 - 
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 
en mm - toujours à trois chiffres 
 
05 - LONGUEUR 

180 (standard) 
210 (seulement pour hauteur = 800) 
en mm - toujours à 3 chiffres 
 

06 – MATERIAU 

SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 
V2 = Acier inoxydable matériau n° 1.4301 (V2A) 
V4 = Acier inoxydable matériau n° 1.4571 (V4A) 
 
07 – PEINTURE 

0 = Sans peinture (standard) 
1 = Vernis DD à l'intérieur (RAL7035) 
3 = Vernis DD à l'intérieur et à l'extérieur (RAL7035) 
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Manchon de raccordement du tube type RS 

01 02 03 
Type Type de clapet coupe-feu Largeur 
RS -BKAEN -1500 

 

04 05 06 07 
Hauteur Ø du manchon Matériau Peinture 
-800 -798 -SV -3 

 
EXEMPLE 

RS-BKAEN-1500-800-798-SV-3 

Type RS = Manchon de raccordement du tube | BKAEN = 
Type de clapet coupe-feu BKA-EN | Largeur = 1500 mm | 
Hauteur = 800 mm | Ø du manchon = 798 mm | Matériau SV 
= Tôle d'acier galvanisée | Peinture 3 = Vernis DD à 
l'intérieur et à l'extérieur (RAL7035) 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - TYPE 

RS = Manchon de raccordement du tube type RS 
 
02 - TYPE DE CLAPET COUPE-FEU 

BKAEN = BKA-EN 
 
03 - LARGEUR 

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 - 
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 
en mm - toujours à quatre chiffres 
 
04 - HAUTEUR 

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 - 
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 
en mm - toujours à 3 chiffres 
 
05 - Ø DU MANCHON 

098 - 148 - 198 - 248 - 313 - 353 - 398 - 448 - 498 - 558 - 598 - 
628 - 698 - 708 - 798 
en mm - toujours à 3 chiffres 
Le diamètre du manchon øD doit être inférieur à la 
dimension latérale la plus petite (largeur/hauteur). 
 
06 – MATERIAU 

SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 
V2 = Acier inoxydable matériau n° 1.4301 (V2A) 
V4 = Acier inoxydable matériau n° 1.4571 (V4A) 
 
07 – PEINTURE 

0 = Sans peinture (standard) 
1 = Vernis DD à l'intérieur (RAL7035) 
3 = Vernis DD à l'intérieur et à l'extérieur (RAL7035) 

Grille d'obturation protectrice type ASG 

01 02 03 
Type Type de clapet coupe-feu Largeur 
ASG -BKAEN -1500 

 

04 05 06 
Hauteur Matériau Peinture 
-800 -SV -3 

 
EXEMPLE 

ASG-BKAEN-1500-800-SV-3 

Type ASG = Grille d'obturation protectrice | BKAEN = Type 
de clapet coupe-feu BKA-EN | Largeur = 1500 mm | Hauteur 
= 800 mm | Matériau SV = Tôle d'acier galvanisée | Peinture 
3 = Vernis DD à l'intérieur et à l'extérieur (RAL7035) 

 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - TYPE 

ASG = Grille d'obturation protectrice type ASG 
 
02 - TYPE DE CLAPET COUPE-FEU 

BKAEN = BKA-EN 
 
03 - LARGEUR 

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 - 
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 
en mm - toujours à quatre chiffres 
 
04 - HAUTEUR 

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 - 
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 
en mm - toujours à 3 chiffres 
 
05 – MATERIAU 

SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 
V2 = Acier inoxydable matériau n° 1.4301 (V2A) 
V4 = Acier inoxydable matériau n° 1.4571 (V4A) 
 
 
 
06 – PEINTURE 

0 = Sans peinture (standard) 
3 = Vernis DD des deux côtés (RAL7035) 
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Kit de montage type GDA (non monté) (R18+R68) 

01 02 03 
Type Type de clapet coupe-feu Largeur 
GDA -BKAEN -1500 

 

04 05 06 
Longueur Matériau (éléments d'ancrage) Peinture 
-375 -SV -R18 

 
EXEMPLE 

GDA-BKAEN-1500-800-375-SV-R18 

Type GDA = Kit de montage GDA | BKAEN = Type de clapet 
coupe-feu BKA-EN | Largeur = 1500 mm | Longueur = 375 
mm | Matériau (éléments d'ancrage) SV = Tôle d’acier 
galvanisée | Peinture R18 = Sans peinture 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - TYPE 

GDA = Kit de montage type GDA 
 
02 - TYPE DE CLAPET COUPE-FEU 

BKAEN = BKA-EN 
 
03 - LARGEUR 

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 - 
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 
en mm - toujours à quatre chiffres 
 
04 – LONGUEUR (BOITIER) 

375 (seulement pour longueur de bôtier du BKA-EN 375)  
en mm - toujours à 3 chiffres 
 
 
05 – MATERIAU (ÉLÉMENTS D'ANCRAGE) 

SV = Tôle d’acier galvanisée (standard) 
 
 
 
06 – PEINTURE 

R18 = Sans peinture (standard) 
R68 = Vernis DD 

Cadre de montage type ER-A1 (non monté) (R17+R67) 

01 02 03 
Type Type de clapet coupe-feu Largeur 
ERA1 -BKAEN -1500 

 

04 05 06 07 
Hauteur Longueur Matériau (pattes de fixation) Peinture 
-800 -375 -SV -R17 

 
EXEMPLE 

ERA1-BKAEN-1500-800-375-SV-R17 

Type ERA1 = Cadre de montage ER-A1 | BKAEN = Type de 
clapet coupe-feu BKA-EN | Largeur = 1500 mm | Hauteur = 
800 mm | Longueur = 375 mm | Matériau (pattes de fixation) 
SV = Tôle d'acier galvanisée| Peinture R17 = Sans peinture 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - TYPE 

ERA1 = Kit de montage type ER-A1 
 
02 - TYPE DE CLAPET COUPE-FEU 

BKAEN = BKA-EN 
 
03 - LARGEUR 

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 - 
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 
en mm - toujours à quatre chiffres 
 
04 - HAUTEUR 

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 - 
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 
en mm - toujours à 3 chiffres 
 
05 – LONGUEUR (BOITIER) 

375  
500 
en mm - toujours à 3 chiffres 
 
06 – MATERIAU (PATTES DE FIXATION) 

SV = Tôle d’acier galvanisée (standard) 
V2 = Acier inoxydable matériau n° 1.4301 (V2A) 
V4 = Acier inoxydable matériau n° 1.4571 (V4A) 
 
07 – PEINTURE 

R17 = Sans peinture (standard) 
R67 = Vernis DD 
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Kit de montage en saillie type AS-E1 (non monté) (R01+R51) 

01 02 03 
Type Type de clapet coupe-feu Largeur 
ASE1 -BKAEN -1500 

 

04 05 06 07 

Hauteur Longueur Matériau 
(Tôle de raccordement) Peinture 

-800 -375 -SV -R51 
 

EXEMPLE 

ASE1-BKAEN-1500-800-375-SV-R51 

Type ASE1 = Kit de montage en saillie AS-E1 | BKAEN = Type 
de clapet coupe-feu BKA-EN | Largeur = 1500 mm | Hauteur 
= 800 mm | Longueur = 375 mm | Matériau (tôle de 
raccordement) SV = Tôle d’acier galvanisée | Peinture R51 = 
Vernis DD 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - TYPE 

ASE1 = Kit de montage en saillie type AS-E1 
 
02 - TYPE DE CLAPET COUPE-FEU 

BKAEN = BKA-EN 
 
03 - LARGEUR 

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 - 
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 
en mm - toujours à quatre chiffres 
 
04 - HAUTEUR 

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 - 
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 
en mm - toujours à 3 chiffres 
 
05 – LONGUEUR (BOITIER) 

375 (seulement pour longueur de bôtier du BKA-EN 375)  
en mm - toujours à 3 chiffres 
 
 
06 – MATERIAU (TOLE DE RACCORDEMENT) 

SV = Tôle d’acier galvanisée (standard) 
V2 = Acier inoxydable matériau n° 1.4301 (V2A) 
V4 = Acier inoxydable matériau n° 1.4571 (V4A) 
 
07 – PEINTURE 

R01 = Sans peinture (standard) 
R51 = Vernis DD 

Kit de montage type ERA2 (non monté) (R19+R69) 

01 02 03 
Type Type de clapet coupe-feu Largeur 

ERA2 -BKAEN -1500 
 

04 05 06 07 

Hauteur Longueur Matériau  
(cornières d'angle) Peinture 

-800 -375 -SV -R19 
 

EXEMPLE 

ERA2-BKAEN-1500-800-375-SV-R19 

Type ERA2 = Cadre de montage ER-A2 | BKAEN = Type de 
clapet coupe-feu BKA-EN | Largeur = 1500 mm | Hauteur= 
800 mm | Longueur = 375 mm | Matériau (cornières d'angle) 
SV = Tôle d’acier galvanisée| Peinture R19 = Sans peinture 

 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - TYPE 

ERA2 = Cadre de montage type ERA2 
 
02 - CLAPET COUPE-FEU 

BKAEN = BKA-EN 
 
03 - LARGEUR 

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 - 
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 
en mm - toujours à quatre chiffres 
 
04 - HAUTEUR 

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 - 
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 
en mm - toujours à 3 chiffres 
 
05 – LONGUEUR (BOITIER)  

375   
500  
en mm - toujours à 3 chiffres 
 
06 –  MATERIAU (CORNIERES D'ANGLE) 

SV = Tôle d'acier galvanisée 
V2 = Acier inoxydable matériau n° 1.4301 (V2A) 
 
 
07 – PEINTURE 

R19 = Sans peinture (standard) 
R69 = Vernis DD 
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TEXTES D'APPELS D'OFFRE 

Le clapet coupe-feu  BKA-EN satisfait à la norme produit EN 
15650. 
Le BKA-EN est testé selon EN 1366-2. Marquage CE et 
déclaration de performance (DoP) selon le règlement des 
produits de construction. La classification selon EN 13501-3 est 
EI 30  
(ve, i↔o) S à EI 90 (ve, ho i↔o) S. 
Selon la directive 2014/34/UE, numéro du certificat de 
conformité EPS 09 ATEX 2 153 X, l'utilisation dans les zones 
présentant un risque d'explosion est permise avec un 
servomoteur à ressort de rappel ExMax-5.10-BF (X14 - X15) et 
un limiteur de température de sécurité (ExPro-TT) ou avec un 
dispositif de déclenchement mécanique du fusible thermique  
(actionnement manuel avec ou sans interrupteur de fin de 
course ATEX ES-Ex). Le clapet coupe-feu a la désignation 
suivante selon ATEX : 
 

   
 

Boîtier en tôle d'acier galvanisé en deux pièces, sans profilé 
de butée circulaire pour garantir une section de passage le 
plus grande possible, séparation thermique à l'aide de 
plaques de silicate, 2 ouvertures de révision opposées. Volet 
en béton léger résistant à l'abrasion, armé en fibre de verre, 
avec garnitures d'étanchéité intumescentes et joints tuyau 
pour satisfaire les exigences concernant les fuites à froid et à 
chaud selon DIN EN 1366-2. 
Des accessoires éventuellement nécessaires pour la situation 
d'installation donnée (manchons de raccordement flexibles, 
suspensions, traverses, etc.) sont indiqués séparément. 
Pour le raccordement à des conduits d'aération (d'un seul 
côté ou des deux côtés), direction du flux d'air au choix. 
Raccordement de dispositifs de déclenchement en cas de 
fumée avec agrément technique général possible. 
Lors de l'utilisation du système de détection de fumée du 
type RMS, les indications supplémentaires figurant dans la 
documentation technique doivent être respectées. 
 
Montage : 
 dans des murs massifs, plafonds massifs et cloisons légères 

à ossature métallique et parement sur les deux côtés 
conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les 
normes nationales comparables. 
 avec système de calfeutrement coupe-feu Hilti dans des 

murs massifs et cloisons légères à ossature métallique et 
parement sur les deux côtés conformément à la 
classification selon EN 13501-2 ou les normes nationales 
comparables. 
 avec kit de montage type GDA dans des murs massifs ; 

possible dans la zone des raccords coulissants au plafond 
et uniquement pour BKA-EN L=375. 
 avec kit de montage type AS-E1 aux murs massifs ; ne peut 

être utilisé que pour le BKA-EN L=375. 
 avec cadre de montage type ERA2 loin des murs massifs 
 avec socle en béton dans des plafonds massifs. 
 avec cadre de montage type ER-A1 dans des cloisons légères 

à ossature métallique et un parement sur les deux côtés 
conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les 
normes nationales comparables. 

 
 
 avec kit de montage type GDL dans des cloisons légères à 

ossature métallique et revêtement sur les deux côtés 
conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les 
normes nationales comparables ; également dans la zone 
des raccords coulissants au plafond (la version du kit de 
montage type GDL dépend des profilés métalliques choisis 
pour le mur (cloisons à ossature simple) et n'est disponible 
qu'en combinaison avec le BKA-EN L=375). 

 directement sous le plafond avec laine minérale dans des 
cloisons légères à ossature métallique et parement sur les 
deux côtés conformément à la classification selon EN 
13501-2 ou les normes nationales comparables. 

 dans des cloisons légères à ossature métallique et avec 
parement sur un côté conformément à la classification 
selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables. 

 À une distance réduite « Bride à bride » (lors de l'installation 
dans des murs et plafonds massifs) 

 remplissage partiel avec du mortier (lors de l'installation 
dans des murs massifs avec raccord rigide au plafond) 

 
Modèle : SCHAKO TYPE BKA-EN 
Déclaration des performances n° DoP-BKA-EN-2021-06-01 
 
Dimensions : 

Largeur (B) : ……………………..mm 
Hauteur (H) : ……………………..mm 
Longueur (L) : 375 / 500 mm 
  
(Sans autres spécifications, la version mécanique avec une 
longueur de 500 mm et une température de 
déclenchement du fusible thermique de 72°C sera fournie). 

 
Versions alternatives et accessoires (moyennant 
supplément) (« à choisir en fonction des besoins ») 
 

 Version en acier inox, matériau n° 1.4301 (V2A) 
 Version en acier inoxydable, matériau n° 1.4571 (V4A ; les 

pièces remplaçables et non laquées sont fabriquées en acier 
inoxydable matériau n° 1.4301) 

 Boîtier avec couche de vernis DD (laque de finition à deux 
composants dissolvants à base de polyuréthane- RAL 7035 
/ gris lumière) 
 Vernis DD à l'intérieur / à l'extérieur (les pièces rem 

plaçables et non laquées et le profilé U du volet sont 
fabr qués en acier inoxydable matériau n° 1.4301) 

 Fusible mécanique à déclenchement thermique, 
température de déclenchement 98°C (pour chauffage à l'air 
chaud) 

 Version avec désignation selon la norme ATEX 
 

 Interrupteur de fin de course électrique type ES pour 
indication de position « OUVERT » ou/et « FERMÉ », 
élément de commutation avec un contact à ouverture et un 
contact à fermeture : 
 ESZ (type ES 1Z: « FERMÉ ») 
 ESA (TYPE ES 1A : « OUVERT ») 
 EZA (Type ES 2 : « OUVERT » et « FERMÉ ») 

  

I I  2 G Ex h I IC T6 Gb
II  2 D Ex h I I IC T80°C Db

EPS 09 ATEX 2 153 X
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 Interrupteur de fin de course type ES-Ex (ATEX) pour 
indication « OUVERT » ou/et « FERMÉ », utilisation dans 
des zones présentant un risque d'explosion : 
 EXZ (type ES EX 1 Z : « FERMÉ ») 
 EXA (type ES EX 1 A : « OUVERT ») 
 EX2 (type ES EX 2 : « OUVERT » et « FERMÉ ») 

 Interrupteur de fin de course de type ETX (type EasyF-ETX) 
pour raccordement au système de bus de communication 
et de commande EasyBus de SCHAKO ; la position du volet 
est transmise par radio. Un récepteur radio supplémentaire 
de type EasyF-RXE est nécessaire. 
 ETZ (type EasyF-ETX : « FERMÉ ») 
 ETA (type EasyF-ETX : « OUVERT ») 
 ETX (type EasyF-ETX : « OUVERT » et « FERMÉ » 
 

 Servomoteur à ressort de rappel avec dispositif de 
déclenchement thermoélectrique BAT 
(B10/B11/B20/B21/B32/B33) ou unité de  surveillance de la 
température (S00/S01/S10/S11/ S20/S21) 
 Déclenchement à une température ambiante de 72 °C et 

à une température à l'intérieur du conduit de 72 °C (en 
option 95 °C) et microrupteurs intégrés pour l'indication 
des positions finales des volets (entraînement 24 V, 
connecteur inclus), assignation des entraînements 
conformément au Tableau 11, page 56 : 

• Type B10 (BFL24-T-ST SO) 
       B11 (BFL230-T SO) 
       B20 (BFN24-T-ST SO) 
       B21 (BFN230-T SO) 
       B32 (BF24-TN-ST SO) 
       B33 (BF230-TN SO) 

 Type S00 (GRA126.1E/SO3) 
       S01 (GRA326.1E/SO2) 
       S10 (GNA126.1E/SO3) 
       S11 (GNA326.1E/SO2) 
       S20 (GGA126.1E/SO3) 
       S21 (GGA326.1E/SO2) 

 Servomoteur à ressort de rappel avec dispositif de 
déclenchement thermoélectrique BAT72TL 
 Déclenchement à une température à l'intérieur du 

conduit de 72 °C (en option 95 °C), et microrupteurs 
intégrés pour l'affichage des positions des volets, 
raccordement aux systèmes de bus MP Belimo via 
appareil de communication. Disponible pour toutes les 
tailles. 
 Type B42 (BF24TL-TN-ST SO; 24V AC/DC) 
o Appareil de communication ZB6 (BKN230-24MP) pour 

raccordement à des systèmes de bus MP Belimo 
 Servomoteur électrique à ressort de rappel protégé contre 

les explosions muni d'un limiteur de température de sécurité 
(ExPro-TT).  
• Déclenchement à une température ambiante de 72 °C 

et à une température à l'intérieur du conduit de 72  C 
(en option : 95 °C), signalisation de la position finale à 
l'aide des commutateurs auxiliaires intégrés : 

o Type ExMax-5.10-BF (X14 - X15 ; alimentation en 
tension universelle 24 - 240 V CA/CC). 

 Entraînements J10/J11/J20 sur demande (assignation en 
fonction des dimensions du BKA-EN) 

 Entraînement pivotant pneumatique P10/P20/P30 (PND 
6 bar, assignation en fonction des dimensions du BKA-EN) 

 Aimants magnétiques MH1 (24 V CC) / MH2 (230 V CA) 
 Aimants à impulsions MI1 (24 V CC) / MI2 (230 V CA) 

Pièce de rallonge type VT, pour installation dans des 
murs/plafonds de grande épaisseur ; pour garantir la distance 
minimale amin = 50 mm au volet ouvert en cas de montage 
d'une grille d'obturation protectrice type ASG, d'un manchon 
de raccordement flexible type FS ou d'un manchon de 
raccordement de tube type RS. Pièce de rallonge en tôle 
d'acier profilée galvanisée, avec brides de raccordement, L = 
180 mm (hauteur de clapet de 200 à 750 mm), L = 210 mm 
(hauteur de clapet 800 mm). 
Modèle : SCHAKO type VT 
 

Dimensions : 
Largeur (B): ……………………mm 
Hauteur (H) : ……………………mm 

 
 Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur/extérieur 
o Vernis DD (laque de finition à deux composants à 

base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière) 
 Supplément pour version : 
o Matériau n° 1.4301 (V2A) 
o Matériau n° 1.4571 (V4A) 
 
 

Manchon de raccordement flexible type FS, composé de 
brides de raccordement profilées (tôle d'acier galvanisée) 
avec pièce intermédiaire élastique en tissu de polyester avec 
revêtement en PVC des deux côtés, inflammabilité normale 
selon EN 13501-1, avec des lèvres d'étanchéité soudées 
(classe d'étanchéité C selon EN 13180 / EN 1507 ; résistance à 
la température de -20° à 80°C). La partie flexible du manchon 
(tissu de polyester) doit avoir une longueur minimale de lmin = 
100 mm, une fois installée. La dimension de montage s'élève 
donc à env. L = 160 mm. 
La compensation de potentiel nécessaire doit être effectuée 
par le client selon les directives VDE (fédération allemande 
des industries de l'électrotechnique, de l'électronique et de 
l'ingénierie de l'information). Les clapets coupe-feu ne 
doivent être soumis à aucune contrainte mécanique. 
Modèle : SCHAKO type FS 
 
Dimensions : 

Largeur (B): ……………………mm 
Hauteur (H) : ……………………mm 

 
 Supplément pour version avec brides de raccordement : 
o Matériau n° 1.4301 (V2A) 
o Matériau n° 1.4571 (V4A) 

 
Manchon de raccordement du tube type RS, pour le 
raccordement de conduits d'aération cylindriques au modèle 
BKA-EN, en tôle de raccordement avec des alésages et 
manchons de tubes, tôle d'acier galvanisée. 
Modèle : SCHAKO type RS 
 
Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) : 

Largeur (B): ……………………mm 
Hauteur (H) : ……………………mm 
ø du manchon de tube (øD) ……………………mm 

 
 Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur et à l'extérieur 
o Vernis DD (laque de finition à deux composants à 

base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière) 
 Supplément pour version: 
o Matériau n° 1.4301 (V2A) 
o Matériau n° 1.4571 (V4A)  
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Grille d'obturation protectrice type ASG pour montage en cas 
d'un raccordement du conduit d'aération d'un seul côté ; 
grillage ou grillage estampé, tôle d'acier galvanisée, mailles ≤ 
20 mm, considérer la distance minimale amin = 50 mm au volet 
ouvert, le cas échéant, utiliser pièce de rallonge type VT. 
Modèle : SCHAKO type ASG 
 
Dimensions : 

Largeur (B): ……………………mm 
Hauteur (H) : ……………………mm 

 
 Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur et à  

l'extérieur 
o Vernis DD (laque de finition à deux composants à 

base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière) 
 Supplément pour version : 
o Matériau n° 1.4301 (V2A) 
o Matériau n° 1.4571 (V4A) 

 
 
Indicateur de position type MSZ, composé d'un câble en acier 
galvanisé, un nipple de serrage et un indicateur de position. 
L'indicateur mécanique de position peut être utilisé dans des 
faux-plafond en combinaison avec tous les clapets coupe-feu 
BKA-EN à commande mécanique par levier. 
Modèle : SCHAKO type MSZ 
 
 
Cadre de montage type ER-A1, constitué de plaques de 
silicate avec des éléments de montage, pour l'installation du 
BKA-EN dans des cloisons légères à ossature métallique et 
parement des deux côtés selon la classification EN 13501-2 ou 
les normes nationales comparables. Le cadre de montage 
type ER-A1 est un accessoire (supplément de prix) -livré non 
monté ou monté en usine- et doit être commandé 
séparément. Un joint intumescent est appliqué centralement 
sur le pourtour du cadre de montage ER-A1. Les pattes de 
fixation font partie du volume de livraison. 
Modèle : SCHAKO cadre de montage type ER-A1 
 
Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) : 

Largeur (B): ……………………mm 
Hauteur (H) : ……………………mm 

 

(Sans spécification du client sur la commande, le cadre de 
montage du type ER-A1 est livré non monté) 
 
 
Cadre de montage type ERA2, composé de plaques en 
silicate, pour le montage loin des murs massifs Le cadre de 
montage type ERA2 est un accessoire (supplément de prix) -
livré non monté ou monté en usine- et doit être commandé 
séparément.  
Modèle : SCHAKO Cadre de montage type ERA2 
 
Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) : 

Largeur (B): ……………………mm 
Hauteur (H) : ……………………mm 

 

(Sans spécification du client sur la commande, le cadre de 
montage du type ERA2 est livré non monté) 
 

Kit de montage en saillie type AS-E1, composé d'une tôle de 
raccord, de plaques de silicate et d'une plaque de 
recouvrement, y compris éléments de fixation et bandes de 
laine minérale, pour un montage direct du BKA-EN (L=375) 
sur des murs massifs. 
Le kit de fixation type AS-E1 est livré séparément et ne peut 
être utilisé que pour le BKA-EN L=375 mm. 
Les éléments de fixation pour montage mural compris dans 
la livraison conviennent aux murs massifs (béton ≥ C20/25) ; 
en cas de caractéristiques de mur différentes, le client doit 
mettre à disposition des éléments de fixation appropriés. 
Modèle : SCHAKO Kit de montage type AS-E1 
 
Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) : 

Largeur (B): ……………………mm 
Hauteur (H) : ……………………mm 

 
 
Kit de montage type GDA, composé entre autres de plaques 
de silicate pour l'installation du BKA-EN (L=375) dans des 
murs massifs ; épaisseur du mur ≥ 100 mm, à proximité des 
raccords coulissants au plafond (glissement/ déformation du 
plafond ≤ 20 mm). Le kit de montage type GDA est livré non 
monté et ne peut être utilisé que pour BKA-EN L=375 mm. 
Modèle : SCHAKO Kit de montage type GDA 
 
Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) : 

Largeur (B): ……………………mm 
Hauteur (H) : ……………………mm 

 
 
Kit de montage type GDL, composé de plaques de silicate, 
d'un profilé U et d'équerres de fixation, pour le montage du 
BKA-EN (L=375) dans des cloisons légères à ossature 
métallique (ossature simple) et avec parement des deux 
côtés (plaques à base de plâtre ; épaisseur du mur ≥ 100 mm 
jusqu'à ≤ 175 mm) conformément à la classification selon EN 
13501-2 ou les normes nationales comparables, dans la zone 
des raccords coulissants au plafond (glissement/déformation 
du plafond ≤ 20 mm). Le kit de montage type GDL est 
exclusivement livré monté en usine et ne peut être utilisé 
que pour le BKA-EN L=375 mm. 
Modèle : SCHAKO Kit de montage type GDL 
 
Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) : 

Largeur (B): ……………………mm 
Hauteur (H) : ……………………mm 
CW/UW (hauteur d‘âme) ……………………mm 

 
(La version du kit de montage type GDL dépend de la 
hauteur d’âme des profilés métalliques choisis [CW/UW ; 
cloisons à ossature simple] pour la cloison et doit être prise 
en compte et indiquée lors de la commande et de la 
sélection du kit de montage type GDL). 
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REMISE EN ETAT, MISE EN SERVICE 
 

LA MISE EN SERVICE 

Avant de mettre en service l'installation aéraulique et donc 
aussi les clapets coupe-feu pour la première fois, ces 
derniers doivent être vérifiés au moyen d'une inspection 
pour constater et évaluer le montage et le fonctionnement 
(voir protocole modèle, page 84). 

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT, NETTOYAGE, 
REPARATION 

Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation aéraulique 
est responsable de l'organisation de la vérification du 
fonctionnement. Les vérifications doivent être réalisées au 
moins tous les six mois.  Si deux contrôles fonctionnels 
successifs, effectués pendant un intervalle de six mois, ne 
mettent à jour aucun défaut, l'intervalle peut être étendu à 
un an.   
 

Les normes suivantes décrivent les mesures de base pour la 
remise en état et doivent être généralement respectées. 

- EN 13306 
- DIN 31051 
- EN 15423 

 

En plus, il faut respecter des prescriptions éventuelles 
nationales ou selon le code de la construction par rapport du 
fonctionnement sûr d'installations aérauliques. 
 
Vous trouverez des informations concernant les dispositifs de 
déclenchement protégés contre les explosions dans les 
instructions de service supplémentaires selon ATEX 
2014/34/UE. 
 
1. Dispositif de déclenchement manuel 
1.1 Contrôle visuel 
o Vérifier si le clapet coupe-feu est endommagé ou 

encrassé. (p. ex. boîtier, volet, joints). 
o Effectuer les travaux de nettoyage nécessaires. 

 
1.2 Déclenchement manuel – fermeture du clapet coupe-feu 
o Retirer le disque de déblocage manuel (pos. 25) sur 

le levier manuel (pos. 3) pour débloquer le boulon 
de verrouillage (pos. 27) (position « OUVERTE ») 
dans le dispositif de déclenchement (pos. 5). 

o Le levier manuel est débloqué et est déplacé en 
direction de la position « FERMÉE » par effet de 
ressort. 

Attention ! Ne pas mettre les mains dans la zone de 
pivotement du volet et du levier manuel. Il existe un risque 
de blessure. 
o Le clapet coupe-feu doit se fermer et s'enclencher 

automatiquement (arrêt du volet en position 
« FERMÉE »). 

 
1.3 Ouverture du clapet coupe-feu 
o Retirer le disque de déblocage manuel (pos. 25) 

situé sur le levier manuel (pos. 3) et le déplacer en 
direction du dispositif de déclenchement (pos. 5). 

o Le boulon de verrouillage (pos. 27) doit s'enclencher 
dans le dispositif de déclenchement (pos. 5). 

o Le clapet coupe-feu est de nouveau opérationnel 
(arrêt du volet en position « OUVERTE »). 

 
1.4 Remplacement fusible thermique (en cas de besoin) 
 Le remplacement du fusible thermique est nécessaire, par 

exemple, en cas d'endommagement ou de corrosion. 
 Effectuer un déclenchement manuel comme décrit sous 1.2. 
 Enlever les vis de fixation (pos. 26 ; 2 pièces) et retirer le 

dispositif de déclenchement du boîtier en le tournant à 90°. 
 Comprimer le boulon de fixation du support pour le 

fusible thermique (pos. 28) à l'aide d'un outil approprié 
(par ex. tenailles) et remplacer le fusible thermique (pos. 
6) avec un fusible thermique de rechange. 

 Insérer de nouveau le dispositif de déclenchement (faire 
attention à la position de la goupille de codage relative à 
l'alésage de codage) et le visser. 

 Enfin, un contrôle du fonctionnement doit être effectué. 
 
BKA-EN à déclenchement manuel 

 
Figure 119 : Vue de côté BKA-EN (déclenchement manuel) 

 
Figure 120 : Vue de face BKA-EN (déclenchement manuel) 

 
Figure121 : Dispositif de déclenchement BKA-EN (fusible 
thermique) 
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2. Dispositif de déclenchment avec servomoteur à  
ressort de rappel 
2.1 Contrôle visuel 
o Vérifier si le clapet coupe-feu est endommagé ou 

encrassé. 
o Effectuer les travaux de nettoyage nécessaires. 

 
2.2 Déclenchement thermoélectrique - fermeture du clapet 
coupe-feu 
o Actionner le bouton-poussoir/interrupteur (pos. 30) 

sur le dispositif de déclenchement 
thermoélectrique (pos. 31) pour mettre le 
servomoteur électrique à ressort de rappel (pos. 29) 
hors tension. 

o Le clapet coupe-feu doit se fermer 
automatiquement ; il est verrouillé par l'arrêt du 
servomoteur électrique à ressort de rappel. 

 
2.3 Remplacement du dispositif de déclenchement 
thermoélectrique (en cas de besoin) 

 Pour procéder au remplacement, dévisser les deux 
vis situées sur le dispositif de déclenchement 
thermoélectrique (pos. 31). 
Enlever le dispositif de déclenchement 
thermoélectrique du dispositif d'actionnement. 
Retirer le fusible thermique à l'intérieur du conduit 
(pos. 32) du dispositif de déclenchement 
thermoélectrique et le remplacer par un nouveau 
fusible thermique (ZBAT...). Visser de nouveau le 
dispositif de déclenchement thermoélectrique sur 
le dispositif d'actionnement. 

 
 

BKA-EN avec servomoteur à ressort de rappel 

 
Figure 122 : Vue de côté du BKA-EN (servomoteur à ressort de rappel) 

 
Figure 123 : Vue de face du BKA-EN (servomoteur à ressort de rappel) 
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3. Dispositif de déclenchement manuel avec aimant 
magnétique et/ou aimant à impulsions 
3.1 Contrôle visuel 
o Vérifier si le clapet coupe-feu est endommagé ou 

encrassé. (p. ex. boîtier, volet, joints). 
o Effectuer les travaux de nettoyage nécessaires. 
 
3.2 Déclenchement manuel – fermeture du clapet coupe-feu 
o Retirer le disque de déblocage manuel (pos. 25) sur le 

levier manuel (pos. 3) pour débloquer le boulon de 
verrouillage (pos. 27) (position « OUVERTE ») dans le 
bascule de déclenchement (pos. 51). 

o Le levier manuel est débloqué et est déplacé en direction 
de la position « FERMÉE » par effet de ressort. 

Attention ! Ne pas mettre les mains dans la zone de 
pivotement du volet et du levier manuel. Il existe un risque 
de blessure. 
Le clapet coupe-feu doit se fermer et enclencher 
automatiquement (arrêt du volet en position « FERMÉE »). 
 
3.3 Déclenchement par l'intermédiaire d'un aimant 
magnétique – fermeture du clapet coupe-feu 
o Mettre l'aimant magnétique (pos. 50) hors tension afin de 

débloquer le bascule de déclenchement (pos. 51). 
o Le levier manuel est débloqué et est déplacé en direction 

de la position « FERMÉE » par effet de ressort. 
Attention ! Ne pas mettre les mains dans la zone de 
pivotement du volet et du levier manuel. Il existe un risque 
de blessure. 
 Le clapet coupe-feu doit se fermer et enclencher 

automatiquement (arrêt du volet en position 
« FERMÉE »). 

o Avant d'ouvrir le volet, l'aimant magnétique doit de 
nouveau être mis sous tension. 

 
3.4 Déclenchement par l'intermédiaire d'un aimant à 
impulsions – fermeture du clapet coupe-feu 
o Mettre l'aimant à impulsions (pos. 50) sous tension afin 

de débloquer le bascule de déclenchement (pos. 51). 
o Le levier manuel est débloqué et est déplacé en direction 

de la position « FERMÉE » par effet de ressort. 
Attention ! Ne pas mettre les mains dans la zone de 
pivotement du volet et du levier manuel. Il existe un risque 
de blessure. 
 Le clapet coupe-feu doit se fermer et enclencher 

automatiquement (arrêt du volet en position 
« FERMÉE »). 
Avant d'ouvrir le volet, l'aimant à impulsions doit de 
nouveau être mis hors tension. 

 
3.5 Ouverture du clapet coupe-feu 
o Retirer le disque de déblocage manuel (pos. 25) situé sur 

le levier manuel (pos. 3) et le déplacer en direction du 
bascule de déclenchement (pos. 51). 

o Le boulon de verrouillage (pos. 27) doit s'enclencher dans 
le bascule de déclenchement (pos. 51). 

o Le clapet coupe-feu est de nouveau opérationnel (arrêt du 
volet en position « OUVERTE »). 

 

3.6 Remplacement fusible thermique (en cas de besoin) 
 Le remplacement du fusible thermique est nécessaire, par 

exemple, en cas d'endommagement ou de corrosion. 
 Effectuer un déclenchement manuel comme décrit sous 3.2. 
 Enlever les vis de fixation (pos. 26 ; 2 pièces) et retirer le 

dispositif de déclenchement du boîtier en le tournant à 90°. 
 Comprimer le boulon de fixation du support pour le 

fusible thermique (pos. 28) à l'aide d'un outil approprié 
(par ex. tenailles) et remplacer le fusible thermique (pos. 
6) par un fusible thermique de rechange. 

 Insérer de nouveau le dispositif de déclenchement (faire 
attention à la position de la goupille de codage relative à 
l'alésage de codage) et le visser. 

 Enfin, un contrôle du fonctionnement doit être effectué. 
 
BKA-EN à déclenchement manuel à l'aide d'un aimant 
magnétique ou d'un aimant à impulsions 

 
 
Figure 124 : Vue de côté BKA-EN (déclenchement manuel et aimant) 

 
Figure 125 : Vue de face BKA-EN (déclenchement manuel et aimant) 

 
 

 
Figure126 : Dispositif de déclenchement BKA-EN (fusible thermique) 
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4. Dispositif de déclenchement avec entraînement 
pivotant pneumatique 
4.1 Contrôle visuel 
o Vérifier si le clapet coupe-feu est endommagé ou 

encrassé. 
o Effectuer les travaux de nettoyage nécessaires. 

 
4.2 Déclenchement pneumatique - fermeture du clapet 
coupe-feu 

Version A (standard) 
o Rendre l'entraînement pivotant pneumatique (pos. 

52) exempt de pression. 
o Le clapet coupe-feu doit se fermer 

automatiquement, il est verrouillé par la tension du 
ressort de l'entraînement pivotant pneumatique. 

Version B 
o Interrompre l'alimentation en air en actionnant la 

vanne électrique (fourni par le client) ; 
l'entraînement pivotant pneumatique est sans 
pression. 

o Le clapet coupe-feu doit se fermer 
automatiquement, il est verrouillé par la tension du 
ressort de l'entraînement pivotant pneumatique. 

 
 

BKA-EN avec entraînement pivotant pneumatique 
 

 
 
Figure 127 : Vue de côté BKA-EN (version pneumatique) 

 

 
Figure 128 : Vue de face BKA-EN (version pneumatique) 

 
 
 

 
Figure 129 : Versions (pneumatiques) 
 
52 Entraînement pivotant pneumatique (pression de fonctionnement 6 bar) 
53 Soupape d'étranglement pneumatique 
54 Thermorupteur pneumatique avec fusible thermique  

72°C/98°C ; soupape à 3/2 voies, raccord G1/8 
55 Pression d'alimentation 6 bar 
56 Électrovanne (accessoire disponible moyennant supplément) 

soupape électro-pneumatique à 3/2 voies, raccord G1/8 

 
  

Pneum. Version standard avec électrovanne additionnelle 
(accessoires, moyennant supplément) 
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MODÈLE - CERTIFICAT D'ESSAI DE 
FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHAKO 
   Ferdinand Schad KG 
   Steigstrasse 25-27 
   D-78600 Kolbingen 
   Tél. : +49- (0)7463 / 980-0 
   Fax : +49- (0)7463 / 980-200 
   E-mail : info@schako.de 

Web : schako.com 
 

  
Modèle 
Certificat d'essai du fonctionnement pour clapets coupe-
feu 
N° d'ordre ____________________ 
    
N° du clapet coupe-
feu : 
N° de la déclaration de 
performance : 
Série : 
Dispositif de 
déclenchement : 

Les étapes de fonctionnement 
suivantes ont été effectuées 
conformément aux instructions 
d'installation, de montage et de 
service. 

Avant la mise 
en service 

Prochain 
contrôle de 
fonctionnement:
_____________ 

Prochain 
contrôle de 
fonctionnement :
_____________ 

Prochain 
contrôle de 
fonctionnement : 
_____________ 

Prochain 
contrôle de 
fonctionnement :
_____________ 

Contrôle extérieur : 


      

Installation : 
_____________________ 
Pt. :   _______________________ 
Contrôle intérieur : 

       

Installation : 
_____________________ 
Pt. :   _______________________ 
Contrôle supplémentaire : 

       

Installation : 
_____________________ 
Pt. :   _______________________ 

Sans défauts 
Date / vérificateur 

          

Avec défauts (voir au verso) 
Date / vérificateur 

          

Sans défauts 
Date / vérificateur 
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SCHAKO 
   Ferdinand Schad KG 
   Steigstrasse 25-27 
   D-78600 Kolbingen 
   Tél. : +49- (0)7463 / 980-0 
   Fax : +49- (0)7463 / 980-200 
   E-mail : info@schako.de 

Web : schako.com 
  

Modèle 
Certificat d'essai du fonctionnement pour clapets coupe-feu 
N° d'ordre ____________________ 
    
    
Défauts constatés lors du contrôle le : ________________________________________  
    
Mouvement difficile causé par 
l'encrassement.   
Les résidus de mortier doivent être enlevés.   
    
    
    
Défauts constatés lors du contrôle le : ________________________________________  
    
    
    
    
    
    
Défauts constatés lors du contrôle le : ________________________________________  
    
  
  
  
    
    
Défauts constatés lors du contrôle le : ________________________________________  
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REPRÉSENTATIONS À L'ÉTRANGER 

  
Belgique Danemark Angleterre France 
SCHAKO S.A.R.L. Venti AS SCHAKO Ltd. SCHAKO s.a.r.l. 
165, rue des Pommiers Banevænget 3 Index House 16 Boulevard de la Croix Rousse 
L-2343 Luxembourg 8362 Hørning St Georges Lane, Ascot 69001 Lyon 
Tél. +352 / 403 157 1 Tél. +45 / 86 92 22 66 SL5 7EU Berkshire Tél. +33 / 4 / 78 34 97 34 
Fax : +352 / 403 157 66 Fax : +45 86 92 22 26 Tél. +44 / 13 44 63 63 89 Fax : +33 / 4 / 78 34 97 31 
info@schako.be info@venti.dk Fax : +44 / 13 44 87 46 58 contact@schako.fr 
www.schako.be www.venti.dk admin@schako.uk.com www.schako.fr 
  www.schako.co.uk  
    
Grèce Israël Italie Croatie 
EUROPERSIS Insupco Industrial Supply Ltd. SCHAKO Italia S.r.l. Intel Trade 
Odisea Androutsou 2 40 Hayarkon St. Via XXV Aprile, 17  Dr. Ante Mandica 10 
56224 Evosmos/Tessaloniki Yavne 811 00 20097 S.Donato Milanese-MI 51410 Opatija 
Tél. +30 / 310 / 68 57 79 Tél. +972 / 8 / 94 20 080 Tél. +39 / 02 / 51 64 02 01 Tél. +385 / 51 741 100 
Fax : +30 310 75 76 13 Fax : +972 8 94 20 311 Fax : +39 / 02 / 51 62 09 46 Fax : +385 / 51 701 470
info@europersis.gr insupco@netvision.net.il info@schako.it ri@intel-trade.hr 
www.europersis.gr www.insupco.com www.schako.it www.intel-trade.hr 
    
Luxembourg Pays-Bas Autriche Pologne 
SCHAKO S.A.R.L. SCHAKO S.A.R.L. SCHAKO Vertriebs GmbH SCHAKO Polska Sp. z o.o 
165, rue des Pommiers 165, rue des Pommiers Mariahilfer Straße 103/1/TOP 12 ul. Pulawska 38 
L-2343 Luxembourg L-2343 Luxembourg 1060 Wien 05-500 Piaseczno 
Tél. +352 / 403 157 1 Tél. +352 / 403 157 1 Tél. +43 / 1 / 890 24 62 Tél. +48 / 22 / 7263570 
Fax : +352 / 403 157 66 Fax : +352 / 403 157 66 Fax : +43 / 1 / 890 24 62 50 Fax : +48 / 22 / 7263571 
info@schako.lu Info@schako-nederland.nl info@schako.at info@schako.pl 
www.schako.lu www.schako-nederland.nl www.schako.at www.schako.pl 
    
Roumanie Suède Suisse Serbie-et-Monténégro 
SCHAKO Klima Luft SRL EXOTHERM AB SCHAKO Suisse SA TERMOMEHANIKA d.o.o. 
Str. Elena Caragiani nr.21 Box 60036 Rue Jean-Prouvé 28 Koste Glavinica 2 
014212 Bucuresti, 21610 Limhamn 1762 Givisiez 11000 BEOGRAD 
Tél. +40 / 0 / 21 / 232 13 75 Tél. +46 / 40 / 631 61 16 Tél. +41 / 26 / 460 88 00 Tél. +381 / 11 / 369 99 93 
Fax : +40 / 0 / 21 / 232 13 75 Fax : +46 / 40 / 15 60 95 Fax : +41 / 26 / 460 88 05 Fax : +381 / 11 / 369 09 93 
info@schakoromania.ro info@exotherm.se schako@schako.ch termomehanika@sbb.rs 
www.schako.ro www.exotherm.se www.schako.ch www.termomehanika.rs
    
Slovaquie Espagne République tchèque Turquie 
SCHAKO SK s.r.o. SCHAKO IBERIA S.L. SCHAKO s.r.o. EMO-SCHAKO Klima 
Modrová 187 Departamento de Ventas Pred Skalkami II. 184/5 Havalandirma 
91635 Modrová Pol. Ind. Río Gállego, 10600 Praha 10-Zabehlice San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Tél. +421 / 337 / 774 1843 Calle B, nave 3 Tél. +42 / 02 / 727 680 43 Pursaklar Sanayi Sitesi, 
Fax : +421 / 337 / 774 1843 
 

50840 San Mateo de Gállego / 
Zaragoza 

Fax : +42 02 727 693 94 Karacaören Mah.1638.Cad. 
No:98 

schako@schako.sk Tél. +34 / 976 / 531 999 info@schako.cz 06145 Altindag - Ankara 
www.schako.sk Fax : +34 / 976 / 690 709 www.schako.cz Tél. +90 / 312 527 16 05
 ventas@schako.es  Fax : +90 312 527 16 08 
 www.schako.es  emo@emo-schako.com.tr 
   www.emo-schako.com.tr 
   
Hongrie   
SCHAKO Kft.    
Tó Park 6    
2045 Törökbálint    
Tél. +36 / 23 / 445670   
Fax : +36 23 445679    
e-mail@schako.hu    
www.schako.hu    
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