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PRECAUCIONES SOBRE SEGURIDAD 

 
La conexión a la red de suministro eléctrico se debe realizar 
exclusivamente por personal cualificado. Los transformadores 
utilizados para la alimentación eléctrica deben cumplir los re-
quisitos especificados en la normativa DIN EN 61558 / VDE 
570 parte 2-6. Los fusibles deben tener la protección de red 
correspondiente. 
 
La persona responsable de la puesta en marcha debe estar 
suficientemente cualificada. Realiza la puesta en marcha y las 
pruebas correspondientes e instruye a los usuarios o a los 
técnicos de mantenimiento. 
 
El usuario debe ser una persona instruida y familiarizada con 
las funciones. 
 
El técnico de mantenimiento debe ser un especialista cualifi-
cado encargado de realizar los trabajos de mantenimiento de 
los componentes del control eléctricos y mecánicos y de efe-
ctuar la búsqueda y eliminación de errores. 
 
Para evitar daños personales, materiales y medioambientales, 
las labores de mantenimiento deberán ser realizadas única-
mente por personal cualificado. En caso de trabajos en insta-
laciones eléctricas se debe garantizar que no estén conecta-
das a la alimentación eléctrica. 
 
Si la tensión se interrumpe, las compuertas cortafuegos mo-
torizadas conectadas se cierran (posición de seguridad 
"CERRADA"). Siempre que exista riesgo de causar una situa-
ción de peligro, se deberán tomar las medidas de seguridad 
adecuadas para evitarlo. 
 
Los residuos electrónicos pueden dañar el medio ambiente. 
Por eso, los equipos electrónicos deben eliminarse siempre 
de manera adecuada. 
 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

 
El autómata compacto para compuertas cortafuegos BKSYS 
de SCHAKO controla y regula hasta 16 compuertas cortafue-
gos motorizadas (24V AC/DC) o hasta 32 compuertas corta-
fuegos con un interruptor de fin de carrera. El módulo básico 
BKSYS-GM1 se puede ampliar fácilmente con hasta tres 
módulos de ampliación BKDSYS-EM1 mediante una conexión 
enchufable segura Plug and Play. La alimentación eléctrica y 
el intercambio de datos de los módulos de ampliación se rea-
liza mediante el módulo básico. 
 
Las entradas libres de potencial permiten conectar contactos 
externos como los detectores de humo, la ventilación o la 
central de detección de incendios. Las salidas libres de poten-
cial permiten transmitir mensajes de fallos, por ejemplo 
"Compuerta cortafuegos cerrada" o "Activación del detector 
de humo". 
 
Los actuadores de retorno por resorte conectados de las 
compuertas cortafuegos se alimentan de tensión a través de 
los módulos básicos y de ampliación. La apertura desfasada 
de tiempo y optimizada en cuanto a la corriente de arranque 
de los actuadores de retorno por resorte  conectados reduce 
la carga máxima necesaria. 
 
Los LED dúo en los módulos básicos y de ampliación indican la 
posición de las compuertas cortafuegos. 
 
La asignación de los parámetros de función del sistema BKSYS 
se realiza mediante el programa informático en lenguaje de 
texto claro. El programa informático está incluido en el sumi-
nistro del convertidor BKSYS-USB y es compatible con la ver-
sión actual del sistema operativo MS. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

EL MÓDULO BÁSICO - BKSYS-GM1 

 

 
 
Todos los módulos de ampliación y los actuadores de retorno 
por resorte conectados se alimentan a través del módulo 
básico BKSYS-GM1. 
 
Además, el módulo básico BKSYS-GM1 controla y regula las 
entradas y salidas libres de potencial, integra los detectores 
de humo y transmite los datos al usuario mediante el buffer 
circular y la interfaz RS232/USB. 
 
Todas las funciones del módulo básico BKSYS-GM1 se han de-
sarrollado para que sea lo más sencillo posible garantizando 
al mismo tiempo la seguridad máxima. El software de PC op-
cional permite ampliar fácilmente el conjunto de compuertas 
cortafuegos existente, incluso posteriormente. 
 
--- sistema controlado por microprocesador 
--- para hasta 4 compuertas cortafuegos con  

actuadores de retorno por resorte (24V AC/DC) 
--- o hasta 4 compuertas cortafuegos con 2 interruptores de 

fin de carrera 
--- o hasta 8 compuertas cortafuegos con 1 interruptor de fin 

de carrera 
--- ampliable hasta 3 módulos de ampliación BKSYS-EM1 
--- con entrada libre de potencial para el detector de humo 
--- con entrada libre de potencial para la ventilación 
--- con salida de aviso de fallos libre de potencial (contacto 

inversor) 
--- con 2 salidas de tensión 24 V AC/DC 
--- con buffer circular (hasta 5.000 datos) para el registro 
--- con 8 LED dúo para señalar la posición de compuerta 
--- con interruptor de prueba para prueba de funcionamiento 
--- con control del tiempo de funcionamiento para actuadores 

de retorno por resorte 
--- alimentación eléctrica a través de transformador 230V AC 

/ 24 V AC 
--- preparado para montaje en carril DIN 
 

 

EL MODULO DE AMPLIACION - BKSYS-EM1 

 

 
 

Hasta tres módulos de ampliación se unen sin cable, median-
te una regleta de conexión estable (conexión Plug and Play), 
con el módulo básico y siempre se comunican de manera fi-
able mediante un protocolo de transmisión libre de interfe-
rencias. 
 

El módulo de ampliación BKSYS-EM1 y los actuadores de re-
torno por resorte conectados se controlan y comandan desde 
el módulo básico. 
 

--- para hasta 4 compuertas cortafuegos con actuadores de 
retorno por resorte (24V AC/DC) 

--- o hasta 4 compuertas cortafuegos con 2 interruptores de 
fin de carrera 

--- o hasta 8 compuertas cortafuegos con 1 interruptor de fin 
de carrera 

--- con entrada libre de potencial para el detector de humo 
--- con salida de aviso de fallos libre de potencial (contacto 

inversor) 
--- con una salida de tensión 24V AC/DC 
--- con 8 LED dúo para señalar la posición de compuerta 
--- con interruptor de prueba para prueba de funcionamiento 
 

--- con control del tiempo de funcionamiento para actuadores 
de retorno por resorte 

--- alimentación eléctrica a través del módulo básico BKSYS-
GM1 

--- preparado para montaje en carril DIN 
 

EL TRANSFORMADOR BKSYS-063 - 160 

El transformador BKSYS suministra tensión para el módulo 
básico y los módulos de ampliación. Además sirve para la ali-
mentación eléctrica de los actuadores de retorno por resorte 
conectados directamente. 
Si únicamente se conectan compuertas cortafuegos con inter-
ruptor de fin de carrera, se requiere el transformador de 63 
VA para una instalación. Si se conectan compuertas cortafue-
gos con actuadores de retorno por resorte de 24 V AC/DC, es 
imprescindible utilizar siempre el transformador de 160 VA. 
Las indicaciones relativas a los transformadores son válidas 
por instalación incluyendo una ampliación con hasta 3 módu-
los de ampliación como máximo. 
¡Atención! En compuertas cortafuegos a partir del tamaño 
1000x650 mm (anxal), se incorporan accionamientos que ab-
sorben una cantidad de potencia mayor y se pueden alimen-
tar como máximo 12 accionamientos con el transformador de 
160 VA. 
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LA CAJA DE CONEXION - BKSYS-ADM 

 

 
 

--- para la conexión de un actuador de resorte 24V AC/DC  
--- con conexión para los conectores (alimentación eléctrica e 

interruptor de fin de carrera) del actuador de resorte 
24V AC/DC 

--- bornes elásticos para la conexión del cable 
--- LED verde para la indicación de la alimentación eléctrica 
 

EL CONVERTIDOR DE INTERFAZ BKSYS-USB 

El programa informático compatible con la versión actual del 
sistema operativo MS está incluido en el suministro del con-
vertidor BKSYS-USB. La asignación de los parámetros de fun-
ción del sistema BKSYS se realiza mediante el programa in-
formático en lenguaje de texto claro: 
 

--- con selección de idioma 
--- visualización de los indicadores de posición de compuerta 
--- visualización de las entradas y salidas libres de potencial 
--- visualización del test de prueba (con indicación del tiempo 

de funcionamiento y control del tiempo de funcionamien-
to) 

--- visualización del registro de eventos en forma de lista 
--- exportación del registro de eventos en formato CSV 
--- activación de test de prueba (de forma independiente) 
--- con fijación de la hora del sistema a través del ordenador 

conectado 
 

LA INTERFAZ MODBUS - BKSYS-MOD 

 
Hay una interfaz Modbus para BKSYS para la comunicación 
con otros sistemas del edificio. 
 

La interfaz se enchufa en el módulo básico y se configura 
según el anexo, parte Interfaz Modbus. 
--- para la conexión a un módulo BKSYS-GM1 
--- LED dúo para la indicación de estado de la comunicación 

con un dispositivo Modbus externo 
--- preparado para el montaje en carril DIN 
--- interruptor de codificación para dirección Modbus 

CONFIGURACIÓN 

 

PARAMETRIZACIÓN 

Los parámetros de configuración siguientes pueden ajustarse 
mediante el convertidor de PC BKSYS-USB y el programa in-
formático correspondiente. 
--- se aplican la fecha y la hora de la hora del ordenador (sin 

cambio automático de hora de verano/invierno) 
--- entrada de aviso de fallos libre de potencial (detector de 

humo) 
 
Un detector de humo conectado al módulo básico puede con-
trolar todos los actuadores de retorno por resorte conecta-
dos al módulo básico y a los módulos de ampliación (global) o 
solamente los actuadores de retorno por resorte conectados 
al módulo básico (local). En caso de control local es posible 
conectar un detector de humo al módulo básico y otro a los 
módulos de ampliación. Estos detectores de humo controlan 
los actuadores deretorno por resorte conectados al módulo 
correspondiente. 
 
La entrada de aviso de fallos libre de potencial para el detec-
tor de humo puede ajustarse como contacto de apertura o de 
cierre. Si no está conectado ningún detector de humo se de-
sactiva el contacto. 
Retardo de la entrada del detector de entrada. El mensaje de 
la entrada de aviso de fallos puede retardarse entre 0 y 600 
segundos. 
 
Entrada de aviso de fallos libre de potencial (ventilación) 
La entrada de aviso de fallos libre de potencial para la venti-
lación puede ajustarse como contacto de apertura o de 
cierre. Si no está conectado el contacto de aviso de fallos se 
desactiva el contacto. 
 
Tiempo de retardo del fallo colectivo en la ejecución del test 
El tiempo de retardo ajustado la ejecución del test retarda la 
transmisión del mensaje de fallo colectivo por el tiempo 
ajustado (por ejemplo 30 minutos) para que el responsable 
tenga tiempo para la inspección. 
 
Potencia de la alimentación eléctrica 
La selección de potencia intrínseca (63 y 160 VA) debe 
adaptarse al transformador conectado.  
 
Configuración de los bornes de conexión 
Los bornes de conexión para los actuadores de retorno por 
resorte o interruptores de fin de carrera de las compuertas 
cortafuegos deben asignarse en función de la conexión cor-
respondiente. 
 

REGISTRO DEL BUFFER CIRCULAR 

Las funciones siguientes se registran en el buffer circular: 
--- indicación de posición final de las compuertas cortafuegos 
--- tiempo de funcionamiento y exceso del tiempo de funcio-

namiento de los actuadores de retorno por resorte 
--- cambio de estado del detector de humo 
--- cambio de estado de la entrada del ventilador 
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Se guardan la fecha y la hora para cada registro. La memoria 
comprende 5000 datos como máximo. Todas las entradas 
pueden leerse mediante el convertidor de PC BKSYS-USB a 
través de la interfaz USB-RS232 y ser representadas en forma 
de lista en el ordenador. Después, esta lista puede exportarse 
en formato CSV. 
 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

El modo de prueba sirve para comprobar el funcionamiento 
de los actuadores de retorno por resorte conectados. 
 

La prueba de funcionamiento se inicia mediante pulsador en 
el módulo básico y el módulo de ampliación BKSYS. Los ac-
tuadores de retorno por resorte asignados al módulo básico o 
de ampliación correspondiente cierran las compuertas corta-
fuegos. Después de alcanzar la posición CERRADA, los actua-
dores deretorno por resorte abren otra vez las compuertas 
cortafuegos. Durante esta prueba de funcionamiento, los LED 
asignados a los actuadores de retorno por resorte parpadean. 
El software de PC para BKSYS permite efectuar la misma 
prueba de funcionamiento también para actuadores de re-
torno por resorte individuales. 
 

La comprobación de las compuertas cortafuegos con inter-
ruptor de fin de carrera no está incluida en esta prueba. Estas 
se deben comprobar manualmente. 
 

LED DÚO PARA LA INDICACIÓN DE POSICIÓN 

Los LED dúo para la indicación de posición en el BKSYS-GM1 
(bornes de salida X3, X4, X10, X11 (cifra 2)) o BKSYS-EM1 
(bornes de salida X2, X3, X6, X7 (cifra 2)) se iluminan en fun-
ción de la configuración seleccionada y de la posición de la 
compuerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: módulo básico BKSYS-GM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: módulo básico BKSYS-EM1 

Configuración 

Compuerta cortafuegos motorizada 
El LED rojo indica la posición de compuerta CERRADA y el LED 
verde indica la posición de compuerta ABIERTA. Si después de 
haber quitado la posición final CERRADA, la compuerta corta-
fuegos se desplaza hacia la posición final ABIERTA, el LED 
parpadea en color verde. Al quitar la posición final ABIERTA 
para desplazarse a la posición final CERRADA, el LED parpa-
dea en color rojo. 
 
Compuerta cortafuegos manual con interruptor de fin de 
carrera CERRADA y ABIERTA 
El LED rojo indica la posición de compuerta CERRADA y el LED 
verde indica la posición de compuerta ABIERTA. No se indican 
posiciones intermedias. 
 
Compuerta cortafuegos manual con interruptor de fin de 
carrera CERRADA 
El LED rojo indica la posición de compuerta CERRADA. No se 
indican posiciones intermedias o la posición ABIERTA. 
 
Compuerta cortafuegos manual con interruptor de fin de 
carrera ABIERTA 
El LED verde indica la posición de compuerta ABIERTA. No se 
indican posiciones intermedias o la posición CERRADA. 
 

LED PARA LA INDICACIÓN DE FALLOS / INDICACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO 

LED para indicación de fallos RM (detector de humo (cifra 
1)) 
Borne X2 en BKSYS-GM1 y X1 en BKSYS-EM1 
--- funcionamiento normal:   LED está apagado 
--- mensaje de fallos:       LED se ilumina en color rojo 
 
LED para indicación de fallos VENTILATION (ventilación (cifra 
3)) 
Borne X8 en BKSYS-GM1: 
--- no utilizado:        LED se ilumina en color amarillo 
--- funcionamiento:      está apagado 
     normal (contacto abierto) 
--- funcionamiento:      LED se ilumina en color amarillo 
     inverso (contacto abierto) 
 
LED para indicación de fallos FAULT (fallo (cifra 4)) 
Borne X9 en BKSYS-GM1 y X5 en BKSYYS-EM1 
--- no utilizado:       LED está apagado 
--- Funcionamiento:     LED parpadea en color rojo 
     normal o inverso 
 
LED para pulsador de función TEST (prueba) (cifra 5) 
--- LED parpadea 1 vez en color amarillo: fallo de la compuer- 
    ta en la conexión BSK1 
--- LED parpadea 2 veces en color amarillo: fallo de la com- 
     puerta en la conexión BSK2 
--- LED parpadea 3 veces en color amarillo: fallo de la com- 
     puerta en la conexión BSK3 
--- LED parpadea 4 veces en color amarillo: fallo de la com-
puerta en la conexión BSK4 
Si el LED parpadea varias veces de manera alterna, hay un fal-
lo en las compuertas, véase la descripción más arriba. 
 

 2 

3 

1 2 2 

2 2 5 

4 

4 

1 2 2 

2 2 5 
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FUNCIÓN: MENSAJE DE FALLO COLECTIVO 

Se dispara un mensaje de fallo colectivo: 
--- si se cierra una compuerta cortafuegos conectada 
--- si no se alcanza la posición final en la ejecución del test 
--- al sobrepasar el tiempo de funcionamiento en caso de BSK 
motorizadas 
--- en caso de fallo en la entrada del detector de humo (si activa-
do) 
--- en caso de fallo en la entrada del ventilador (si activado) 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

DATOS DE RENDIMIENTO 
Tensión nominal:  24V AC/DC +- 15% 
Consumo de corriente:   max. 3600 mA 
Potencia absorbida por módulo:  5 VA 
Temperatura ambiente:   0°….. +55°C 
Temperatura de almacenamiento:  (-) 20° a (+) 60°C 
Humedad:    80% de humedad relativa 

como máximo,  
sin condensación 

 

Potencia de conmutación 
24V AC / 30V DC-2A - en las salidas de aviso de fallos X9 
(BKSYS-GM1) y X5 (BKSYS-EM) 
 

Tensión 
24V AC/DC-125 mA-3 VA en las salidas de tensión X5 y X7 
(BKSYS-GM1) o X4 (BKSYS-EM1) 
 

Carga de contacto 
24V AC/DC <15mA  
en la entrada del sistema de ventilación X8 (BKSYS-GM1) 
 
Bornes de conexión hasta 2,5mm² 
Clase de protección III Tensión baja de protección 
CEM Conforme a las directivas de Compatibilidad electroma-
gnética 
 

DIMENSIONES 

Módulo básico BKSYS-GM1:  160 x 106 x 90mm (l x an x al) 
Módulo de ampliación BKSYS-EM1:  110 x 106 x 90mm (l x an 
x al) 
Módulo Modbus BKSYS-MOD: 90 x 106 x 90 mm (lxanxal)               
 

CONEXION DE LOS MODULOS DE CAMPO  

Compuertas cortafuegos y detectores de humo 
 
El cableado de las compuertas cortafuegos y de los detec-
tores de humo se realiza mediante un cableado en estrella 
convencional para el cual hay que respetar las secciones si-
guientes: 
 
Compuertas cortafuegos motorizadas:      4 x 0,75mm² 
Compuerta cortafuegos con dos interruptores de fin de carre-
ra:   4 x 0,75mm² 
Compuerta cortafuegos con un interruptor de fin de carrera: 
  2 x 0,75mm² 
 
Se deben tener en cuenta las caídas de tensión al seleccionar 
las secciones de cable. 

MONTAJE 

 

El módulo básico BKSYS-GM1 y los módulos de ampliación 
BKSYS-EM1 se montan en los carriles DIN presentes y se unen 
mediante conexión enchufable Plug and Play. La alimentación 
eléctrica de los módulos de ampliación BKSYS-EM1 tiene lu-
gar mediante el módulo básico BKSYS-GM1. 
 
Después del montaje de los módulos BKSYS-GM1 y BKSYS-
EM1 se aplica la alimentación eléctrica en el módulo básico 
BKSYS-GM1. Esto se puede realizar mediante los transforma-
dores BKSYS-063 /-160 o mediante una alimentación eléctrica 
adecuada 24V AC/DC que corre a cargo del cliente. 
La línea de conexión del módulo BKSYS-GM1 se debe introdu-
cir en el núcleo de ferrita suministrado según la figura si-
guiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las entradas y salidas de aviso de fallos, los actuadores de re-
torno por resorte y los interruptores de fin de carrera deben 
conectarse conforme a los esquemas de conexión. 
 
Después de haber terminado todos los trabajos de conexión 
se activa la alimentación eléctrica. 
 

PUESTA EN MARCHA 

01. El módulo básico BKSYS-GM1 se conecta en el lado de vol-
taje. 

02. Para ajustar los parámetros de configuración, se conecta 
un ordenador al módulo básico BKSYS-GM1 a través del 
convertidor de PC BKSYS-USB en el conector de servicio 
X6. El software BKSYS permite ajustar los parámetros de 
configuración. 

03. En el software BKSYS se visualiza la interfaz de conexión 
que se activa haciendo clic con el ratón, después se debe 
clicar en el botón CONECTAR. 

04. Clicar en el botón „Ajustes“, introducir el código de acti-
vación en el campo abajo a la derecha y hacer clic en el 
botón "Activar". Ahora se pueden ajustar los parámetros 
de configuración. 

05. Clicar en el botón FIJAR LA HORA DEL SISTEMA y confir-
mar con el botón OK. La hora del ordenador se transmite 
al módulo básico BKSYS-GM1. 

06. Para la configuración general del dispositivo se debe clicar 
en el botón AJUSTES. 

07. Seleccionar el ajuste en el campo de selección ALARMA 
LÓGICA:  
En conjunto - solo módulo básico (global) 
Con este ajuste se conecta un detector de humo al módulo 
BKSYS-GM1 en el borne X2. Si el detector de humo dispara 
una alarma, el módulo básico BKSYS-GM1 transmite una 
orden de conmutación a los módulos de ampliación 
BKSYS-EM1 conectados. De este modo, todas las compuer-
tas cortafuegos motorizadas conectadas al módulo básico  
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BKSYS-GM1 y a los módulos de ampliación BKSYS-EM1 se 
cierran. 
Por separado - por módulo (local) 
Con este ajuste se debe conectar cada vez un detector de 
humo tanto al módulo básico BKSYS-GM1 como a todos 
los módulos de ampliación BKSYS-EM1 (borne X2 en 
BKSYS-GM1 y borne X1 en BKSYS-EM1). 
Si un detector de humo dispara una alarma, esta orden se 
limita al módulo conectado. Por lo tanto solamente se 
cierran las compuertas cortafuegos motorizadas conecta-
das al módulo correspondiente. 

 
08. Seleccionar el ajuste en el campo de selección RETARDO 

DE ALARMA: El tiempo ajustado indica el tiempo de inacti-
vidad de la salida de aviso de fallos para fines de mante-
nimiento. Después de que ha transcurrido el tiempo, el va-
lor ajustado se restablece automáticamente en 0 minutos. 

09. Seleccionar el ajuste en el campo de selección ENTRADA 
DE VENTILACIÓN: Si no se conecta la entrada de la ventila-
ción, se selecciona NO UTILIZADA (estado de entrega), si 
se selecciona NORMAL, la entrada de ventilación está acti-
vada como contacto de apertura y si se selecciona 
INVERSO, está activada como contacto de cierre. 

10. Seleccionar el ajuste en el campo ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA: 
Se debe seleccionar la potencia absorbida correspondien-
te en función de todos los módulos y actuadores de retor-
no por esorte conectados. 

11. Seleccionar el ajuste en el campo de selección RM 
SUPRESIÓN: El valor numérico ajustado indica el tiempo 
en segundos durante el cual está suprimido el mensaje de 
fallos. Si, después del exceso del tiempo ajustado, todavía 
hay un mensaje de fallos, éste se dispara. Se puede ajustar 
un valor entre 0 y 600 segundos.  

12. Ajustes módulo básico y módulo de ampliación:  
Borne 1 a 4 
--- no utilizado 
--- compuerta cortafuegos motorizada 
--- compuerta cortafuegos manual con interruptor de fin 
de carrera CERRADA + ABIERTA 
--- compuerta cortafuegos manual con interruptor de fin 
de carrera CERRADA 
--- compuerta cortafuegos manual con interruptor de fin 
de carrera ABIERTA 

13. Clicar en el botón GUARDAR y confirmar con OK. 
14. Clicar en el botón REINICIAR DISPOSITIVO 
15. Haciendo clic en el botón ESTADO se visualizan los módu-

los BKSYS seleccionados en color gris oscuro. Los módulos 
BKSYS no seleccionados se visualizan en color gris claro. 

16. Clicar en el SOPORTE DE BORNES 1 - 4 correspondiente 
para consultar las informaciones de las compuertas corta-
fuegos conectadas. En caso de compuertas cortafuegos 
motorizadas hay la posibilidad de iniciar aquí la ejecución 
del test. Se visualizan los tiempos de apertura y de cierre. 

17. Haciendo clic en REGISTRO se visualizan los mensajes de 
función y de alarma que pueden guardarse en formato Ex-
cel en el ordenador a través del botón EXPORTAR 
ARCHIVO CSV. 

18. Pulsar el botón FINALIZAR para finalizar el programa. 
 

ASIGNACIÓN DE BORNES  
MÓDULO BÁSICO BKSYS-GM1 

--- X1 - Entrada de tensión 24 V AC/DC 
--- X2 - RM (entrada de aviso de fallos libre de potencial) para  

detector de humo 
--- X3 - Entrada/salida BSK1 
--- X4 - Entrada/salida BSK2 
--- X5 - Salida de tensión 24V AC/DC 
--- X6 - Conector para servicio (conexión con PC a través de  

cable USB-RS232)  
--- X7 - Salida de tensión 24V AC/DC 
--- X8 - VENTILATION (entrada de aviso de fallos libre de po- 
            tencial - ventilación 
--- X9 - FAULT (salida de aviso de fallos libre de potencial –  
             contacto inversor) 
--- X10 - Salida/entrada BSK3 
--- X11 - Salida/entrada BSK4 
 
 

ASIGNACION DE BORNES MODULO DE AMPLIACION 

BKSYS-EM1 

--- X1 - RM (entrada de aviso de fallos libre de potencial para  
detector de humo) 

--- X2 - Entrada/salida BSK1 
--- X3 - Salida/entrada BSK2 
--- X4 - Salida de tensión 24V AC/DC 
--- X5 - FAULT (salida de aviso de fallos libre de potencial –  
             contacto inversor) 
--- X6 - Salida/entrada BSK3 
--- X7 - Salida/entrada BSK4 
 

  



  Autómata compacto para compuertas cortafuegos BKSYS 

  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 Esquemas de conexiones | Puesta en marca 

   

Reservado el derecho a modificaciones.  
No se admiten devoluciones. Fecha: 2015-11-04 | Página 8 

 

ESQUEMAS DE CONEXIONES 

 

ASIGNACION DE CONEXIONES 

 

POSICIÓN CONEXIÓN 

1 Alimentación 24V AC/DC 

2 Detector de humo (RM) Entrada 

3 Caja de conexión BKSYS-ADM  
para actuadores de retorno por resorte 

4 Compuerta cortafuegos mecánica  
con 2 interruptores de fin de carrera 
(CERRADA sin corriente) 

5 Salida de tensión 24V AC/DC 

6 Interfaz PC USB-RS232 

7 Salida de tensión 24V AC/DC 

8 Entrada del ventilador 

9 Salida de aviso de fallos (contacto inversor) 

10 Una compuerta cortafuegos mecánica  
con un interruptor de fin de carrera 

11 Dos compuertas cortafuegos mecánicas  
con un interruptor de fin de carrera 

 
 

CAJA DE CONEXIÓN MOTOR  
BKSYS-ADM 

 
 
 

 

CONEXIÓN MÓDULO BÁSICO  
BKSYS-GM1 

 

 
 

CONEXIÓN MÓDULO DE AMPLIACIÓN  
BKSYS-EM1 
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CLAVES DE PEDIDO 

 

CÓDIGO DE PEDIDO 

 
Abreviatura Descripción 

BKSYS-GM1 Módulo básico 

BKSYS-EM1 Módulo de ampliación 

BKSYS-USB Convertidor de interfaz de USB a RS232 (se-
rial) 

BKSYS-ADM Caja de conexión para accionamientos mo-
torizados 

BKSYS-MOD Interfaz Modbus 

BKSYS-063 Transformador 230V AC / 24 V AC - 63 VA 

BKSYS-160 Transformador 230V AC / 24 V AC - 160 VA 

BKSYS-WS1 Armario de distribución 800x600x300mm 
para 1 sistema como máximo (1xGM1 
+3xEM1) 

BKSYS-WS2 Armario de distribución 800x600x300mm 
para 2 sistemas como máximo (2xGM1 
+6xEM1) 

TEXTO DE ESPECIFICACIÓN 

Autómata compacto para compuertas cortafuegos BKSYS 
SCHAKO KG 
Autómata compacto para compuerta cortafuegos BKSYS para 
controlar y visualizar accionamientos de compuertas corta-
fuegos e interruptores de fin de carrera compuesto por: 
 

Módulo básico BKSYS-GM1 

Controlado por microprocesador. 
Con reloj de tiempo real, Gold-Cap y buffer circular para el 
control y la visualización de hasta: 
--- 4 compuertas cortafuegos accionadas por motor con ac-

tuadores de retorno por resorte 24V AC/DC o 
--- 4 compuertas cortafuegos mecánicas con cada vez dos in-

terruptores de fin de carrera ABIERTA/CERRADA u 
--- 8 compuertas cortafuegos mecánicas con cada vez un in-

terruptor de fin de carrera ABIERTA o CERRADA 
 
La configuración puede seleccionarse libremente. Visuali-
zación de los estados mediante LED dúo verde/rojo. 
Con dos entradas de aviso de fallos libres de potencial (venti-
lación, detector de humo, central de detección de incendios, 
etc.) y una salida de aviso de fallos libre de potencial (contac-
to inversor). Con interruptor para prueba de funcionamiento 
incluyendo el control del tiempo de funcionamiento y el regi-
stro (buffer circular). 
Tensión de funcionamiento. 24V AC/DC 
Fijación: montaje en carril DIN 
Dimensiones 160 x 90 x 106 mm (an x al x pr)  
Puede parametrizarse a través de la interfaz USB. 
El módulo básico BKSYS-GM1 se puede ampliar hasta tres 
módulos de ampliación BKSYS-EM1 mediante conexión en-
chufable Plug and Play. 
Modelo: SCHAKO tipo BKSYS-GM1 

Módulo de ampliación BKSYS-EM1 

Controlado por microprocesador. 
 
Para el control y la visualización de hasta 
--- 4 compuertas cortafuegos accionadas por motor con ac-

tuadores de retorno por resorte  24V AC/DC o 
--- 4 compuertas cortafuegos mecánicas con respectivamente 

dos interruptores de fin de carrera ABIERTA/CERRADA u 
--- 8 compuertas cortafuegos mecánicas con cada vez un in-

terruptor de fin de carrera ABIERTA o CERRADA 
 
La configuración puede seleccionarse libremente. Visuali-
zación de los estados mediante LED dúo verde/rojo. 
Con una entrada de aviso de fallos libre de potencial (detec-
tor de humo, central de detección de incendios, etc.) y una 
salida de aviso de fallos libre de potencial (contacto inversor). 
Con interruptor para prueba de funcionamiento. El control de 
tiempo de funcionamiento y el registro (buffer circular) se 
realiza a través del módulo básico tanto como la alimentación 
eléctrica y el control del sistema. 
Tensión de servicio. 24V AC/DC 
Fijación: montaje en carril DIN 
Dimensiones 110 x 90 x 106 mm (an x al x pr)  
Modelo: SCHAKO tipo BKSYS-EM1 
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ACCESORIOS 

Caja de conexión BKSYS-ADM 

Para la conexión de enchufe de actuadores de retorno por re-
sorte 24V AC/DC. Con bornes elásticos para la conexión de los 
cables conectores a los módulos BKSYS. Con LED (verde) para 
indicar la alimentación eléctrica en BKSYS-ADM. 
Modelo: SCHAKO tipo BKSYS-ADM 
 

CONVERTIDOR USB-RS232 BKSYS-USB 

Para la conexión de un ordenador al módulo básico, in-
cluyendo el software de manejo y de registro y el cable de 
conexión (2m). 
Modelo: SCHAKO tipo BKSYS-USB 
 

Interfaz Modbus para BKSYS-GM1 

Interfaz de red para la transmisión de datos de BKSYS a otros 
sistemas. 

--- Interfaz serial según el estándar EIA-485, aislamiento 

galvánico 

--- Protocolo de transmisión RTU 

--- Alimentación eléctrica desde y conexión de comunicación 

hacia el módulo básico a través de conector enchufable 

--- Señalización de paquetes de datos recibidos mediante 

parpadeo verde de un LED bicolor 

--- Señalización de paquetes de datos defectuosos mediante 

parpadeo rojo de un LED bicolor 

--- Conexión del cable Modbus a un borne pasamuros para la 

conexión Bus sin interrupciones incluso en caso de bornes 

de enchufe no conectados 

--- Ajuste la velocidad en baudios de 1200 baudios a 57600 

baudios mediante interruptor de codificación giratorio 

--- Ajuste de la dirección de módulo Modbus mediante inter-

ruptor de codificación giratorio 

--- Ajuste de los parámetros de comunicación mediante inter-

ruptor DIP 

--- Códigos de función Modbus compatibles: Read Input Re-

gister 

--- Códigos de error Modbus compatibles: Illegal Function-

code, Illegal Address 

 
Dimensiones 90 x 90 x 106 mm (an x al x pr)  
Modelo: SCHAKO tipo BKSYS-MOD 
 

Armario de distribución BKSYS-WS1 

Según grado de protección: IP 66 
Carcasa: estructura de chapa de acero estable compuesta de 
chapa de acero de 1,25 mm o 1,5 mm canteada y soldada de 
una sola pieza, con canal circular protector en la apertura de 
la puerta, parte trasera con agujeros avellanados para el so-
porte de montaje en pared. Suelo de la carcasa con planchas 
de brida de chapa de acero. 
Todos los módulos están completamente premontados y pre-
cableados en bornes en fila. 

Ampliación máxima: 1x GM1 + 3xEM1 
Dimensiones (an x al x pr): 800 x 600 x 300 mm 
Modelo: SCHAKO tipo BKSYS-WS1 
 

Armario de distribución BKSYS-WS2 

Según grado de protección: IP 66 
Carcasa: estructura de chapa de acero estable compuesta de 
chapa de acero de 1,25 mm o 1,5 mm canteada y soldada de 
una sola pieza, con canal circular protector en la apertura de 
la puerta, parte trasera con agujeros avellanados para el so-
porte de montaje en pared. Suelo de la carcasa con planchas 
de brida de chapa de acero. 
Todos los módulos están completamente premontados y pre-
cableados en bornes en fila. 
Ampliación máxima: 2x GM1 + 6xEM1 
Dimensiones (an x al x pr): 800 x 600 x 300 mm 
Modelo: SCHAKO tipo BKSYS-WS2 
 

Transformador BKSYS- BKSYS-063 / BKSYS-160 

Transformador 230V AC / 24V AC para la alimentación eléc-
trica de los módulos conectados y los actuadores de retorno 
por resorte. 
  63 VA:  BKSYS-063 
160 VA: BKSYS-160 
Modelo: SCHAKO tipo BKSYS-063 / BKSYS-160 
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ANEXO PARTE 1 INTERFAZ MODBUS 

CONFIGURACIÓN MODBUS 

La configuración Modbus debe ajustarse antes de la iniciali-

zación y no puede cambiarse durante la marcha del dispositi-

vo. 

CONEXIONES Y CONFIGURACIONES 
 

 Interruptor para ajustar la dirección 

única (hexadecimal) 

 

 

Interruptor 3 + 4: ajuste de la paridad 

Interruptor 5 – 8: ajuste de la veloci-

dad en baudios 

De manera estándar, los interrup-

tores están en posición "off" 

 

Conexión Modbus X1 

Borne 1 D+ 

Borne 2 D- 

Borne 3 GND 

Borne 4 nc 

Borne 5 nc 

Borne 6 nc 

 

LED de estado Modbus 

 

Terminador para ajuste Modbus 
estándar de los interruptores "on" 

 

COMUNICACION ENTRE PLACA BASE Y PLACA 
MODBUS 

 

 

Después de la inicialización, el módulo básico BKSYS empieza 

inmediatamente a enviar datos a la placa Modbus a través de 

la interfaz de red. La placa Modbus reacciona con un parpa-

deo verde cíclico. Éste, sin embargo, no es síncrono al LED 

Heartbeat del módulo básico, sino que depende de la hora 

del sistema transmitida del módulo básico. Si la placa Modbus 

recibe un mensaje con errores, el LED rojo en la interfaz de 

red se ilumina. 

Un mensaje transmitido siempre contiene todas las informa-

ciones de estado sobre un módulo en concreto y la hora del 

sistema actual. 

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN MODBUS 

Cada esclavo Modbus necesita una dirección única en el 

espacio de direcciones admisible de 1 – 247 (decimal). La di-

rección 0 está reservada para la difusión y por lo tanto no es 

válida como dirección esclava. 

El ajuste de la dirección Modbus del dispositivo se efectúa 

mediante los dos interruptores giratorios hexadecimales en la 

placa. Con ellos se pueden ajustar las direcciones 1 – F7 

(hexadecimales). 

 

Atención: en este ejemplo se ha ajustado la dirección Modbus 

1 y el resto de interruptores DIP están ajustados de forma 

estándar 

El ajuste de direcciones reservadas o utilizadas da un error 

durante la inicialización y se ilumina permanente el LED 

Modbus rojo.  

Dirección 

0 1-247 248-255 

Reservada; di-

rección de difusión 

Espacio de direcciones 

admisible 
Reservadas 

 

AJUSTE DE LA PARIDAD MODBUS 

La placa Modbus de BKSYS funciona en modo RTU, el modo 

estándar de Modbus. El formato byte estándar en modo RTU 

es el siguiente: 

• 1 bit de inicio 

• 8 bits de datos (primero, el bit menos significativo) 

• 1 bit de paridad (estándar: par) 

• 1 bit de parada 
El ajuste estándar es una paridad par. Pero también puede 

ajustarse una paridad impar o ningúna paridad (2 bits de pa-

rada). 

La paridad se ajusta mediante los dos interruptores DIP 3 y 4: 

Paridad DIP 3 DIP 4 

Par 0 0 

Impar 0 1 

Ninguna 1 0 

  

LED 1 – para la indicación de estado de la 

comunicación entre el módulo básico BKSYS y 

la placa Modbus de BKSYS 
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AJUSTE DE LA VELOCIDAD EN BAUDIOS DEL MODBUS 

El Modbus RTU prevé 19200 baudios como velocidad están-

dar. El ajuste de la velocidad en baudios Modbus se realiza 

mediante los interruptores DIP 5-8. 

 

LED DE ESTADO DEL MODBUS 

En cuanto al software, el esclavo Modbus está diseñado como 

automáta finito. Es decir, el esclavo adopta diferentes esta-

dos. En función del estado, ciertos eventos hacen que se 

adopte otro estado. La placa Modbus dispone de dos LED que 

indican el estado actual. 

Estado LED rojo LED verde 

Inicialización incorrecta CON DES 

Esperar DES DES 

Enviar DES CON 

Recibir DES CON 

Paquete defectuoso CON DES 

 

 

SOLICITUDES MODBUS 

Una solicitud Modbus completa tiene 4 bytes como mínimo y 

256 bytes como máximo. Los bytes se transmiten individual-

mente. El modo de transmisión exacto se ve en el ajuste Pa-

ridad Modbus y depende del modo de transmisión seleccio-

nado. El modo de transmisión de la placa Modbus de BKSYS 

es el modo RTU. 

Una solicitud Modbus completa se compone como sigue: 

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 

Dirección 

esclavo 

Código de 

función 

Datos CRC 

1 byte 1 byte 0 a 252 bytes 2 bytes 

 

 

  

Velocidad en baudios DIP 5 DIP 6 DIP 7 DIP 8 

19200 estándar 0 0 0 0 

1200 0 0 0 1 

2400 0 0 1 0 

4800 0 0 1 1 

9600 0 1 0 0 

19200 0 1 0 1 

38400 0 1 1 0 

57600 0 1 1 1 

LED 1 – para la indicación de estado 

de la comunicación entre el módulo 

básico BKSYS y la placa Modbus de 

BKSYS 

LED 2 – para la indicación de estado 

de la comunicación entre la placa 

Modbus de BKSYS y el cliente 

Modbus externo 
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TABLA DE VALORES REALES DE LOS DISPOSITIVOS ESCLAVOS 

En la tabla siguiente, encontrará la asignación de las direcciones correspondientes a los valores. No se necesita una tabla de 

parámetros. 

Dirección de registro Dirección de protocolo Nombre de parámetro Rango de valores Tipo de datos Permiso 

30001 0 Tipo de dispositivo 128...143  R 

30002 1 Hora del sistema año 2000...2999 Año R 

30003 2 Hora del sistema mes 1...12 Mes R 

30004 3 Hora del sistema día 1...31 Día R 

30005 4 Hora del sistema día de la semana 1...7 Día de la semana R 

30006 5 Hora del sistema horas 0...23 Horas R 

30007 6 Hora del sistema minutos 0...59 Minutos R 

30008 7 Hora del sistema segundos 0...59 Segundos R 

30009 - 30010 8 - 9 Versión SW BKSYS-GM  Cadena R 

... 

... 

... 

... 

…
 

... 

30100 100 ModuleBase Ventilation 0...1 Bool R 

30101 101 ModuleBase AlarmState 0...1 Bool R 

30102 102 ModuleBase SmokeAlertState 0...1 Bool R 

      

30103 103 Connector 1 ConnectorType 0…4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30104 104 Connector 1 alarmState 0...1 Bool R 

30105 105 Connector 1 hasDamperA 0…1 Bool R 

30106 106 Connector 1 damperAState 0…4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30107 107 Connector 1 hasDamperB 0…1 Bool R 

30108 108 Connector 1 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30109 109 Connector 1 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30110 110 Connector 1 LastOpeningTime  0...65535 Segundos R 

30111 111 Connector 1 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

      

30112 112 Connector 2 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30113 113 Connector 2 alarmState 0...1 Bool R 

30114 114 Connector 2 hasdamperA 0…1 Bool R 

30115 115 Connector 2 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30116 116 Connector 2 hasdamperB 0…1 Bool R 

30117 117 Connector 2 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30118 118 Connector 2 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30119 119 Connector 2 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30120 120 Connector 2 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

      

30121 121 Connector 3 ConnectorType 0...4 
Enumeration 

ConnectorType 
R 

30122 122 Connector 3 alarmState 0...1 Bool R 
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30123 123 Connector 3 hasDamperA 0...1 Bool R 

30124 124 Connector 3 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30125 125 Connector 3 hasDamperB 0...1 Bool R 

30126 126 Connector 3 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30127 127 Connector 3 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30128 128 Connector 3 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30129 129 Connector 3 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

      

30130 130 Connector 4 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30131 131 Connector 4 alarmState 0...1 Bool R 

30132 132 Connector 4 hasDamperA 0...1 Bool R 

30133 133 Connector 4 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30134 134 Connector 4 hasDamperB 0...1 Bool R 

30135 135 Connector 4 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30136 136 Connector 4 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30137 137 Connector 4 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30138 138 Connector 4 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

... 

... 

... 

... 

…
 

... 

30200 200 Modul 1 installed 0...1 Bool R 

30201 201 Modul 1 AlarmState 0...1 Bool R 

30202 202 Modul 1 SmokeAlertState 0...1 Bool R 

30203 203 Connector 1 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30204 204 Connector 1 alarmState 0...1 Bool R 

30205 205 Connector 1 hasDamperA 0...1 Bool R 

30206 206 Connector 1 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30207 207 Connector 1 hasDamperB 0...1 Bool R 

30208 208 Connector 1 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30209 209 Connector 1 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30210 210 Connector 1 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30211 211 Connector 1 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

30212 212 Connector 2 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30213 213 Connector 2 alarmState 0...1 Bool R 

30214 214 Connector 2 hasDamperA 0...1 Bool R 

30215 215 Connector 2 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30216 216 Connector 2 hasDamperB 0...1 Bool R 
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30217 217 Connector 2 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30218 218 Connector 2 TestState 0...2 
Enumeration Test-

state 
R 

30219 219 Connector 2 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30220 220 Connector 2 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

30221 221 Connector 3 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30222 222 Connector 3 alarmState 0...1 Bool R 

30223 223 Connector 3 hasDamperA 0...1 Bool R 

30224 224 Connector 3 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30225 225 Connector 3 hasDamperB 0...1 Bool R 

30226 226 Connector 3 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30227 227 Connector 3 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30228 228 Connector 3 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30229 229 Connector 3 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

30230 230 Connector 4 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30231 231 Connector 4 alarmState 0...1 Bool R 

30232 232 Connector 4 hasDamperA 0...1 Bool R 

30233 233 Connector 4 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30234 234 Connector 4 hasDamperB 0...1 Bool R 

30235 235 Connector 4 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30236 236 Connector 4 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30237 237 Connector 4 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30238 238 Connector 4 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

... 

... 

... 

... 

…
 

... 

30300 300 Modul 2 installed 0...1 Bool R 

30301 301 Modul 2 AlarmState 0...1 Bool R 

30302 302 Modul 2 SmokeAlertState 0...1 Bool R 

30303 303 Connector 1 ConnectorType 0…4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30304 304 Connector 1 alarmState 0...1 Bool R 

30305 305 Connector 1 hasDamperA 0…1 Bool R 

30306 306 Connector 1 damperAState 0…4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30307 307 Connector 1 hasDamperB 0…1 Bool R 

30308 308 Connector 1 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30309 309 Connector 1 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30310 310 Connector 1 LastOpeningTime  0...65535 Segundos R 

30311 311 Connector 1 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 
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30312 312 Connector 2 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30313 313 Connector 2 alarmState 0...1 Bool R 

30314 314 Connector 2 hasdamperA 0…1 Bool R 

30315 315 Connector 2 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30316 316 Connector 2 hasdamperB 0…1 Bool R 

30317 317 Connector 2 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30318 318 Connector 2 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30319 319 Connector 2 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30320 320 Connector 2 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

30321 321 Connector 3 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30322 322 Connector 3 alarmState 0...1 Bool R 

30323 323 Connector 3 hasDamperA 0...1 Bool R 

30324 324 Connector 3 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30325 325 Connector 3 hasDamperB 0...1 Bool R 

30326 326 Connector 3 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30327 327 Connector 3 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30328 328 Connector 3 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30329 329 Connector 3 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

30330 330 Connector 4 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30331 331 Connector 4 alarmState 0...1 Bool R 

30332 332 Connector 4 hasDamperA 0...1 Bool R 

30333 333 Connector 4 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30334 334 Connector 4 hasDamperB 0...1 Bool R 

30335 335 Connector 4 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30336 336 Connector 4 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30337 337 Connector 4 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30338 338 Connector 4 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

... 

... 

... 

... 

…
 

... 

30400 400 Modul 3 installed 0...1 Bool R 

30401 401 Modul 3 AlarmState 0...1 Bool R 

30402 402 Modul 3 SmokeAlertState 0...1 Bool R 

      

30403 403 Connector 1 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30404 404 Connector 1 alarmState 0...1 Bool R 

30405 405 Connector 1 hasDamperA 0...1 Bool R 
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30406 406 Connector 1 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30407 407 Connector 1 hasDamperB 0...1 Bool R 

30408 408 Connector 1 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30409 409 Connector 1 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30410 410 Connector 1 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30411 411 Connector 1 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

30412 412 Connector 2 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30413 413 Connector 2 alarmState 0...1 Bool R 

30414 414 Connector 2 hasDamperA 0...1 Bool R 

30415 415 Connector 2 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30416 416 Connector 2 hasDamperB 0...1 Bool R 

30417 417 Connector 2 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30418 418 Connector 2 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30419 419 Connector 2 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30420 420 Connector 2 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

30421 421 Connector 3 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30422 422 Connector 3 alarmState 0...1 Bool R 

30423 423 Connector 3 hasDamperA 0...1 Bool R 

30424 424 Connector 3 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30425 425 Connector 3 hasDamperB 0...1 Bool R 

30426 426 Connector 3 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30427 427 Connector 3 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30428 428 Connector 3 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30429 429 Connector 3 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

30430 430 Connector 4 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30431 431 Connector 4 alarmState 0...1 Bool R 

30432 432 Connector 4 hasDamperA 0...1 Bool R 

30433 433 Connector 4 damperAState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30434 434 Connector 4 hasDamperB 0...1 Bool R 

30435 435 Connector 4 damperBState 0...4 Enumeration Dam-

perState 
R 

30436 436 Connector 4 TestState 0...2 Enumeration Test-

state 
R 

30437 437 Connector 4 LastOpeningTime 0...65535 Segundos R 

30438 438 Connector 4 LastClosing Time 0...65535 Segundos R 

 65534-65535 Versión SW BKSYS-MOD  Cadena R 
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ENUMERACIONES UTILIZADAS (ENUMERATIONS) 

Los estados de las compuertas etc. están codificados en los 

registros Modbus como enumeraciones. A continuación se lis-

tan las enumeraciones utilizadas: 

Enumeration Connector Type 

Valor Descripción 

0 Connector unused 

1 Motorizado 

2 OpenClose 

3 Open 

4 Close 

 

Enumeration Damper State 

Valor Descripción 

0 Estado de compuerta no conocido 

1 Compuerta abierta 

2 Compuerta se abre 

3 Compuerta cerrada 

4 Compuerta se cierra 

 

Enumeration TestState 

Valor Descripción 

0 Ninguna prueba activa 

1 Prueba en cola 

2 Prueba activa 

CÓDIGOS DE FUNCIÓN MODBUS COMPATIBLES 

Descripción Nombre Código de 

función 
Hex 

Lee el valor de un registro 

de valores nominales. Ac-

tualmente sin función, dado 

que no se creó un registro 

Holding. 

Read 

Holding 

Register 

3 
0x0

3 

Lee el valor de un registro 

de valores reales.  

Read 

Input 

Register 

4 
0x0

4 

Pone un registro de valores 

nominales en un valor de-

terminado. Actualmente sin 

función, dado que no se 

creó un registro Holding. 

Write 

Single 

Register 

6 
0x0

6 

Pone varios registros de va-

lores nominales en un valor 

determinado. Actualmente 

sin función, dado que no se 

creó un registro Holding. 

Write 

Multiple 

Regis-

ters 

16 0x10 

 

CÓDIGOS DE ERROR MODBUS COMPATIBLES 

El esclavo Modbus responde con mensajes de error si no 

puede procesar una solicitud recibida con éxito del maestro. 

"Recibido con éxito" en este caso significa que no hay un er-

ror de paridad, de trama o de suma de comprobación. En 

otras palabras: si el esclavo no puede procesar la solicitud, 

eso no se debe a una transmisión incorrecta. 

La estructura de un mensaje de error del esclavo al maestro 

es la siguiente: 

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 

Dirección 

esclavo 

Código de 

función + 

80Hex 

Código de 

error 
CRC 

 

En campo 2 se utiliza el código de función de la solicitud y se 

le añade 80 Hex. Si, de este modo, el maestro obtiene una 

respuesta, gracias a los 80 Hex reconoce que se produjo un 

error durante la solicitud relativa a este código de función. 

Reconoce el error exacto mediante el campo 3. 

Código Nombre Descripción 

01 Illegal Func-

tioncode 

El código de función solicita-

do no está disponible. 

02 
Illegal 

Address 

La dirección solicitada no está 

accesible o no existe. 

 


