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Condizioni generali

Descrizione generale e istruzioni

Si prega di tenere conto di queste istruzioni integrative prima del
montaggio e della messa in servizio dell´apparecchio.

Queste istruzioni integrative contengono le avvertenze di base
per un utilizzo in zone a rischio di esplosione e devono quindi
essere osservate nel montaggio, nell´esercizio e nella manuten-
zione.

Prima del montaggio e della messa in esercizio e durante i lavori
di manutenzione, il personale addetto al montaggio, i tecnici e
l´esercente devono aver letto le presenti istruzioni integrative!

Qualifica e formazione del personale

Il personale addetto al montaggio, all´ispezione e alla manuten-
zione deve disporre delle qualifiche specifiche per poter svolge-
re tali lavori.
L´esercente deve definire chiaramente il campo di responsabili-
tà, la competenza e la supervisione del personale. Se il persona-
le non dispone delle conoscenze necessarie, deve essere
formato e istruito. Inoltre, l´esercente deve garantire che il per-
sonale abbia compreso chiaramente il contenuto delle presenti
istruzioni integrative.

Lavorare con consapevolezza delle regole di sicu-
rezza

Osservare le avvertenze sulla sicurezza contenute nelle presenti
istruzioni integrative, le norme nazionali e internazionali sulla
protezione anti-esplosione, le norme antinfortunistiche, i rego-
lamenti interni di lavoro, d´esercizio e di sicurezza dell´es-
ercente.

Utilizzo conforme alla destinazione d´uso

Il regolatore di portata hanno la seguente marcatura ATEX:

Gli apparecchi sono concepiti per essere utilizzati in impianti di
ventilazione in zone a rischio di esplosione secondo ATEX della
categoria II, zona 1, 2, e della categoria III, zone 21, 22.

Questi apparecchi non sono adatti per essere utilizzati in zone
Ex.

Si garantisce la sicurezza degli apparecchi forniti solo se vengo-
no utilizzati in zone non Ex (non a rischio di esplosione).

Consegna e stoccaggio

Dopo la consegna controllare che gli apparecchi siano completi
e che non abbiano subito danni durante il trasporto. Se la dota-
zione dell´apparecchio non è completa o se vengono evidenziati
danni di trasporto, informare immediatamente lo spedizioniere
e SCHAKO KG,

Gli apparecchi non devono essere esposti direttamente agli
agenti atmosferici, ai raggi del sole e all´umidità.

Indicazione per il montaggio

Il montaggio, gli allacciamenti elettrici e la messa in funzione
possono essere effettuati solo da tecnici qualificati e nel rispetto
delle riconosciute regole tecniche, della sicurezza e delle norme
antinfortunistiche. 

Manutenzione

Solo un apparecchio correttamente sottoposto a manutenzione
e in perfette condizioni garantisce il funzionamento sicuro e af-
fidabile.

Per la sostituzione di componenti, utilizzare solo ricambi origi-
nali di SCHAKO. SCHAKO KG non si assume alcuna garanzia e
responsabilità per i danni riconducibili all´utilizzo di ricambi non
originali.

Pericolo in caso di inosservanza delle avvertenze
per la sicurezza

La mancata osservanza delle avvertenze per la sicurezza può es-
sere causa di pericoli per le persone e di danni per l´ambiente e
gli impianti.
La mancata osservanza delle avvertenze per la sicurezza fa de-
cadere qualsiasi diritto al risarcimento dei danni.

II 2 G IIC T6
II 2 D T80°C
II 3 G IIC T6
II 3 D T80°C
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Descrizione
Il regolatore volumetrico costante Tipo VM-PRO-Ex funziona auto-
nomamente
senza energia ausiliaria. La serranda con cuscinetti a sfera centrici
viene mossa dalla velocità dell'aria. Un' unità di regolazione con cur-
va di regolazione, molla ed ammortizzatore è montata esternamente
sull'involucro in acciaio zincato. La portata viene impostata in fab-
brica. E' possibile comunque regolare la portata d'aria anche dopo
messa in funzione (curva di regolazione sull'involucro). L'unità di re-
golazione è protetta da una copertura. Il regolatore può essere mon-
tato in qualsiasi posizione. 
Temperatura di funzionamento: 10-50° C. Campo di pressione
differenziale: 50 - 500 Pa
Perdita dell'involucro secondo DIN EN 1751, classe C

Fattori di correzioni per portate

In posizione di regolazione 1 e 2 Δp deve essere > 100 Pa.

Con Δp  1000 Pa possono verificarsi scostamenti fino al 20% 
del valore impostato.

Scostamento massimo rispetto al valore impostato
Velocità dell'aria 2-4 m/s± 10%
Velocità dell'aria 5-6 m/s± 8%
Velocità dell'aria 7-8 m/s± 6%
Velocità dell'aria 9-10 m/s± 5%
Precisione della scala ± 4%

Scostamento massimo rispetto al valore impostato
Grandezza 80 da una differenza di pressione minima Δp 100 Pa
Velocità dell'aria 3-4 m/s± 20%
Velocità dell'aria 5-6 m/s± 16%
Velocità dell'aria 7-8 m/s± 10%
Velocità dell'aria 9-10 m/s±8%
Precisione della scala ± 4%

Il regolatore di portata meccanico VM-PRO-R-E-Ex / VM-PRO-Q-
E-Ex con servomotore è adatto alla regolazione della portata
d'aria di mandata o ripresa a seconda delle condizioni ambientali.
Qualora ciò dovesse essere necessario è possibile senza la rimo-
zione del controsoffitto. I regolatori di portata VM-PRO-Ex vengo-
no forniti impostati sulla "posizione 1". Il regolatore va collegato
alla tensione di alimentazione ed essere successivamente impo-
stato sul valore deiderato. L'unità di regolazione con la curva di
regolazione, la molla, il silenziatore e il servomotore è montata
all'esterno dell'involucro in lamiera d'acciaio zincato. La portata
viene impostata in fabbrica. Grazie al servomotore, il regolatore
volumetrico può essere facilmente adattato ad ogni portata d'aria
nell'ambito del campo di regolazione. Per evitare problemi duran-
te la regolazione devono essere osservate le note riportate a pag.
5. I valori di installazione per un azionamento sempre costante dei
servomotori possono essere presi dalla posizione del regolatore.
La posizione del regolatore nei servomotori APERTO / CHIUSO
segue una limitazione meccanica. 
Per la manutenzione ecc. occorre che il cliente preveda un numero
sufficiente di aperture di ispezione della grandezza necessaria.

Campo d'applicazione

Attenzione:
Il VM-PRO-Ex è un regolatore allineato a principio meccanico. I co-
mandi all'interno del regolatore, sia meccanici che manuali non
sono possibili. Quando viene selezionata un'elevata portata d'aria, la
serranda non deve essere chiusa manualmente. In caso contrario il
meccanismo di regolazione viene spostato causando una perdita
della precisione del regolatore. Il campo di applicazione deve essere
costantemente osservato. Se il VM-PRO-Ex viene utilizzato fuori dal
campo d'uso consentito, questo porta a un sovraccarico meccanico
e alla perdita di precisione del regolatore.

Fare attenzione a utilizzare solo detergenti idonei per la puli-
zia dei modelli in acciaio inox!

Campi di portata per VM-PRO-R-Ex

Campi di portata per VM-PRO-Q-Ex

- sistemi di mandata e ripresa
- per la regolazione di una portata costante con la possibilità di

una regolazione elettrica (VM-PRO-E-Ex)

Grandezza VZU (m³/h) VZU [l/s]
(mm) min. max. min. max.

80 50 170 14 47
100 70 260 19 72
125 120 420 33 117
160 180 700 50 194
200 250 1200 70 333
250 300 1500 83 417
315 450 2200 125 611
400 700 4200 195 1167

BxH VZU (m³/h) VZU [l/s]
(mm) min. max. min. max.

200 x 100 200 800 56 222
300 x 100 325 1075 90 299
300 x 150 250 1500 69 417
300 x 200 225 1800 63 500
400 x 200 500 2050 139 569
400 x 250 850 3200 236 889
400 x 300 700 3600 194 1000
400 x 400 900 4400 250 1222
500 x 200 650 3100 181 861
500 x 250 950 4200 264 1167
500 x 300 1200 4800 333 1333
500 x 400 1300 6200 361 1722
600 x 200 450 4100 125 1139
600 x 250 1200 4600 333 1278
600 x 300 1700 5800 472 1611
600 x 400 1900 8200 528 2278
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Montaggio

Indicazioni per il montaggio
Per rimuovere inutili anomalie nel regolatore, occorre rispettare
le distanze minime come riportato nelle seguenti tabellle / dise-
gni. Combinando più pezzi o pezzi con serrande tagliafuoco e
con silenziatori occorre sempre rispettare le distanze minime. 
I regolatori di portata VM-PRO-R-Ex e VM-PRO-Q-Ex possono
essere montati con un'asse della serranda orizzontale o vertica-
le.

Indicazioni per il montaggio di VM-PRO-R-Ex (circolare)
Distanza da attacco a gomito

Distanza da altri attacchi
(es. elemento di diramazione, riduzione, elemento T, ecc.)

Distanza da serranda tagliafuoco

Distanza silenziatore

D = diametro

Indicazioni per il montaggio di VM-PRO-Q-Ex (rettangolare)
Distanza da attacco a gomito

Distanza da altri attacchi
(es. elemento di diramazione, riduzione, elemento T, ecc.)

Distanza da serranda tagliafuoco

Distanza silenziatore

Diag = Diagonale

Distanze VM-PRO-R-Ex VM-PRO-Q-Ex
Elemento a curva 1 x D 1 x Diagonale
altri elementi:
(es. elemento di diramazione, 
riduzione, elemento T ecc.)

2 x D 2 x Diagonale

Serranda tagliafuoco 2 x D 2 x Diagonale
Silenziatore 2 x D 2 x Diagonale
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Fornitura

Esecuzione

Accessori

Esecuzioni e dimensioni
Dimensioni
VM-PRO-R-Ex

Grandezze disponibili VM-PRO-R-Ex                                                        

Involucro
- Lamiera d'acciaio zincata (standard)
- Lamiera d'acciaio zincata con verniciatura DD
- in acciaio inox 1.4301 (-V2A) o 1.4571 (-V4A)

Serranda di regolazione
- Alluminio (per grandezza ≤160)
- Lamiera d'acciaio zincato (per grandezza >160 e VM-PRO-

Q-Ex)
- Acciaio inox 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A), in alternativa a 

lamiera d´acciaio (con sovrapprezzo)
Involucro di regolazione

- in acciaio inox 1.4301 (-V2A) o 1.4571 (-V4A)

VM-PRO-R-Ex - circolare, per attacco a canale secondo DIN EN
1506, montabile indipendentemente dalla posi-
zione

VM-PRO-Q-Ex - Forma rettangolare, per attacco a canale a nor-
ma DIN 1505, esecuzione a destra

Isolamento (-DS)
- in materiale fonoassorbente 20 mm, non combustibile se-

condo DIN 4102-17, con rivestimento in lamiera d'acciaio
zincato (standard), acciaio inox 1.4301 (V2A) o 1.4571
(V4A) con dadi (M6) (solo VM-PRO-Q-Ex).

Flangia piatta (-FF) (solo VM-PRO-R-Ex)
- bilaterale, secondo DIN 24 154/5 prodotto nello stesso

materiale dell'involucro.
Guarnizione di tenuta in gomma (-GD) (solo VM-PRO-R-Ex).

- bilaterale, gomma speciale, senza silicone
Flangia METU (-MF) (solo VM-PRO-R-Ex)

- su entrambi i lati, flangia circolare
Controflangia (-GF) (solo VM-PRO-R-Ex)

- su entrambi i lati, flangia Metu
Anello di tensionamento (-SR) (solo VM-PRO-R-Ex)

- per collegare la flangia Metu alla controflangia. 
Con servomotore elettrico (-E)

- servomotore Schischek
- VM-PRO-E-Ex-24V
- VM-PRO-E-Ex-230V

Gran-
dezza

øD L

80 78 290
100 98 290
125 123 290
160 158 290
200 198 290
250 248 390
315 313 390
400 398 490

Serranda di rego-
lazione

Involucro

unità di regolazione targhetta

es
te

rn
o

Mesa a terra



Istruzioni supplementari per l´uso secondo ATEX 94/9/EG Regolatore di portata VM-PRO
Numero del certificato EPS 14 ATEX 2 706X

Z08/59 - 7

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Rücknahme nicht möglich!

20.03.2019Stand:

VM-PRO-Q-Ex

Il VM-PRO-Q-Ex viene fornito esclusivamente nell'esecuzione
destra. Qualora si desiderasse il dispositivo di regolazione sul
lato sinistro, il VM-PRO-Q-Ex deve essere ruotato di 180°.

Grandezze disponibili VM-PRO-Q-Ex

Angolare
Il regolatore volumetrico VM-
PRO-Q-Ex viene fornito in ese-
cuzione standard con angolare.
La forma speciale dei fori ret-
tangolari permette un collega-
mento con in sistemi di
collegamento presenti sul mer-
cato (es. Sistema Metu M 2/M
3).

Dimensioni accessori
per VM-PRO-R-Ex
con isolamento (-DS, Isolamento 20mm)

con servomotore elettrico (-E)- ATEX 

Grandezze disponibili (-DS / -E)

per VM-PRO-Q-Ex
con isolamento (-DS, Isolamento 20mm)

Larghezza B
200 300 400 500 600

Al
te

zz
a 

H

100 x x - - -
150 - x - - -
200 - x x x x
250 - - x x x
300 - - x x x
400 - - x1.) x1.) x1.)

x = fornibile
- = non fornibile
LR = Direzione di lancio
1.) = con due unità di regolazione

targhetta

unità di regolazione

Involucro

Serranda di regolazione

Messa a terra

Grandez-
za

øD øD1 øD2 L L1

80 78 84 120 290 180
100 98 104 140 290 180
125 123 129 165 290 180
160 158 164 200 290 180
200 198 204 240 290 205
250 248 254 290 390 230
315 313 319 355 390 260
400 398 404 440 490 360

LR = Direzione di lancio

es
te

rn
o

isolamento

es
te

rn
o

servomotore elettrico con 
certificazione ATEX

isolamento Dado M6
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con servomotore elettrico (-E)- ATEX

Grandezze disponibili (-DS / -E)

Flangia Metu (-MF) / Controflangia (-GF) / Anello di tensione (-SR)
bilaterale (solo VM-PRO-R-Ex)

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD) (solo VM-PRO-R-Ex).
Particolare X

Flangia piatta (-FF) bilaterale (solo VM:PRO-R-Ex)
secondo DIN 24 154/5

Grandezze disponibili flangia piatta (-FF)

* Forometria

Larghezza B
200 300 400 500 600

Al
te

zz
a 

H

100 x x - - -
150 - x - - -
200 - x x x x
250 - - x x x
300 - - x x x
400 - - x1.) x1.) x1.)

x = fornibile
- = non fornibile
LR = Direzione di lancio
1.) = con due unità di regolazione

servomotore elettrico
con omologazione 

Anello di tensione (SR)

VM-PRO-R-Ex

Flangia Metu (-MF)

controflangia (GF)

Grandez- øD L ød1 ød2 ød LOA t
80 78 290 132 108 7 4 3
100 98 290 154 129 7 4 3
125 123 290 177 155 7 4 3
160 158 290 222 194 7 6 4
200 198 290 263 235 7 6 4
250 248 390 313 286 7 6 4
315 313 390 388 356 9,5 8 5
400 398 490 474 438 9,5 12 5
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Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio

Controllare che i regolatori di portata non presentino danni pri-
ma di montarli nella linea di ventilazione. Non installare i regola-
tori di portata se presentano danni.

L´apparecchio può essere installato in impianti aerotecnici per
mandata e ripresa per un utilizzo conforme alla sua destinazione
d´uso.

Montare il regolatore di portata solo con materiale di fissaggio
autorizzato.

Non fissare componenti aggiuntivi al regolatore di portata.

Realizzare i collegamenti elettrici su entrambi i lati del regolatore
al sistema di ventilazione.

Per prevenire pericoli dovuti a scariche elettrostatiche, collegare
il regolatore di portata al collegamento di terra previsto con col-
legamento a potenziale zero.

Verificare che gli impianti di ventilazione non siano esposti a
condizioni d´esercizio gravose come oscillazioni, colpi d´ariete
o che vengano utilizzati con mezzi contenenti elevate percentuali
di particelle solide.

Gli schemi elettrici sono disponibili nelle informazioni supple-
mentari SCHAKO. 

Il cablaggio e la messa in servizio di impianti elettrici possono
essere svolti solo da elettricisti qualificati. 

Note sulla manutenzione e sulle ispezioni

Una corretta manutenzione aumenta la sicurezza d´esercizio e la
durata utile dell´apparecchio. Per questo, gli apparecchi devono
essere sottoposti regolarmente a manutenzione.

Se sono definite scadenze per la revisione, rispettarle. 

Gli operatori devono essere informati prima dell´inizio dei lavori
di manutenzione e ispezione.

Osservare le misure di protezione indicate nella scheda tecnica
di sicurezza dell´esercente. Escludere i pericoli derivanti dal
contatto o dall´inalazione di sostanze pericolose adottando mi-
sure tecniche adeguate. 

Prima della manutenzione o dell´ispezione, spegnere tutte le
parti dell´impianto a monte e a valle dell´apparecchio e bloccarle
contro la riaccensione involontaria.

Osservare i seguenti criteri di prova:

Utilizzo e allacciamento elettrico di servomotori in 
aree a rischio di esplosione

Per gli apparecchi di SCHAKO AG, possono essere utilizzati solo
componenti elettrici conformi alla direttiva ATEX 94/9/CE per le
zone 1, 2, 21, 22, ad esempio, servomotori, morsettiere e ter-
mocoppie conformi alle specifiche di SCHAKO. 

I dati tecnici e gli schemi elettrici sono reperibili nella documen-
tazione tecnica.

Le linee di allacciamento devono essere posate in modo saldo,
in modo che siano sufficientemente protette da danni meccanici
e termici.

Gli apparecchi con servomotori e morsettiere anti-esplosione
devono essere collegati attraverso il morsetto equipotenziale
esterno con cavo monofilo con sezione di almeno 4 mm² al col-
legamento equipotenziale in loco. 

Le linee di allacciamento elettrico dei servomotori devono esse-
re collegate a una morsettiera secondo la direttiva ATEX 94/9/CE
per le zone 1, 2, 21, 22 se il collegamento viene effettuato in una
zona a rischio di esplosione.

Tenere conto del dimensionamento delle sezioni. 

I servomotori non richiedono manutenzione per quanto riguarda
le loro funzioni, osservare le direttive di manutenzione ATEX
pertinenti.

I dati tecnici dei servomotori sono contenuti nella
documentazione allegata di Schischek.

- ispezione visiva dell´apparecchio
- controllare il corretto fissaggio dell´apparecchio
- Controllare i collegamenti elettrici
- verificare che il collegamento di terra e i relativi contatti siano

saldi
- controllo del funzionamento
- Gli ulteriori controlli da svolgere sono indicati nella documen-

tazione tecnica o nei manuali per la manutenzione

Attenzione:
Pericolo per scariche elettrostatiche.
Pulire solo con un panno umido.



struzioni supplementari per l´uso secondo ATEX 94/9/EG Regolatore di portata VM-PRO
Numero del certificato EPS 14 ATEX 2 706X

Z08/59 - 10

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Rücknahme nicht möglich!

20.03.2019Stand:

Dichiarazione di conformità
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